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MEMORIAL DESCRITIVO 

1— MEMORIAL DESCRITIVO 

1.1 - OBJETO 

Em que são especificados e quantificados os serviços e materiais, as composições de preços, a definição dos 

recursos e os parâmetros para a contratação de empresa para EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. 

Anexos: 

Anexo A - Orçamento Básico; 

Anexo B - BDI (Planilha das Bonificações e Despesas Indiretas); 

Anexo C - Encargos Sociais Básicos Tabela SEINFRA V 024.1 (desonerada); 

Anexo D - Encargos Sociais c/ Encargos Complementares Tabela SEINFRA 024.1 (desonerada); 

Anexo E - Composições de Preços do Orçamento Básico; 

Anexo F - Cronograma Físico-Financeiro; 

Anexo G - ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

Os serviços constantes da planilha orçamentária básica apresentam composições da Prefeitura, 

utilizando-se insumos e mão de obra das tabelas Seinfra 024.1 (desonerada) e Sinapi Set/2018 (desonerada), e 

insumos cotados do mercado. 

Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, e em obediência ao Orçamento Básico, ao Memorial Descritivo, ao Acordo Operativo Enel - Prefeitura 

Municipal de TURURU, as Normas da ABNT, a NT-007/2015 R-06 e PE-030/2015 R-01 da Enel. 

1.1.1 JUSTIFICATIVA 
A iluminação pública é um serviço público de interesse local de competência e responsabilidade 

do município, que deve organizá-lo e prestá-lo, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão (Inciso 

V, Art. 30, Constituição Federal); cuja fonte de recursos é a contribuição para o custeio dos serviços de iluminação 

(ClP), tributo de competência do município conforme Emenda Constitucional n2  39, de 19/12/2002, que 

acrescentou o Art. 149-A a Constituição Federal. 
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu, por meio da Resolução Normativa n2  

414/2010, que os ativos de IP sob a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica, serão repassados para 

os municípios. Essa decisão fundamenta-se no Art. 30 da Constituição Federal, no Parecer 765/2008 da 

Procuradoria Federal da ANEEL, nas Audiências Públicas n9  008/2008 e n2  49/2011 e na Consulta Pública n2  

002/2009, e estabelece também que a manutenção das instalações de IP são de responsabilidade do ente 

municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços. 
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A contratação ora proposta justifica-se pelo atendimento à Constituição Federal, às Resoluções 

Normativas da ANEEL; bem como, a necessidade de continuidade da prestação dos serviços de manutenção do 

sistema de iluminação pública (IP). 

1.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.2  8.666, de 21/06/93 e 10.520/2002. 

1.3. PREVISÃO DE CUSTOS 

A previsão de recursos necessários para a contratação dos serviços, objeto do presente plano é 

de R$ 1.286.179,80 (hum milhão e duzentos e oitenta e seis mil e cento e setenta e nove reais e oitenta 

centavos), e serão pagos com recursos orçamentários oriundos do Tesouro Municipal. 

1.4. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A gestão do contrato e a programação dos serviços será efetuada por técnicos da Secretaria de 

lnfraestrutura, de acordo com as especificações e instruções constantes no contrato e seus respectivos anexos. 
Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria de lnfraestrutura, a 

quem competirá a emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmação dos trabalhos realizados. 

A Secretaria de lnfraestrutura terá acesso a todas as informações sobre o andamento relativo aos 

trabalhos contratados em qualquer fase. 

A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos pertencentes au seu quadro 

de funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços constituindo a que 

doravante será denominada de FISCALIZAÇÃO. 

Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após a correspondente 

notificação da Fiscalização, devidamente registrada no Livro de Ocorrências dos Serviços; sendo de inteira 

responsabilidade do Contratado os ônus decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta 

especificação, independentemente de transcrição, todas as Normas (NB's) da ABNT relacionadas com os trabalhos 

e serviços abrangidos assim como os que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes 

das suas correspondentes Planilhas Orçamentárias. 

2.1 - OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. 

2.2 - APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo foi subdividido em itens e subitens e tem como objetivo definir 

sequencialmente a posição, o relacionamento e as atribuições da Contratada. 

2.3 - ENCARGOS DA CONTRATADA 
2.3.1 - As empresas concorrentes deverão ter conhecimento de todos os serviços que possa vir a ser executados; 
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2.3.2 - A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pelo gerenciamento, execução dos serviços, pela 

confiabilidade e efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo às recomendações e exigências dos 

fabricantes dos materiais e dispositivos existentes e/ou já instalados; 

2.3.2.1 - A licitante deverá apresentar registro ou inscrição de Pessoa Jurídica, na entidade profissional 

competente - Conselho Regional de Administração C.R.A. e de seu representante técnico (profissional bacharel 

em Administração). 
2.3.3 —A contratada deverá proceder com a manutenção preventiva e corretiva, ampliação e eficiência energética 

do parque de iluminação pública (lP)e demais ambientes necessários que forem do entendimento da contratante, 

através da execução das ordens de serviços emitidas pela contratante, secretaria de infraestrutura. Toda Ordem 

de Serviço aberta publicamente deve ser comunicada anteriormente a contratante para confirmação da mesma; 

2.3.4 - A contratada deverá dar consultoria em todos os órgãos competentes no que se referir a energia elétrica, 

no combate as irregularidades existentes no parque de iluminação pública, em elaboração de projetos elétricos e 

laudos técnicos, vistorias em prédios e ambientes públicos, visando assim uma maior eficiência energética e uma 

redução no desvio de energia no município; 

2.3.5 - A Contratada assumirá, ainda, todos os ônus oriundos de despesas de taxas e emolumentos juntos aos 

órgãos competentes, impostos, registro dos serviços no CREA, INSS e quaisquer outras exigíveis na forma das 

disposições em vigor e outros que casualmente venham a surgir; 

2.3.6 - É encargo da licitante fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que seja executado o 

serviço; 

2.3.7 - Todos os materiais a empregar no serviço serão, comprovada mente, de qualidade e primeiro uso, 

atendendo aos padrões de mercado e às normas da ABNT e deverão satisfazer às especificações e recomendações 

do fabricante; 

2.3.8 - A Contratada deverá providenciar e implantar o seu Almoxarifado Local para administração local dos 

serviços, o qual deve ser apropriado para guarda dos veículos, equipamentos, materiais e ferramentas a serem 

utilizados na execução dos serviços; 

2.3.9 - Na execução dos serviços, poderá haver interrupção das atividades normais, se combinado e aprovado 

pela Fiscalização, não cabendo nenhuma indenização ou pagamento extraordinário pelos serviços realizados fora 

do horário normal; 

2.3.10 - Fica reservado à Fiscalização o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos 

nas especificações e recomendações dos fabricantes. 

2.3.11 - Caberá à Contratada alocar pessoal especializado para a execução dos serviços, os quais serão 

executados obedecendo aos critérios de qualidade e padrões técnicos, utilizando-se equipamentos e veículos 

apropriados; 

2.3.12 - Deverão ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e segurança do trabalho, com a utilização 

apropriada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, os quais deverão ser fornecidos pela Contratada; 

2.3.12.1 -A licitante deverá apresentar, junto com os envelopes de Habilitação e Proposta, o Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (P.P.R.A) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(P. C. M.5. O). 
2.3.13 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa na execução do contrato, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de 

seus prepostos; 

2.3.13.1 - A licitante deverá apresentar comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data 
da licitação, profissional de nível superior Especializado em Segurança do Trabalho - ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO, reconhecido pelo CREA. 
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2.3.14 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, p revide nciários, fiscais, comerciais e outros 

resultantes da execução do contrato; 

2.3.15 - A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e independente de justificativas, 

qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição e/ou ao interesse do serviço público; 

2.4 - SERVIÇOS A EXECUTAR 
Os serviços serão executados mediante "Ordem Específica" emitida pela Fiscalização; 

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir 

estabelecidas: 

a) Providenciar, à sua própria custa, os equipamentos e materiais de segurança individuais e coletivos 

necessários à execução dos trabalhos, observando todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

ficando responsável por qualquer acidente de trabalho dos seus funcionários que ocorra durante a 

realização do objeto contratual; 

b) Transportar pessoal, material(is) e/ou equipamento(s) até os locais de trabalho, em viaturas apropriadas, 

adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos 

pessoais e materiais que porventura ocorrerem; 

c) Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, licenciamentos e eventuais 

multas de trânsito; 

d) Providenciar, à sua própria custa, a execução de toda a sinalização, de acordo com as normas de trânsito 

vigentes, ficando responsável por qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela; 

e) Providenciar todas as licenças necessárias à execução dos trabalhos; 

f) Zelar pelo patrimônio Municipal relacionado ao presente, assumindo responsabilidades pela sua 

integridade, bem como pelos eventuais que der causa; 

g) Executar os serviços de acordo com as diretrizes, as normas técnicas e o Acordo Operativo assinado entre 

Prefeitura e a ENEL; 

h) Manter à frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal qualificado, com capacidade para 

solucionar problemas referentes ao Contrato e poderes de representação perante a Fiscalização (Equipe 

Técnica composta por, no mínimo, Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho e 

Eletrotécnico); 

i) Substituir qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanência seja considerada inconveniente pela 

Fiscalização; 

j) A Contratada providenciará a implantação da administração local dos serviços, em imóvel com área 

mínima de 90,0m2, com dependências para escritório, local apropriado para guarda de materiais 

(almoxarifado), veículos, equipamentos e acessórios necessários para a execução dos serviços; 

k) Manter seus veículos devidamente identificados através de adesivos nas laterais citando: 

Migues 
Eng. Etetridsta 
CREA-CE 54030 

1 A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TURURU 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços serão executados mediante "Ordem Específica" emitida pela Secretaria de lnfraestrutura; 

3.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir 

estabelecidas: 
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a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos 

profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 

b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou 

falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo solicitar a substituição daquele cuja 

conduta seja julgada inconveniente. 

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom 

andamento e a boa prestação dos serviços. 

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 

forem solicitados pela CONTRATANTE. 

e) Responder perante a P.M.T, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a 

devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do 

Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se 

estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, 

com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes. 

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não 

deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer 

uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução 

do CONTRATO. 

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 

todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as 

contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPi, CSLL, emolumentos, seguros de 

acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da P.M.T por eventuais autuações 

administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, 

não se transfere a P.M.T. 

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 

i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 

legislação pertinente. 

1) Prestar os serviços de acordo com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

m) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como 

de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua 

fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 

3.3. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

3.3.1. O recebimento do serviço será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria de 

lnfraestrutura, para este fim. 

3.3.2. O objeto deste Contrato será recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

b) Definitivamente - Caso não se constate nenhum problema de execução, durante o período mínimo citado no 

subitem anterior, será procedido o recebimento definitivo do serviço pela equipe ou comissão técnica, mediante 

Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a 
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adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2  8.666/93, não podendo 

este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

3.3.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante inexistência de qualquer 

pendência no contrato. 
3.3.4. Somente serão emitidos atestados técnicos dos serviços após a emissão do Termo de Entrega e 

Recebimento Definitivo, caso não se constate nenhum problema operacional. 

4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DOS SERVIÇOS 

4.1. A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como 

equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados) da 

P.M.T, e equipamentos de propriedade da P.M.T. 

4.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a 

seguir estabelecidas: 

a) Prestar os serviços de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO, parte integrante do edital. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais 

pertinentes ao objeto contratado. 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de 

cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua 

fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 

d) Apresentar, caso a LICITANTE seja obrigada pela legislação pertinente, no ato da entrega dos envelopes de 

habilitação e proposta, descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT ou Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

- PPRA, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob 

pena de inabilitação. 

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de 

"Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, sob pena de 

retardar o processo de pagamento. 

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto aos órgãos competentes. 

g) Fornecer toda e qualquer documentação, memorial de cálculo, projetos, etc., produzidos durante a execução 

do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital. 

h) A Contratada deverá, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. 

que julgar conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupções e descontinuidades 

e garantir o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos. 

4.3. DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será da Secretaria de lnfraestrutura do Município de TURURU. 

Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalização e 

posteriormente, se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a) de lnfraestrutura do Município de 

TURURU. 

4.3.1. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem Específica de Serviços, sob 

pena de executar e não receber. 

S. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU 
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PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU 

DESCRIÇÃO 

ACERVO TOTAL - 
TIPO DE LÂMPADA PREFEITURA DE TURURU 

DEZEMBRO/2018 

VAPOR SÓDIO DE 70W 1.126 

VAPOR SÓDIO DE 150W 14 

VAPOR SÓDIO DE 250W 56 

VAPOR SÓDIO DE 400W 20 

VAPOR MERCÚRIO DE 80W 5 

VAPOR MERCÚRIO DE 250W 3 
FLUORESCENTE DE 11W 1 

FLUORESCENTE DE 15W 2 

FLUORESCENTE DE 40W 2 

MISTA 160W 3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Apresentação 

A Secretaria de lnfraestrutura do Município (Seinfra) é responsável pelo Sistema de Iluminação Pública. 

Essencialmente o planejamento e controle de todos os serviços de iluminação pública são exercidos pela Seinfra 

através de suas Divisões Técnicas, em particular as atividades de fiscalização dos trabalhos prestados pela 

empresa contratada, e de inspeções de materiais. 

A tensão de distribuição do sistema de iluminação pública é essencialmente em baixa tensão de 380/220V. 

Os circuitos de Iluminação Pública são comandados por chaves magnéticas acionadas por relés fotoelétricos (uma 

pequena parcela), e a grande maioria das unidades com comando individual, ligadas diretamente à rede da 

Concessionária. 

Todos os materiais empregados são previamente aprovados e seguem especificações técnicas próprias para 

garantir a durabilidade e a facilidade de instalação e manutenção. 

Composição do Sistema de Iluminação Pública (QIP) 

São aproximadamente 1.232 (hum mil e duzentos e trinta e dois) pontos luminosos instalados nos postes da 

concessionária de energia, e nas praças, canteiros centrais, distribuídos na sede e nos distritos, no Município. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

1.232 QUANTIDADE TOTAL 

Os serviços deverão abranger todas as atividades necessárias à manutenção preventiva e corretiva, da 

ampliação e eficiência energética do sistema de iluminação pública (IP), dos prédios públicos e demais ambientes 

do Município, com registro, controle de dados, planejamento, programação, acompanhamento, supervisão das 

intervenções na rede. 

6. DEFINICÕES GERAIS E CARACTERÍSTICAS 

A seguir são apresentadas as definições gerais das unidades típicas de Iluminação Pública (IP), e 

serviços correlatos. 

' Sistema de Iluminação Pública (IP) 

São todos os materiais e equipamentos de iluminação e respectivos circuitos elétricos a partir do ponto 

de conexão com a rede da concessionária distribuidora de energia. 

Ponto Luminoso 

Fica definido como ponto luminoso a unidade constituída por uma lâmpada e os acessórios 

indispensáveis ao seu funcionamento. 

' Rede de Iluminação Pública (IP) 

É o conjunto de circuitos que tem por finalidade alimentar os pontos luminosos de lP. 

' Manutenção preventiva e corretiva 

São os serviços executados em um sistema em consequência da ocorrência de falha, ou desgaste em 

componentes deste sistema. Através de ações preventivas e corretivas com fornecimento e aplicação 

dos materiais, e mão de obra; em fim, todos os materiais, equipamentos que se façam necessários. 

' O Gerenciamento, cadastramento e/ou atualização do acervo de iluminação pública 

Refere-se ao registro e monitoramento de dados, planejamento, programação e controle das 

intervenções na rede de energia elétrica do município, visando à obtenção dos melhores resultados e 

propiciando a aplicação adequada e controlada dos recursos despendidos nestas intervenções. O 

cadastramento deve ocorrer, em meio físico, por meio de plaquetas de alumínio e, em meio digital, por 

software em plataforma atualizada. O cadastramento deve contemplar, no mínimo: coordenadas 

georeferenciadas, endereço, características técnicas do ponto luminoso, características do alimentador, 

código da placa. 

Os Serviços 

Contratação de empresa para execução dos serviços técnicos de engenharia para gestão, manutenção 

preventiva e corretiva, ampliação e eficiência energética do sistema de Iluminação Pública (IP), prédios públicos 

e demais ambientes, consultoria junto a órgãos competentes e demais serviços elétricos necessários e constantes 

no projeto básico. 

7. ESPECIFICAÇÃO DA GESTÃO, DA MANUTENCÃO PREVENIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINACÃO PÚBLICA E DEMAIS AMBIENTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n°132-Bairro: Centro — TURURU/CE — CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Manutenção preventiva e corretiva: entende-se por manutenção preventiva o serviço que tem por 

finalidade evitar o defeito, propriamente dito, no que se diz respeito a iluminação pública, a limpeza das 

luminárias, e no que se diz respeito a manutenção preventiva no todo, a inspeção dos equipamentos e/ou 

materiais quanto a corrosão, vida-útil dos equipamentos e/ou materiais próxima ao fim, etc. A manutenção 

corretiva tem como objetivo corrigir o defeito já existente, um curto-circuito, um mau dimensionamento, etc. 

Ampliação: consiste na instalação de novos pontos luminosos em locais onde não há iluminação ou a 

iluminação está em desacordo com as normas técnicas da concessionária. A ampliação pode consistir apenas no 

ponto luminoso (lâmpada e/ou luminária) como também pode abranger serviços preliminares para a instalação 

do ponto (instalação de postes, cabos e acessórios comuns ao serviço). Todo o serviço de ampliação deverá conter 

um projeto e um orçamento previamente aprovados pela contratante. 

Eficiência energética: o objetivo da eficiência energética é tornar o sistema de energia elétrica do 

contratante mais moderno. A substituição de pontos luminosos existentes com baixa eficiência (lâmpadas vapor 

de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico, incandescentes, fluorescentes, etc) por tecnologia LED é uma das 

alternativas mais utilizadas para eficiência energética. A modernização dos dispositivos de proteção (disjuntores 

termomagnéticos ou disjuntores residuais (DR's)). A troca dos condutores, também pode ser considerada uma 

medida de eficiência energética, visto que o aquecimento dos cabos causa uma perda na qualidade de energia. A 

instalação de subestações em grandes centros de cargas pode reduzir consideravelmente a tarifa mensal, sem 
contar que quanto mais próximo a subestação estiver do quadro de distribuição melhor será a qualidade de 

energia. Outra tecnologia moderna e bastante utilizada são os painéis fotovoltaicos (painel solar). Utilizando a 

energia proveniente do sol um centro de carga pode chegar a zerar a tarifa mensal de energia elétrica. A 

contratante poderá solicitar a instalação de painéis fotovoltaicos em prédio público afim de zerar a fatura mensal 

do mesmo e/ou ainda obter energia para descontar em outras unidades públicas e/ou na iluminação pública. 

Sempre que for necessário a contratada deverá apresentar projetos de eficiência energética e os mesmos deverão 

ser aprovados pela concessionária local. 

Consultoria: a contratante poderá acionar a contratada sempre que necessário para dar consultoria em 

assuntos que forem competentes a área e ao contrato. 

A elaboração dos estudos de projetos e orçamentos necessários à ampliação e eficiência 

energética, para expansão e melhoria do município, deverá atender as normas aplicáveis da ABNT, Enel (NT-

007/2015 R-06), ou em sua falta, as internacionais reconhecidas; cabendo à Seinfra do Município este encargo. 

Deverão ser elaborados orçamentos de serviços de obras, englobando pessoal e materiais, 

como forma de subsidiar o Município nas decisões quanto ao planejamento e programações 

apresentadas em função da disponibilidade de recursos. O controle dos orçamentos deverá ser 

informatizado e disponibilizado para consulta e arquivo do Município. Esse serviço será realizado sempre 

que solicitado pela prefeitura. 

A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e das atividades concernentes quanto 

aos Serviços de Manutenção, Ampliação e de eficiência energética, executados como disposto neste item do 

Memorial Descritivo será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário de cada atividade aplicada 

pela CONTRATADA, conforme itens da Planilha de Preços Unitários por Atividades de sua Proposta de Preços, pelo 

número total de atividades aplicadas no mês de referência da medição. 

Serviços Corretivos de Pronto Atendimento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Os serviços de pronto atendimento são aqueles exigidos por situações de perigo pessoal ou 

material que devam ser atendidos de imediato, por recebimento de solicitação ou detectados, os quais deverão 

ser prestados num prazo máximo de até 06 (seis) horas. 

São exemplos de serviços de Pronto Atendimento: danos causados por abalroamentos, impactos 

diversos, fenômenos atmosféricos, incêndios, circuitos partidos, luminárias com refrator e/ou compartimento 

para equipamento abertos, entre outros. 

Deverá a empresa Contratada dispor de equipe destinada ao atendimento dos serviços corretivos 

de Pronto Atendimento, munido de canais de comunicação exclusivos (telefone fixo ou telefone celular). 

Na ocorrência de situações onde a equipe de Pronto Atendimento não consiga eliminara situação 

de risco, a equipe deverá sinalizar e isolar o local até que a manutenção apropriada seja finalizada, deixando um 

funcionário de prontidão no local, à espera da eliminação do risco. 

Todos os serviços de manutenção corretiva deverão ser registrados em ficha de serviço, conforme 

padrão a ser aprovado pelo Município, e arquivados em meio magnético até o término do Contrato quando 

deverão ser entregues. 

Ronda 

Os serviços de ronda às instalações de IP deverão ser efetuados pela CONTRATANTE e relatados no seu 

Relatório Mensal de atividades à CONTRATADA, para as devidas intervenções que se façam necessárias. 

Materiais retirados do sistema 

Todos os materiais retirados do sistema deverão ter seus componentes principais desmontados, 

identificados, testados e acondicionados adequadamente. 

As lâmpadas de descarga retiradas do acervo de IP por terem atingido o final da sua vida útil ou por 

outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas 

de reciclagem, credenciadas por Órgão Ambiental competente, também com emissão do Certificado de 

Destinação Final. 

Os materiais e/ou resíduos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais (Lei N2  9605 de 12/02/1998) e 

legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, deverão ter seus processos de descarte 

realizados sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e às suas expensas. 

' Pane Geral ou Setorial 

É a pane causada pela falta de energia por parte da Concessionária, cabendo à CONTRATADA identificar 

o problema e, de imediato, acionar o Município para adoção de medidas cabíveis. Esse tipo de pane não 

tem prazo preestabelecido para correção por parte de CONTRATADA por independer da sua ação direta 

e sim da Concessionária. 

Condições de Atendimento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

A empresa CONTRATADA deverá dispor de responsável destinado ao atendimento dos serviços munido 

de canal de comunicação exclusivo. Na ocorrência de situações onde a equipe não consiga eliminar a 

situação de risco, a CONTRATADA deverá prever e recomendar as ações necessárias. 

=' Equipamentos e Materiais do Sistema de Energia Elétrica 

Serão fornecidos pela CONTRATADA todos os materiais que necessitem de reposição na atividade de 

manutenção do ponto luminoso, a exemplo de lâmpadas, relés, reatores, capacitores, ignitores e 

conectores. Fica definido como ponto luminoso a unidade constituída por uma lâmpada e os acessórios 

indispensáveis ao seu funcionamento. Além do ponto luminoso a contratada ficará responsável pela 

manutenção elétrica e eficiência energética dos prédios públicos (pré-estabelecidos pela contratante). 

Administração local dos serviços 

Ficará na responsabilidade da Contratada manter administração local dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, ampliação e da eficiência energética do Sistema de energia elétrica do Município 

de TURURU, em imóvel com área mínima de 90,0m2, com escritório, com local apropriado para a guarda 

de materiais (almoxarifado) e veículos utilizados nos serviços. 

Todos os materiais, novos ou retirados da rede de Iluminação Pública, deverão ser armazenados de 

forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a conservação, o controle e a fiscalização dos 

estoques. 

O acesso às dependências do almoxarifado local será livre para a Fiscalização. 

Equipamentos e Equipes Técnica 

Veículos 

A idade máxima permitida para os veículos, a partir do ano de fabricação, deverá obedecer ao seguinte critério: 

veículos pesados, tipo caminhões - até 10 anos. Independentemente deste limite de idade para a frota, o veículo 

deverá estar em perfeitas condições de funcionamento, apresentação, asseio, segurança, e também obedecerás 

regras impostas pela Prefeitura quanto à inspeção veicular e atender o disposto na legislação pertinente. 

Os serviços devem ser obrigatoriamente executados por 01 (uma) equipe em veículo tipo Sky, com cesta aérea 

isolada simples (fiberglass) com altura de alcance mínima de 13,0 metros, e porta escada. 

OBS.: Todos os veículos e equipamento devem ter isolamento mínimo para classe de 15kv, com lança e cesto 

aéreo e deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, apresentação, asseio, segurança, e também 

obedecerem às regras impostas pela Prefeitura quanto a inspeção veicular e atender o disposto na legislação 

pertinente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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Equipe Básica por veículo 

Manter os veículos devidamente identificados através de adesivos nas laterais citando: 

"A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE TURURU" 

Equipamentos em Geral - Descrição 

A Contratada deverá manter sobre todos os equipamentos utilizados para execução dos serviços contratuais, 

rigoroso controle e monitoramento quanto à segurança e condições operacionais adequadas para o uso. 

• Cesta Aérea Simples (isolado no mínimo para classe 15kV) 

Montada em veículo automotor, com a cesta aérea isolada simples (fiberglass) com altura de alcance 

mínima de 13,0 metros, e porta escada, cada um. Apresentar Relatório Técnico de Ensaio em 

Equipamentos isolantes, acompanhado de Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito emitida pelo 

Órgão de Transito em nome do Fabricante do(s) equipamento(s). 

Ferramentas - Descrição 

A tabela a seguir contém as ferramentas de uso individual e coletivo que deverão ser utilizadas pela equipe de 

campo: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 
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VEÍCULO EQUIPES TIPO OBSERVAÇÃO  

01 Eletricista Motorista e 01 Um dos membros da equipe deve ser 
Cesta Simples Auxiliar de Eletricista motorista/Operador do veículo 

Ferramentas Uso 

Alicate bomba d'água
Conexão de fios e cabos, com conectores do tipo 
cunha 

Alicate universal de 8" c/ isolação Corte e emenda de fios e cabos 
Alicate de compressão para fios e cabos de 6 a Conexão de fios e cabos, utilizando conectores de 
16 mmZ compressão 
Caixa para ferramentas Guarda e organização de ferramentas 

Carretilha c/ corda 3/8" Içar e baixar materiais 

Chave de boca regulável 8" e/ou 10" Adequada para diversos diâmetros de parafusos 
Chaves de fenda de 3" fina, 4", 6" e 8" com 
cabo plástico ou de madeira 
Conjunto de aterramento temporário para rede Proteção de funcionários nos serviços na rede 
de baixa tensão desenergizada 

~ L 
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Equipamentos de proteção individual por indivíduo 
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Ferramentas Uso 

Extrator de casquilho
Retirada da rosca da lâmpada com bulbo 
quebrado, do soquete 

Extrator de conector cunha Retirada de conector cunha 

Faca curva Descascar fios e cabos 

Lamina de serra para ferro de 1/2 x 12 
Corte de parafusos e cabos. Corte, em caso de 

,. emergência, de postes e braços metálicos 

Lanterna de 03 pilhas 
Multiteste - amperímetro e voltímetro (tipo . Verificaçao e medição de corrente e tensão 
alicate) 

Verificação de equipamento ou reator VM (250 W 
Dispositivo teste reator E-40 e 400 W) VS (100 W a 400 W) 

Verificação de equipamento ou reator VM (125 W) 
Dispositivo teste reator E-27 VS (70 W) 

Dispositivo teste ignitor Verificação de ignitor VS (70 W a 400 W) 

Ponteiro de aço de 5/8" x 10" 
Prumo 
Sacola de lona para ferramentas Sacola de uso individual 

Teste de neon Verificação de existência de energia 

Alavanca sextavada de 1" Serviços em bases de postes e outros 

Balde plástico (18 litros); Limpeza 

Chave de cano de 18" (grifo) Serviços em geral 

Chave estrela 18 x 19 mm Fixação de parafusos 
Escova de aço Limpeza de conectores, nas conexões e de postes 

Lima chata de 8" (murça) Ajustes de materiais 
Lima redonda de 10" (bastarda) Abertura e ajustes em orifícios 
Luva de borracha - isolamento mínimo de 1 Kv Usada em rede de baixa tensão 
Equipamento para arqueação Utilizado em braçadeira/fita de aço inoxidável 

Eng. Eletricista 
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Equipamentos de proteção Coletiva 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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Material Unid. 

Capacete de segurança Um 

Óculos de segurança Um 

Manga isolante de borracha classe 2 tipo II Par 

Bolsa para mangas isolantes de borracha Um 

Luva isolante de borracha classe 2 tipo II Pai 

Luva de cobertura para iUVO de borracha Par 

Bolsa para luvas lsoiantes de borracha Um 

Luva de vaqueta Par 

Botina de segurança Par 

Uniforme de serviço (calça e camisa) com 
características retardante às chamas

- m 

Cinto de segurança tipo pàraquedísta Um 

Material 

Cones de sinalização 

Kit de primeiros socorros 

Placa de advertência Nào opere este equipamento 

Fita ou correntes de sinalização 

Detector de tensão de 1 kv a 1 38k sonoroiiurninoso 

Kit de emergência para vazamentos 

1,111 
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Todos os materiais necessários a execução dos serviços, objeto do presente Memorial Descritivo, serão fornecidos 

pela Contratada. 

Aquisição dos Materiais 

Os materiais que serão utilizados na execução dos serviços deverão ser adquiridos em conformidade com estas 

"Especificações Técnicas de Materiais". 

A Seinfra se reserva o direito, durante a vigência do Contrato, de alterar as Especificações Técnicas de Materiais. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS 

Materiais quando não especificados neste documento devem atender ao descrito na composição de preço do 

mesmo. 

Conectores Padronizados 

A conexão entre os condutores da rede de distribuição secundária e os condutores da instalação de iluminação 

pública deve ser realizada com os seguintes tipos de conectores: 

a) O conector cunha deve ser utilizado na rede de distribuição secundária com condutores nus; 

b) O conector perfurante deve ser utilizado na rede de distribuição secundária com condutores multiplexados. 

Luminárias Padronizadas 

As luminárias instaladas na rede de distribuição secundária devem atender integralmente aos desenhos 600.40 

e 600.50 do Padrão de Material da Enel e possuir as características técnicas básicas descritas abaixo: 

a) Devem ser fechadas, com grau de proteção IP 65, com equipamentos auxiliares incorporados, e com 

difusor em policarbonato transparente resistente ao impacto e aos raios ultravioletas; 

b) O corpo da luminária deve ser em alumínio fundido ou injetado, com espessura mínima de 2 mm. Os demais 

materiais metálicos devem ser resistentes à corrosão, como: aço inox, alumínio, bronze, latão, etc; 

c) A luminária com comando individual deve possuir base para relé fotoeletrônico; 

d) A luminária deve possuir alojamento cilíndrico para fixação no braço metálico; 

e) A Prefeitura pode utilizar modelos de luminárias diferentes dos padronizados nos desenhos 600.40 e 600.50, 

obedecendo às distâncias mínimas de segurança, definidas neste documento. 

As luminárias instaladas em postes exclusivos para iluminação pública, e que não sejam da rede de distribuição 

secundária, devem possuir no mínimo as características descritas na alínea "a" deste item, sendo recomendado 

observar as prescrições dos desenhos 600.40 e 600.50 do Padrão de Material da Enel. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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Tipos de Lâmpadas Padronizadas 

As lâmpadas utilizadas em luminárias instaladas na rede de distribuição secundária devem obedecer às 

prescrições a seguir: 

a) Devem ser do tipo Vapor de Sódio de Alta Pressão e Vapor Metálico nas potências apresentadas na Tabela 5 

do PE-030/2015 R-01, e na tabela a seguir. 

b) As dimensões e demais características das lâmpadas devem obedecer aos desenhos 600.04, 606.02 e 606.03 

do PE-030/2015 R-01. 

REATORES 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

• VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 

• FATOR DE POTÊNCIA 

• TENSÃO 

• PERDAS 

Anexo XII) 

• CHASSI (Esquema de ligação da 

com Kit removível no Anexo XIII) 

• INVÓLUCRO 

• TRATAMENTO DA CHAPA 

• ENCAPSULAMENTO 

• TAMPA 

• CAPACITOR 

VARIAÇÃO DE TEMPERATURA MENOR OU IGUALA 659C 

ALTO FATOR DE POTÊNCIA - MAIOR OU IGUAL A 0,92 

220V 

REDUZIDAS E INFERIORES AOS VALORES ELETROBRÁS 

luminária COM KIT REMOVÍVEL OU FIXO E QUE RECEBA QUALQUER MARCA 

CREDENCIADA PARA UMA MESMA POTÊNCIA. 

EM CHAPA DE AÇO CARBONO CONFORME SAE 1010 A 1020 

ZINCAGEM CLASSE B (6 IMERSÕES) 

RESINA POLIÉSTER 

DEVE SER FIXADO AO INVÓLUCRO POR MEIO DE PARAFUSOS, DE 

MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, POSSUIR JUNTAS DE 

VEDAÇÃO RESISTENTES A TEMPERATURA E INTEMPÉRIES, 

PERMITIRA FIXAÇÃO DE RELÉS FOTOELÉTRICOS. 

QUANDO NECESSÁRIO CORRIGIR O FATOR DE POTÊNCIA, OS 

CAPACITORES DEVERÃO SER DE POLIPROPILENO METALIZADO E 

INSTALADOS DENTRO DO INVÓLUCRO, MAS EXTERNAMENTE AO 

ENCHIMENTO DE RESINA. DEVE SER TIPO DESCARTÁVEL, DE 

FORMA QUE FACILITE A SUA REPOSIÇÃO. SUA FIXAÇÃO AO 

INVÓLUCRO DEVE SER FEITA COM BRAÇADEIRA METÁLICA E 

PARAFUSOS. AS LIGAÇÕES AO CIRCUITO ELÉTRICO DEVEM SER 

POR MEIO DE CONECTORES TERMINAIS E EMENDAS PRÉ-

ISOLADAS, TIPO DESCONECTÁVEL. OS CAPACITORES DEVEM SER 

PARA 250V E SUPORTAR UMA ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA DE 
80°C EM RELAÇÃO A TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C 

(A serem especificadas no 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

o IGNITOR QUANDO FOR NECESSÁRIO UTILIZAR IGNITORES, OS MESMOS 

DEVEM SER INSTALADOS DE FORMA IDÊNTICA À DOS 

CAPACITORES. 

• GRAU DE PROTEÇÃO iP55 

0,92 ALTO FATOR DE POTÊNCIA; (CASO NECESSÁRIO, EFETIVAR 

CORREÇÃO PARA ESTE VALOR) 

220V, 60Hz 

DE ACORDO COM A LÂMPADA QUE IRÁ ACIONAR 

O CONJUNTO REATOR, CAPACITOR, IGNITOR E LÂMPADA DEVERÁ, 

OBRIGATORIAMENTE, SER FORNECIDO POR UM MESMO 

FABRICANTE 

• FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 

• TENSÃO NOMINAL 

• POTÊNCIA 

• FORNECIMENTO 

OBS.: Conforme NBR 13593 (para lâmpadas vapor de sódio de alta pressão) e NBR 14305 (para lâmpadas a 

vapor metálico). 

LÂMPADAS 
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Fluxo 
luminoso Vida Útil 

Potência após 100 Mediana Dimensões Máximas 
Tipo Base Referências 

(W) horas (h) (mm) 
(lumens) 

comp. diâmetro 

70 E27 
5.600 a 18.000 a 156 a

67a70
Philips ou tecnicamente 

5.800 28.000 160 similar 

100 E40 9.000 24.000 210 46
Philips ou tecnicamente 

 
similar 

Vapor 

de Philips ou tecnicamente 
150 E40 14.000 a 24.000 a 156 a 

Sódio 46a90 similar 
14.500 32.000 232 

Tubular 

250 E40
25.000 a 24.000 a 226 a Philips ou tecnicamente 

27.000 32.000 257 46a90 similar 

400 E40 
47.000 a 24.000 a 285 a

46 a 120
Philips ou tecnicamente 

48.000 32.000 292 similar 

1.000 E40 130.000 
24.000 a 285 a

65
Philips ou tecnicamente 

32.000 390 similar 

Potência Fluxo luminoso após Dimensões Máximas 
Tipo (W) Base 100 horas (lumens) (mm) Referências 

Comp. Diâmetro 

vilguel 5 3i110 te 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Vapores 

Metálicos 

* Demais características conforme norma NBR 13592/96 e NBR IEC 60598-1(SOQUETE - Ensaio com a lâmpada). 

Tabela 5: Potência das Lâmpadas e Perdas nos Reatores 

NOTAS: 
1: Vapor de Sódio: Perdas móximas conforme NBR 13593 
2: Vapor de Mercúrio:  Perdas máximas conforme NBR 5125 
3: Vapor Metálico: Perdas rnáxmas conforme NBR 14305 

35 G12 3.600 100 19
Philips ou tecnicamente 

similar 

70 E27 7.000 155 32
Philips ou tecnicamente 

similar 

100 E40 10.000 210 47
Philips ou tecnicamente 

similar 

150 E40 14.500 210 47
Philips ou tecnicamente 

similar 

250 E40 17.000 210 89
Philips ou tecnicamente 

similar 

4
Philips ou tecnicamente 

00 E40 31.000 255 118  
similar 

1000 E40 88.000 385 178
Philips ou tecnicamente 

similar 

• 
Potência

Vapor de Sódio Vapor de Mercúrio Vapor Metálico 

das Perdas Conjunto Perdas Conjunto Perdas Conjunto 

Lâmpadas Máximas Lâmpada e Máximas no Lâmpada e Máximas Lâmpada 
no Reator Reator Reator Reator no Reator e Reator 

(W) (W) (W) W) (W) (W) (W) 

45 

50 2 

70 14 84 -85 

80 - - 9,6 89.0 - 

100 7 117 - 15 IS 

125 - - 13 13375 - 

150 22 172 - - 23 173 

250 30 280 25 275 23 273 

400 33; 438 36 438 40- 440 

600 55 655 - - - - 

700 - - 49 749 - - 

LODO 90 1,090 70 1.070 50 1.050 

1.500 - - - - - 

2,000 - - 100 2.100 80 2080 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Não é permitido o uso de lâmpadas incandescentes, halógenas e fluorescentes. Quando identificados pontos 

luminosos nesta situação, o mesmo deverá ser adequado para luminária c/ lâmpada vapor de sódio de 70W ou 

vapor metálica de 70W. Qualquer outro tipo de lâmpada deve ser submetido à aceitação por parte da Enel. 

LUMINÁRIAS INTEGRADAS 

AS GERAIS 

• TIPO 2 - CUTOFF ou SEMI CUTOFF (ENSAIO DE - MÉDIA E LONGA (DISTRIBUIÇÃO DAS INTENSIDADES 

CLASSIFICAÇÃO FOTOMÉTRICA) LUMINOSAS) 

• TEMPERATURA -ENSAIO TÉRMICO - 40C AMBIENTE E 85C COMPARTIMENTO = 125C 

• IMPACTO - IK08OU09 

• VIBRAÇÃO - ENSAIAR COM A LÂMPADA - 10 A 55 HERZ A CADA MEIA HORA EM QUALQUER 
POSIÇÃO 

• GRAU DE PROTEÇÃO - IP 66 (CORPO ÓPTICO) E MÍNIMO DE 34 PARA O 
ALOJAMENTO 

• PORTA LÂMPADA- ENSAIO DE CHOQUE ELÉTRICO, - PARTES NÃO CONDUTORAS EM PORCELANA 
ACRÉSCIMO DE TENSÃO NOS TERMINAIS DA VITRIFICADA - CASQUILHO ALTO 

LÂMPADA E VIBRAÇÃO COM A LÂMPADA ALOJADA. - SISTEMA DE TRAVAMENTO LATERAL COM ARAME 

DE AÇO INOX 

- CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSO, LATÃO OU 
AÇO INOXIDÁVEL 

- CONTATO CENTRAL EM LATÃO NIQUELADO TIPO 
PARAFUSO COM MOLA 

• CABOS/CONDUTORES OS CABOS DE LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
INTERNOS À LUMINÁRIA DEVEM SER DE COBRE, 
FLEXÍVEIS, BITOLA MÍNIMA 1,5mm2, CLASSE DE 
ISOLAÇÃO 450/750V 

• IDENTIFICAÇÃO A MARCA E O MODELO DA LUMINÁRIA, DATA DE 
FABRICAÇÃO NO MÍNIMO, DEVEM SER GRAVADOS NO 
CORPO DE FORMA INDELEVEL 

• RESISTÊNCIA MECÂNICA AO VENTO > 100Km/h 

• ACABAMENTO TODAS AS PEÇAS METÁLICAS ISENTAS DE REBARBAS, 
NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO 
ANTI CORROSIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBS.: LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A ALTURA ÚTIL DA POSTEAÇÃO E O PESO MÁXIMO DA LUMINÁRIA (20 KG +1-

5%). 

A LUMINÁRIA DEVERÁ POSSUIR: 

1-Sistema de proteção contra queda do corpo inferior e limitação de abertura através de cabos de aço inoxidável; 

2-Focalizador devidamente identificado para todas as potências de lâmpadas utilizáveis; 

3-Aterramento entre o corpo superior e inferior; 

4-Permitir regulagem de ângulo de inclinação de +/- 5°  através de dispositivo angulador, impossibilitando o acesso 

ao parafuso de regulagem externamente. 
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• CORPO LIGA DE ALUMINIO INJETADA A ALTA PRESSÃO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA CLARA, OU 
BRANCO (PÉTALAS E LUMINÁRIAS) E COR MARROM 
ESCURO OU CINZA (PROJETORES) 

• REFLETOR CHAPA DE ALUMINIO PUREZA MÍNIMA DE 85% COM 
POLIMENTO QUÍMICO E ANODIZAÇÃO MÍNIMA 

• REFRATOR VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO PLANOS, 
COLADOS AO REFLETOR COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM 
MATERIAL NÃO DEGRADÁVEL TIPO POLISILOXANO OU 
SIMILAR EQUIVALENTE 

• GARANTIA MÍNIMA: 05 (CINCO) ANOS 

• RENDIMENTO LUMINOTÉCNICO SUPERIOR A 79% 

ITEM TIPO LÂMP. POT. MAT GR DE SOQ ACESSÓRIOS REFERÊNCIAS 

PROT. 
Corpo em 

Vapor de alumínio Corpo com espaço para AMBAR 3 da Schreder 

Fechada sódio 400W injetado com 1P66 E40 alojamento dos ou 

tubular pintura equipamentos produto 

ou Vapor eletrostática auxiliares da luminária tecnicamente 

cinza, lente equivalente 

'1 -  

Miguel 'E a'Sa Neto 
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2 

3 

Fechada 

Vapor de 

sódio 

Fechada tubular 
ou Vapor 
Metálico 
tubular 

Vapor de 

sódio 
tubular 
ou Vapor 
Metálico 

tubular 

Metálico 

tubular 

250W 

150W 

em vidro 

temperado 
ou corpo em 

polipropileno 
com proteção 

para raios UV 

Corpo em 

alumínio com 

pintura 
eletrostática 
cinza, lente 

em vidro 

temperado 
ou corpo em 
polipropileno 
com proteção 

para raios UV 

Corpo em 

alumínio com 

pintura 

eletrostática 

cinza, lente 

em vidro 
temperado 
ou corpo em 
polipropileno 

com proteção 
para raios UV 

1P66 E40 

Corpo com espaço para 

alojamento dos 

equipamentos 
auxiliares da luminária 

BETA da Tecnowatt 
produto 

tecnicamente 

equivalente 

1P66 E40 

Corpo com espaço para 

alojamento dos 

equipamentos 
auxiliares da luminária 

Alpha da Tecnowatt 

ou 

produto 

tecnicamente 
equivalente 
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LCorpo em 
Vapor de alumínio com Corpo com espaço para Alpha da Tecnowatt 

sódio 100W pintura alojamento dos ou 

4 Fechada tubular ou eletrostática 1P66 E27 equipamentos produto 

Vapor cinza, lente auxiliares da luminária tecnicamente 
Metálico em vidro equivalente 
tubular temperado 

Standard ou 
corpo em 
polipropileno 
com proteção 
para raios UV 

Corpo em 
Vapor alumínio Corpo com espaço para Alpha da Tecnowatt 
de 70W com alojamento dos ou 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Obs.: Maiores detalhes técnicos, conforme NBR IEC 60598-1, NBR 15129, 6834 e NBR 5101. 

LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED 

Características técnicas mínimas exigidas: 

Luminária utilizando tecnologia LED (light emitting diode) fabricada em alumínio injetado de espessura 

mínima 2 mm; 

Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema óptico secundário e controlador) deverão no mínimo grau 

de proteção IP-66. As luminárias devem ser ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1. 

As luminárias devem apresentar 1P66 para o conjunto ótico. Caso o controlador possua no mínimo grau 

de proteção 1P65, o compartimento do controlador deve apresentar pelo menos 1P44, caso contrário, o 
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5 Fechada sódio pintura IP66 E27 equipamentos auxiliares da produto tecnicamente 

tubul eletrostáti luminária equivalente 

arou ca cinza, 
Vapor lente em 
Metál vidro 
ico temperad 
tubul o Standard 
ar ou corpo 

em 
polipropile 
no com 
proteção 
para raios 
UV 

Vapor Corpo em 
de alumínio 
sódio com 

Decorati tubul 70— pintura 
6 va ar ou 250 eletrostáti IP65 E27 ou Incorporados internamente F05 da Tecnowatt 

Vapor W ca cinza, E40 à luminária. ou 
Metál refletor produto tecnicamente 

ico superior equivalente 

tubul de 
ar alumínio 

polido 
quimicam 
ente 
anodizado 
e selado 
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Eficiência: A eficiência do driver com 100% de carga e 220V deve ser k 90%, conforme NBR 16026/2012. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

compartimento do controlador deve apresentar 1P66. Os ensaios de grau de proteção das luminárias 

devem ser realizados conforme as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1. 

Refrator em policarbonato ou vidro plano temperado 1K08 ou superior; 

Acabamento deve ser pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, deve conter dissipador de calor sem 

ventiladores, bombas ou líquidos; 

Temperatura da cor correlata declarada de 4.000 K, valor mínimo de 3.710 K e máximo de 4.260 K 

Índice de reprodução de cor mínimo de IRC 70%; 

Eficiência luminosa total maior ou igual a 100 lm/W; 

Conjunto ótico com manutenção do fluxo luminoso do tipo L70, conforme LM79 e LM80, TM-21, 

conseguindo a manutenção de 70% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas de uso; 

A fonte de alimentação/driver deverá ser montado internamente ao alojamento e ser substituível, deverá 

ter fator de potência superior a 0,92 e Tensão de operação do driver de 120V a 240V (range de operação); 

Deverá possuir dispositivo para proteção contra surtos, classe 275V, para 10 kV e 10 kA interno e instalado 

dentro do alojamento da luminária, conforme as normas NBR 5410-2004, IEC 61643-1 e UL 1449; 

Expectativa de vida quando instalado no alojamento da luminária de, no mínimo, 50.000 horas; 

Fluxo luminoso de saída mínimo por luminária de acordo com os tipos utilizados: 

Tipo 1— Luminária LED (Potência máxima de 180 W) -fluxo luminoso mínimo de 18.000 lúmens 

Tipo 2— Luminária LED (Potência máxima de 130 W) - fluxo luminoso mínimo de 13.000 lúmens 

Tipo 3 - Luminária LED (Potência máxima de 80 W) - fluxo luminoso mínimo de 8.000 lúmens 

Tipo 4— Luminária LED (Potência máxima de 40 W) - fluxo luminoso mínimo de 4.000 lúmens 

Garantia mínima de 5 anos. 

OBS.1: O controlador deve possuir marcação conforme ABNT NBR IEC 61347-2-13 e ABNT NBR 16026, 

além de que as embalagens das luminárias, caso existam, devem apresentar a etiqueta ENCE. 

OBS.2: As luminárias devem ser apresentadas completamente montadas e conectadas, prontas para 

serem ligadas à rede de distribuição na tensão especificada. 

OBS.3: A fiação interna e externa deve estar conforme as prescrições da ABNT NBR 15129. 

OBS.4: A luminária com tecnologia LED deverá possuir um dispositivo de proteção contra surtos de tensão. 

Driver's/Contro lado res 

O driver deve ser de corrente constante na saída, atenderás normas e os itens que seguem: 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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Corrente nominal: A corrente fornecida pelo driver não deve ser superior à corrente nominal do LED, 

conforme catálogo do fabricante do LED utilizado na luminária, conforme NBR 16026/2012. 

Distorção Harmônica: (THD): 5 20%. 

Obs.1: Medida à plena carga, 220 V, de acordo com a norma IEC 61000-3-2 C. Proteção contra 

interferência eletromagnética (EM 1) e de radiofreqüência (RFl): 

Devem ser previstos filtros para supressão de interferência eletromagnética e de radiofreqüência, em 

conformidade com a norma NBR lEC/CISPR 15. 

Imunidade e Emissividade: O driver deve ser projetado de forma a não interferir no funcionamento de 

equipamentos eletroeletrônicos, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15 e, ao mesmo tempo, 

estar imune a eventuais interferências externas que possam prejudicar o seu próprio funcionamento, em 

conformidade com a norma IEC 61547. 

Proteção contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito: O driver deve apresentar proteção 

contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito na saída, proporcionando o desligamento do 

mesmo com rearme automático na recuperação, em conformidade com a norma IEC 61347-1. 

Proteção contra choque elétrico: O driver deve apresentar isolamento classe 1, em conformidade com as 

normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129. Temperatura no ponto crítico (Tc) do driver dentro da luminária: 

Não deve ultrapassar a temperatura limite, informada pelo respectivo fabricante e que garanta uma 

expectativa de vida mínima de 50.000 horas, quando medida à temperatura ambiente mínima de 35°C e 

100% de corrente de funcionamento na luminária, conforme NBR 16026/2012. 

Obs.2: O fabricante da luminária deve apresentar documentação fornecida pelo fabricante do driver que 

comprove a temperatura limite de funcionamento e também diagrama/figura da localização do (Tc). Caso 

não marcado na carcaça do controlador, com uma seta indicando o ponto para a fixação do termopar. - 

Dimerização: O driver deve permitir dimerização através do controle analógico de 1 a 10 V ou interface 

DALI. 

Obs.3: O driver deve possuir identificação conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026. 

ENSAIOS - Luminárias LED e Driver's/Controladores: 

Ensaio das características elétricas das luminárias (Potência, corrente, tensão, freqüência, fator de 

potência, eficiência); 

Ensaio de verificação do grau de proteção, conforme ABNT NBR IEC 60598-1. 

Ensaio de resistência a umidade; 

Ensaio de resistência de isolamento; 

Ensaio de rigidez dielétrica; 

Ensaio de corrente de fuga; 

Ensaio de proteção contra choque elétrico; 

Ensaio de resistência a força do vento e vibração, conforme NBR 15129 E NBR IEC 60598-1; 
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Ensaio de proteção contra impactos mecânicos externos, conforme ABNT NBR IEC 62262; 

Ensaio de resistência à radiação ultravioleta, conforme ASTM G154; 

Ensaio das características fotométricas (Curva, IRC, TCC), conforme ABNT NBR 5101; 

Ensaio de durabilidade, manutenção do fluxo luminoso L70, conforme LM-79, LM-80, TM-21; 

Ensaio de grau de proteção do controlador, conforme Norma NBR IEC 60529; 

Ensaio de durabilidade do driver. 

Obs.1: Todos os ensaios devem ser realizados em laboratórios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou 

laboratórios internacionais com acreditação no país de origem, reconhecida pelo INMETRO através de 

acordo multilateral. Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios. 

Obs.2: A licitante deverá apresentar todos os ensaios e relatórios que comprovem as características 

exigidas nesse Memorial Descritivo. 

GARANTIA: 

As luminárias devem ser fornecidas com garantia global (todos os componentes, principalmente módulos de LEDs 

e drivers de alimentação) de 5 anos contra quaisquer defeitos de fabricação a contar de seu recebimento, 

independentemente da data de fabricação. Todas as despesas de retirada, análise e de reposição ou devolução 

são de responsabilidade do fornecedor. No caso de descumprimento da garantia serão aplicadas as penalidades 

previstas em contrato. 

SUPORTE PARA LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE 

Obs.: Antes da galvanização deverão ser retirados todas as rebarbas e cantos vivos das peças. Observar a NBR 

12129. 

PECAS METÁLICAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

• MATERIAL (CORPO E BRAÇOS) AÇO CARBONO ABNT 1010 A 1020 

• TRATAMENTO GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE DE ACORDO 
COM A NBR 7399, 7400 E 6323 E SAE 1010 A 1020 

• PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO ou outra cor 
desiganada pelos representantes legais da Prefeitura. 

• UTILIZAÇÃO FERRAGENS PARA SUPORTES, FIXAÇÕES E 
DISTRIBUIÇÃO 

• MATERIAL AÇO CARBONO LAMINADO 

Miu 
Eng. Eletricista 
CREA-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Braço de Fixação 

Os braços de fixação das luminárias utilizados na rede de distribuição da Enel devem possuir as características 

definidas no Desenho 608.10 do PE-030/2011 da Enel, conforme Tabela 6: 

Tabela 6: Características dos Braços de Fixação 

Tabela 6: Caracte icas dos Braços de Fixação 

NOTAS: Dem imensões e c erístícas, nsiiltar o Desenho 608:30 do 1-0 1 - 

NOTAS: Demais dimensões e características, consultar o Desenho 608.10 do PM-01 da Enel. 

Os braços devem ser em aço 1010 ou 1020, galvanizado a quente, ou material resistente à oxidação. 

O braço de fixação para luminárias com projeto específico para cada Prefeitura deve possuir comprimentos e 

angulações estabelecidos no Desenho 608.10 do PM-01 da Enel, de forma a garantir as distâncias mínimas de 

segurança estabelecidas no Desenho 030.01. 

Deve ser mantida a distância mínima de segurança de 150 mm entre o braço de fixação e os condutores de baixa 

tensão. 

O suporte de fixação para luminárias decorativas de praças ou logradouros, ou projetores para iluminação de 

campos de futebol deve possuir características de fixação que não ponham em risco a passagem de pedestres ou 

que interfira no trabalho dos eletricistas. 

Relé Fotoelétrico/fotoeletrônico 

A base de montagem deve ser de material eletricamente isolante e fixada de forma que permita a sua remoção 

sem ser danificada. 

• PREPARO DA SUPERFÍCIE APÓS A CONFECÇÃO DAS PEÇAS E ANTES DA 
GALVANIZAÇÃO DEVERÃO SER RETIRADAS TODAS AS 
REBARBAS E CANTOS VIVOS 

• TRATAMENTO DE CHAPA GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME 
ABNR, NBR 7414 E 6323 E SAE 1010 A 1020 

Tipo de Estrutura
Diâmetro do Braço Comprimento do Braço 

(mm) (mm) 

IP -1 32 1300 

IP2 1800 

P3 2800 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

NI vá uma, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Os contatos de encaixe devem ser de latão, estanhados eletroliticamente e fixados rigidamente à base de 

montagem. 

A tampa deve ser de material eletricamente isolante, estabilizado contra efeito de radiação ultravioleta e 

resistente ao impacto e às intempéries. 

O relé deve possuir grau de proteção IP 67. 

Quando a luminária não possuir base para relé fotoeletrônico, este deve ser fixado em uma base, conforme o 

Desenho 604.02 do Padrão de Material da Enel. 

ON Os relés fotoeletrônicos devem ser do tipo que mantêm a lâmpada desligada caso ocorra falha no mesmo. 

Reatores 

Os reatores externos e subterrâneos devem possuir invólucro com espessura mínima de 1,2mm e os reatores 

internos ou integrados devem possuir invólucro com espessura mínima de 0,7mm. 

Quando em posição normal de uso externo, o invólucro do reator não pode apresentar cavidade ou reentrância 

que permita o acúmulo de água. 

O invólucro, quando em chapa de aço com baixo teor de carbono, deve apresentar tratamento anticorrosivo. 

Os reatores externos devem ser providos de condutores e os reatores internos devem possui blocos de conexão 

ou condutores para as conexões com a rede elétrica e a lâmpada. 

Os capacitores e ignitores devem ser de fácil remoção e substituição. 

o 
Os reatores para lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico não podem exceder os limites de corrente 

estabelecidos na Tabela 7, com a tensão de alimentação em 106% do valor nominal 

Tabela 7: Corrente máxima com sobretensão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

Eng .11etriclsta 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Tabela 7: Corrente máxima com sobretensão 

NOTA: Os valores de tenso de arco dos lâmpadas são orientabvos. Ver Tabela :3 da NBR 

1.4305 e Tabela 3 da NBR l3V3. 

NOTA: Os valores de tensão de arco das lâmpadas são orientativos. Ver Tabela 3 da NBR14305 e Tabela 3 da NBR 

13593. 

Os valores de perdas máximas para reatores com ignitor integrado devem atender à Tabela S. 

Para os reatores com ignitor independente, a perda própria do ignitor deve ser subtraída. 

Os reatores devem ser compactos e apropriados para utilização em lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão, 

vapor de mercúrio ou vapor metálico. 

Deve ser utilizado um reator de alto fator de potência. 

Deve possuir tensão de nominal de 220 V, frequência de 60 Hz, alto fator de potência e seguir às recomendação 

dos desenhos 601.01, 601.03 e 601.05 do Padrão de Material da Enel. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

Potência Nominal da Lâmpada Tensão de Arco Corrente Máxima de Curto-Circuito 

(W) - (V) (A) 

Sci 

70 00 los 

100 100 2,4 

150 100 30 

250 100 5,2 

400 100 7,5 

1.000 - 00 21,6 

Mig 
EngCeiricista  
CRA-CE 54030 



VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 

6 (MAX) 

BITOLA 00 A 
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ESTANHADA 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

CAPACITOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

TABELA 1 

Es - VAPOR DE SODiO 
'01 - VAP.NI DE MNRrVHIO 

NOTAS - 1 - MATERIAL - ~LUCRO 224 ALUNINTO COM BAIXO TEOR DE CARBONO 011 MATERIAl. F.QUTVAI-FA'TS O IN-

VÓlUCRO DEVE SER RESISTENTE AO CALOR. À £ORROSÂO AMBIENTAI,, A IMPACTOS MECANI-
COE E DEVE SER REBMWTICA3CENTZ FECEADO; 

- CABOS DE COBRE RSTANHAJ)0S SEÇÃO DE 9.2 A 1.2 mmh  COM PONTA ESTANHADA E 120-
LAMENTO PARA 90 C. NO MINIMO 

2 - ACABAMENTO O INVOLUCIlO QUANDO Eu AÇO CARBONO DEVE SER ZINCADO FOR IMEIlREO A QUENTE 
CONFORME NBR-6353 PINTADO COM TINTA ANTJCORMO$IVA NA COR CINZA CLARO, 

O - CARACTERLSTICAS 1ILSTRICAE - P.ESSITRNC!A À TEMPERATURA DE 05 O. NO MINIMO, PARA UMA TENSZO 

APLICADA DE 250V. SEM SOPRE QUALQUER DANO; 

- ITEVEM POSSEII1.TTÂR A CORREÇEO DO FATOR DE PO'FRNCTJ. PÁRA 05 A 
TODOS OS REATORES MENCIONADOS NA TABELA. 

4 - TDRNTIFICAÇ*0 NO CORPO DO c4pAcrroR DEVE SER GRAVADO DE FORMA LBGIVEL E INbELAVRL, NO MI- 
MIMO COM; 
- NOME OU MARCA DO FABRICANTE: 

- MODELO DO CAPACITOR- 

- CAPACZTÀNCL& NOMINAL 114 MICROFARADS. 

- TOLERÂNCIA DA CÁPACITINOTA EM FOROFN'FASEM; 

- TEMPERATURA DE TRABALHO; 

- TIINSAO NOMINAL EM VOLTE; 
- DATA DE FABRICAÇEO (MAN E ANO). 

5 - UTILIZAÇÃO OS CÂPÂCITORES SEREI) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LLMIMÂRIÀS COM EQUIPAMENTO 
INCORPORADO E EM REATORES DE ALTO FATOR DE POTENCIA USO E)ÇTEPJIO CONFORME 
TABELA 

6 - »TI&ENSDES EM M!UMETROS; 

ESPECIFICAR CAPACITOR EItROL1T1CO DE (A), 200 VAU, CONFORME DESENHO 19' 60201,1 
A - INDICAR A CAFACITÂNCLA CONTORNE TABELA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CN PJ: 10.517.878/0001-52 

REATO CAPAC1TANCIA TENSÃO DD1ENSOES PESO 
[TEM ±10% FREqUErlICA ±io (mm) APROE. COPIUO 

(E) (14) (VAC) MÁ-X) 6 (M.ÁX) 9rj 
1 60W (VM) 'prllr° 511 40 0.10 
2 70W (Vs) 91O 60 40 0,12 
2 150W (VE) 15z10° 60 00 0.15 
4 250W (VM) 1510° RI) 750 60 50 0.15 
O 400W ('04) 20x10° 70 00 020 
o 250W (VS) 25I0 70 50 0.22 
7 400$ ("S) 40x10 110 60 0,25 

Eng. 'tietricista 
CR!A-CE 54030 



BLOCO 
1 ERMJNA1 

IGNITOR PARA LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

VISTA FRONTAL 

DDO MX 

COBRE OU 
LÂ7X0 BITOLAS
1.1. A 8znm2  

VISTA INFERIOR 

LEGENDA 

Vil - TENSÃO NO LADO DA REDIL 
Vi. - TENSÃO NO LADO DA LÃMPÀD 
VS - VAPOR DE SOMO 

- INCNITOR 

Vil - VL 

o 

LÃJIPAJ)A 

IS SHOV 
NFOR 

O 

DETALHE E 

VISTA LATERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

TABELA 1 

SOTAS 1 PARA DSBAT$I INFOEMAÇOES CONSULTAR A FOLHA 212 DESTE DESENHO. 

2 - PIMENSOES EM MI1JMHTKOS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CN PJ: 10.517.878/0001-52 

APLICAÇÃO PORCENTAGEM DO 
TIPO ENRROLAJAENTO DO REATOR PESO 

ITEM DE 1 1.LIPADA REATOR Apilox. Copio-o 
IGNITOE TE YL 

VAPOR DE VAPOR DE 
SÓDIO SÓDIO (%) (R) (X 

1 CONJUGADO 10W 70W 90 A 94 6 A LO o.s 6771779 
E CONJUGADO 100 A 400W 70 A 400W 9 À 94 O A 8 0,2 5790891 

eto Migues tva 
Eng'! EletrlCLSta 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

NOTAS - MATERiAL - IW1OLUCRO : RESISTENTE À CORROSÃO E ALTAS TEMPERATURAS, PROPEJO PARA PROTEGER 

OS COMPONENTES INTERNOS DE IMPACTOS MECÂNICOS E UMIDADE; 

BLOCO TERMINAL i PORCELANA OU POLIESTER LNQUEBRÁYEL COM PARTES CONDUTORES DE 

COBRE OU FArÃO;  

ACABAMENTO O IGN]TOR NEC) DEVE APRESENTAR RERMWJS, ARESTAS OU CANTOS VIVOS, 

DEVE 'tU TRATAMENTO ANTICORROSIVO. RESISTENTE Às INTEMPÉRIES 

NORMAIS DE USO. 

2 - Ç,*,RACTERISTICAS ELÉTRICAS 'IRNSZO APLICADA AO D1ELtTRICO MIN DE 2,5kV, SENOTDÀL 

DURANTE UM MINUTO ENTRE TEzUNAIS E O INVÓLUCRO. SEM OCORRER 

PERVIJRAÇÃO DO ISOLAMENTO; 

- 

 

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: MPIMA DE 2,3 M COM A 500 VOLTE 

(TENSÃO CONTINuA) POR UM MINUTO, A QUENTE (es' CP ENTRE tER - 

MINAIS E O SUPORTE DE FIXAÇÃO; 

- RIIEISTENCIA A TEMPERATURA DEVE OPERAR NORMALMENTE PARA UMA 

TFMPERATIJRA AMBIENTE DE NO MINIMO 85'C; 

- TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 19 A 233 VO2S, NA FREUENC1A D5 60 Hz. 

- PULSO DE PARTIDA : - TENSÃO DE PICO DE 2,5 A 4,6kV FICO); 

NOMBRO UNI-MO DE PULSOS - 1 POR CICLO; 

- LARGURA MINIMA A 90° DÁ TENSÃO DE PICO - 

luz; 

- POSIÇÃO DE 80' A 96' ELET (GRAUS ELÉTRI- 
COS), 

- CORRENTE IlINIMA DE PARTIDA SOniA; 

- 

 

FAIXA DE CARGA DO CAPA COR DE ZO A ZOOPF 

(PICO FAltAI)). 

- IDMNTITICAÇXQ EM CADA IGNITOR DEVE SER GRAVADO DE FORMA LECIIVEL E INDELÉVEL ATRAVS DE 
PLACA DE AL1JIIINIO REI$ITAI)A OU Au'rOCOLAN'TE, NO U1Nfl.tO; 

- NOME OU MARCA DO FABRICANTE; 

-TIPO; 

- MODELO; 

- POTENCLA NOMINAL LIA LÂMPADA (W); 

- TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO (V); 

- PREQUENCIA DE ALIMENTAÇÃO (Hz); 

- ESQUEMA DE LIGAÇÃO COM AS PALAVRAS R)E'. "REATOR' E "LÂMPADA-, J1JWFO 
AOS RESPECTIVOS TERMINAIS E OS VALORES VR E VL EM PORCENTAGEM DO RZÁTGR 
A qUE SE APLICA, CONFORME DESENHO 1/2; 

- DATA DE FABRICAÇÃO; 

- PICO DE TENSO. 

4 - CONDIÇOES DE UTILIZAÇÃO OS IGNITORPIS SERÃO TMI.17ADQS NA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS COM E-

QIJIPÀILEN'TO AUXILIAR INCORPORADO E REATORES PARA. LIMPADÁS VAPOR 
DE SÓDIO, (150 EXTERNO. 

3 - DIMENSÕES EM MILIMETROS 

ESPECIFICAR : IGNFFOR PARA REATOR VAPOR DE SÓDIO (Á)W, CONFORME DESENHO N' 802.021 

A - INDICAR POTÊNCIA DO REATOR. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 
1 Í )vel 
' a Neto 

Eng. Eletricista 
CREA-CE 54030 



CONTATOS 
DE 
ENCAI)IE 

çiLULA 
70TOLrRICA 

GAXTA 
DX 
VEDAÇ0 

SUPORTE 
DE 
MONTAGEM 

o o 

NOTA 1 - PÀB. AS 0E CES, CONSULTAR AS FOIPa3 2/3 E 3/3 DESTE DESENHO. 

TIPO DE BEbR CØDRO 

P.FO (NF FAIL 0FF) 6787719 

2 NA 6771019 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

VISTA LATERAL 

VISTA INFERIOR 

TABELA t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

oçl 
- 

Eng. F_letricísta  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

NOTAS 1 - MATERIAIS 

- INVOLUCRU DEVE SER DE POLICARBONATO OU MATERIAL EQUIVALENTE COM PROTEÇÃO CONTRA R.4. 

DIAÇÃO ULTRAVIOLETA, RESISTENTE AO IMPACTO E ÀS INTEMI'ÉP.IES; 

SUPORTE DE MONTAGEM DEVE SER DE RESINA FENCL1CA TIPO BAQIJEUTE, ABE OU MATERIAL EQUI-

VALENTE; 

- CONTATOS ; OS CONTATOS DEVEM SER DE BRONZE, LATÃO OU MATERiAL EQUIVALENTE ESTANHADOS 

ELETROUTJCAMENTE E RIGIDAMENTE FIXADOS E COM OMENÉliES CONFORME DESENIIO; 

- FIXAÇÃO E VEDAÇÃO O SUPORTE DE MONTAGEM DEVE SER PRESO AO INVÓLUCRO ATP.AV±S DE UM 

ENCAIXE IISCASICO SELADO POR ANEL O-RING' E PROVIDO DE CAUTA DE VE-

DAÇÃO DE ESPUMA DE BORRACRA NEOPP.ENE OU MATERIAL EQUIVALENTE DEVEN-

DO ASSEGURAR UMA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO IP-67; 

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO : O REIA FOTOEI.PTRICO DEVE TER DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 

SURTOS DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO TIPO VARISTOR DE DXÍDO DE. METAL 

(MCV METAL OXYDE VARISTON). 

2 - TIPO DE RELÉ O RELÊ ACEITO PELA COELCE PODE SER. DE ACORDO COM O PEDIDO, 1)0 TIPO NA (NOR-

MALMENTE ABERTO) OU TIPO REI) (NORMALMENTE FECHADO NT FAIL 0FF - A CARGA 

PERMANECE DESLIGADA EM CASO DA DEFEITO NO RELE). 

1) - IDENTIFICAÇÃO O RELE FOTOELÉTRICO DEVE TER OS FORMA LERfVEI, E I1DELÉVSL MARCADAS NA PARTE 

SUPERIOR DA TAMPA OU NA LATERAl, NO MINIMO, AS SEGUINTES INFORMAÇES; 

- MODELO DO FABRICANTE; 

TENSÃO NOMINAL (20V); 

- CARGAS MÁXIMAS PARA LÂMPADAS INCANDESCENTES 1000W'; 

CARGA PARA LIMPADA DE DESCARGA (I600VA); 

- NOME E MARCA DO FABRICANTE; 

MFS E ANO DE FABRICAÇÃO; 

- NA PARTE INFERIOR DO SUPO6IrE DE MONTAGEM DEVE 555 PREVISTO CALENDÁRIO 

COM 1DENTIPICÂÇDO DA DATA (MES E ANO) DE FABRiCAÇÃO, O CALENDÁRIO DEVE TAM-

BÉM PREVER ESPAÇO PARA A IDENTIFICAÇÃO liAS DATAS (MES E ANO) DE INSTALAÇÃO 

E RETiRADA DO RELÉ. 

4 - ACABAMENTO O RELÉ FOTOELÉTRICO DEVE APRESENTAR UM ACABAMENTO COMPATIVEL COM SUA UTILI- 

- IJXAÇÃO NAU APRESENTANUO, TRINCAS, REBARBAS OU ARESTAS VIVAS. 

5 - INTERCAMBIALmADE OS RELÊS FOTORLÉTRICOS DEVEM POSSUiR CARÀUIIIMISTICAS DIMENSIONAIS TAIS 

QUE POSSIBILITEM A LNTERCÁMBIALIDADE PARA INPALAÇXO NA BASE PARA SELE 

FOTOELÉTRICO INDEPENDENTEMENTE DO FABRICANTE. 

6 - FORMATO OS RELÊS FOTOELÊTIIICOS DEVERÃO SE APRESENTAR COM AS CAIIACIIER1STTCA2 MENCIONADAS 

ACIMA, POREM, O SEU FORMATO PODERÁ SER DIFERENTE DESDE QUE. SEJAM APRESENTADAS 

AS VANTAGENS tÊCRiCAS E OPERACIONAIS PARA TAL FORMATO E A ACEITAÇÃO PELA COELCE- 

7 - ENSAIOS 

7.1 ENSAIOS DE TIPO 

- INSPEÇÃO GERAL; 

- VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL; 

- ENSAIO DE OPERAÇÃO (INICIAL); 

- ENSAIO DE LIMITES DE FUNCIONAMENTO; 

- ENSAIO DE COMPORTAMENTO A 700; 

- ENSAIO DE DURATIIUDAÜE 1)0 CONTATO; 

- ENSAIO DE IMPULSO DE TENSÃO; 

ENSAIO DE CAPACIDADE DE FECHAMENTO DO CONTATO: 

- ENSAIO DE RESISTEEICIA MECÂNICA; 

- ENSAIO DE CORROSÃO; 

- ENSAIO DE RESISTNCIA À RADIAÇÃO ULTRAVIOIZPA; 

- ENSAIO DE IMPACTO; 

- ENSAIO DE MAGNETIZAÇÃO RESIDUAL; 

- ENSAIO DE GRAU DE PROTEÇÃO; 

- ENSAIO DE ADERENÇTA DA GAXETA: 
- ENSAIO DE OPERAÇÃO  (FINAL). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001 -52 

Eng. Eletricista 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

72 - ENSAIOS DE RECEDIMEN'I'O 

- INSPEÇÃO GERAL; 

VERIF1CÀÇ0 DIMENSIONAL; 

ENSAIO 1)E OPERAÇÃO (ENICIÀL); 

- ENSAIO 1)E COMPORTAMENTO A 700C 

- ENSAIO DE CAPACIDADE DE FECHAMENTO DO CONTATO 

- ENSAIO LE ADERÊNCIA DA 

- ENSAIO DE OPERAÇEO (FINAL). 

li - OUTRAS CONDIÇES DEMAIS CONDIÇI)ES, OBSERVAR  AS EXIGIDAS PELA NBR 5123 E NORMAS CO)IPLE-

MENTARES, ONDE APLICÁVEL 

9 - GARANTIA O FABRICANTE DEVE GARANTIR A REFOSIÇEO, SEM ONVS PARA A COEE,CE, DE QTJÁLQUEE P211 

FOTOE1.TRIC0, DEVIDO À FP.LHÀS DE PROJETO. AT -ILMA OU FADFICAÇEO. POR UM FE- 

NI000 MNLMO DE 3 (TP.ES) ANOS DESDE A DATA DE COLOCAÇÃO EM SERVIÇO OU DA DATA 

DE EECEMRNTU NOS ALMORWÀDOS DA CORWE. ?REAIECENDO O QUE OCORRER PRIMEiRO, 

ESPECIFICAR REL FDTOE11TRICO, 220V, 1000W, TIFO (A). CONFORME DESENUO N 504.01.1 

A - HIDICAJI O TIPO DE RELL SE RFO OU NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n°132-Bairro: Centro — TURURU/CE - -CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 



NEUTRO E 

.f— -çTTT 

LINHA 1' 

VISTA FRONTAL 

ALÇA DE FIXAÇÃO RÁ BASE 

CORTE X-X' 

CORPO BÁSICO 

PEIIL LIMITE 

TAMPA 

DISPOSITIVO DE FIXAÇEO 
QUE PERMITA MOVIMENTO 
EM IMO 

8,4 MIN 

CAROS DE LTGÂÇXo 
RIS 

8771023 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 

NOTAS 1 - MATERIAL O SUPORTE DE FIXÁÇIO DEVE SER DE AÇO CARBONO ZINCADO. DURALUMINTO OU MAI'WR1AL 
EQUIVALENTE RESISTENTE A CORROSXO CORPO I4LVIC'O EM BAQUEL1TE DE ALTA RIGIDEZ OlE-
LETRICA OU MATERIAL EQUIVALENTE, TAMPA DE MATERIAL ESTABILIZADO CONTRA OS EFEITOS 
DE RADIAÇÃO UIAF,OUITA E RESISTENTE A IMPACTO E Á INTEMPÉRIES. 

2 CABOS DE LIGAÇXO DEVEM SER DE COBRE COM ISOLAÇEO PARÁ 700 V, À PROVA DE TEMPO, BITOLA 
MtNIMA DE 2,5mm2  E COMPRIMENTO MIN1MO DE Ozool, NAS CORFS COMUM 
BRANCO; FASE - PRETO; CARGA - VERMRI,HO 

3 - DEVE SER ESTAMPADO NA PEÇA O NOME DO FABRICANTE. CORRENTE. TENSIO. RÉS E ARO DE FABRICAÇÃO.  

4 - ADfliITE-SR UMA TOlERÂNCIA OS ±2% NAS COTAS APRPNEIITADAS, EXCETO NAS INDICADAS EM COTRAR1O 

- A BASE DEVE TER UM GIRO DE 1300 EM RELAÇÃO AO SUPORTE E O DI1)1-USITIWj DA PIZAÇEO DEVE 
TRAVAR À BASE AO SUPORTE EM QUALQUER POSIÇÃO. 

E - DEMAIS COND1ÇOES CONFORME NBR-5353 

7 - DIMENSOES EM MIUMETROS 

ESPECIFICAR RASE VARA RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFORME DESENhO I4 504022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

SWa Neto 
Eng. E.etriCISta 
CR!A-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 1 32 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

TIFO À 1) 1. 01) A' E I O r15DIrQ 

JP-1 950 1.100 1,300 32 20 3 200 80 2 00 °Z 4B4097 
IP-2 1210 1.530 1.000 2.85 4390 

200 380 4 300 1213 4T 
IF-3 l,~ 3.270 2,000 48 3,25 871)4399 

TP-4 883 825 900 2'O 3 200 80 2,00 52 00005444 

CARGAS IPI / 1P4 IP2 103 
APUCAD4.S FLXIÀ FLEXÁ 3LTXÁ TI ETA FiXVt flETA 

F° NOMINAL ~VAI. NOMINAL RESIDUAL NOMINAL RESTDOAL 
(dMN) (wi) (rnni (x) (mm) (mm) (mm) 

5 20 1 - - 
10 30 2 20 1 - 
20 40 5 35 3 40 5 
30 - - 30 13 130 7 
40 - - 90 12 

i )fv o- 
Mu1 Sta 

Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

TABELA 1 

DULEVsOES 

TABELA 2 

RENIST!NCIÁ À FLEXÃO 

NOTAS 1 MATERIAL 

- TUBO DE AÇO  ABNI 1010 A 1020 COM OU SEM COSTURA 

- CHAPA EM PERFIL 1 LAMINADO OU CHAPA DE AÇO IÁ1(TNÁI)o VIRÁDO(AÇO ÁON? 1010 A 1020); 

2 ACABAMENTO 
- ZINCADO À QUENTE; 

O BRAÇO NÃO DEVE APRESENTAR REBARBAS, CANTOS VIVOS OU DBFORIL&ÇOES; 

13 - IDENTIFICAÇXO NA PEÇA DEVE SER ESrAMPAL}O DE TORMA LELIVEL E 1141)ZLt.'EL,  NOME OL MARCA DO 
FABRICANTE; 

4 CARGA APUCADA ; PARA EREITO DE ENSAIOS DE RESISTENCIA OS BRAÇOS NÃO DEVEM APRESENTAR $L£-
XÁS SUPERIORES ÀS DA TA9RI.A 2; 

5 (') O BRAÇO DE LUMINÁRIA IP-4 DEVE SER USADO EXCLUSIVAMENTE EM RtT1)E5TAÇZ3; 

O ADMITE-SE UMA TOLERLNCIA DE *2% NAS COTAS ARESENTADAS; 

7 ~ DIILEN 13s  ES EM MILDiETE0S, EXCETO ONDE INDICADO. 

PSFRCTFICAR ; BRAÇO PARA UJMrWÁRIÁ TiPO (A). EM TUBO DE AÇO ZINCADO COM DIÂMETRO DE un E (0) DE 
COMPRIMENTO, CONFORME 1)RSENTI O N 1300.10.3 

A INDICAR O TIPO (IPi. 1P2. IPO ou 1P4) CONFORME TABELA 1 
13 - INDICAR O DIÂMETRO "eD" CONFORME O ITEM DA TABELA 1 

O - INDICAR O COMPRIMENTO 'C' CONFORME O ITEM DA TABELA 1 



C.  

CONECTOR MONTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

CONECTOR TIPO CUNHA DE BRONZE ESTANHADO PARA CONDUTOR DE COBRE E ALUMÍNIO 
LADO A 

(1'*LNCU'M.) 

A --- 

COM1UST0 / 
o-0x,nor' -h 

COMPOSTO 
AT1-OXD0í\ 

CORTE A-A' 

COMPONENTE "C" 

COMPOSTO 
ACr1-0xI[10

1 

COMPOSTO 1A20 E 
AN'rI-OXIDG (DLRFV,Ç0) 

CORTE 14-li 

COMPONENTE CUNHA 

CORTE C--C' 

14 

E' 

TABELA 1 

CÃRACTERISTICAS nos CoNECrOREs 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, no  132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

II iC'. 

Miue Eã Siva'Neto 
Eng. EIetrc1sta 
CREA-CE 54030 

DIÂMETRO 111AM TR0 SOMA DOS 
PRINCIPAL DEICVAÇO D1ÂM1TROS COR 18% ITEM MODELO (mm) (mm) (o til) EMBALAGEM CODIGO 

MIN. MÁX. MIN. MAX. MIN. MÁX. 

1 3.17 8.12 3.17 7.42 11.19 14.01 CIYZA 6770865 

14 3.17 8.12 3.17 3.21 9.51 11.18 VERDE 6770886 

O III 2.34 0.33 1.27 4.65 7.68 9.30 VERMELHA 6770087 

4 IV 2,54 8.55 1.27 4.65 621 7.67 AZUL. 8770887 

5 V 2.54 4,93 1,27 4.65 4.70 6.20 AMARELA 6770886 

O VI 8.01 10.61 6.64 9.96 16.70 18.72 BRANCA/AZUL 6770889 

7 VII 4.68 10.11 4.66 8.00 14.02 1(5.78 BRUNCA VERMELIIA 8770890 

8 VIII 8.01 10.11 8.01 10.11 18.73 20.22 VERDE/BRANCA 6770891 

9 A 5.60 9.36 1.74 3.10 9.10 10.93 VIOLF.TA 6770892 

10 B 0.20 9.36 1.74 5.10 10.95 13.11 LARANJA 67701493 

11 C 8.20 12.74 1,74 3.10 10.11 14,75 MABRON 6770894 

12 1) 9.50 12.74 1.74 3.10 14,75 17.00 HEANCÁ 6770825 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

BASE DO BRAÇO 
VISTA FRONTAL 

BASE DO BRAÇO 
VISTA LATERAL 

BRAÇO PARA LUMINÁRIA EM AÇO ZINCADO 

to . 5 

E 

~N 

ESPESSURA 
VER DETALHE 2 

ESPESSURA G 

VISTA LATERAL 

ceRDEo DE 
SOLDA NOS 

/.DOlS LADOS 
SE / DA PEÇA 

I1/ - 

Uí 

5 
DE 

SOIJ)A 202 
.0012 14.002 
DA PEÇA 

VER DRTALBE 1 
5.4.200 OBLONGO 

A' 

1 FURO 
016 

DETAI.1IE 2 
ESPESSURA 

10 

DETALHE 1 

RASGO OBLONOO 

75 

BASE 1>0 BRAÇO 
GOSTE A-A' 

. 
NOTAS - PARA DEMkIR 1NPÕEMÃÇIES, CONSULTAR Á FOLhA 2/2 DESTE DESENHO:  

2 - DIMENSØES 55 M.UIMRTROS, EXCETO ONDE INDICADO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

igi 
Eng. Eletricista 
cR5A-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
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Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

NOTAS ; 1 MATERIAL LIGA DE CORRE ESTANHADO; 

2 - IDENTJFICAÇO ; NO CONECTOR DEV1 SER F.STAMPADO,DE FORMA LEGIVFL E INDELÉVEL, NO MINIMO 

- O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE 

- TIPO DO CONECTOR 
- BITOLAS MINIMAS E Mk\JMAS(EM AG/rnrn) 

- TIPOS DE CONDUTORES APLICÁVEIS 

3 - ACABAMENTO A PEÇA DEVE APRESENTAR SUPERFICIFJ UNIFORME SEM REBARBA OU IMPERFEIÇOES 

4 - ACONDICIONAMENTO O CONECTOR DEVE SER FORNECIDO COM COMPOSTO ANrl-Oxwo EM EMBALAGEM 
PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO, NA EMBALAGEM. UMA FAD(A NA COR INDICADA 

NA TAREIA 1. FOLHA 1, DESTE DESENHO. 

O - INSTALAÇÃO O CONECTOR DEVE SER ADEQUADO PARA INSTALAÇÂO COM ALICATE BOMBA-DÁGUA. 

8 - RETIRADA A RETIRADA DEVE SER FEITA COM EXTRATOR E ALICATE BOMBA-D'ÃGUt. 

7 - DEMAIS CARACTERISTICAS, CONFORME A ET-710. 

DIMENSÕES EM MILÍMETROS. EXCETO ONDE INDICADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

mlíq el 35 301 
Eng. EietrIClSt 
CR!A-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

A) D1 DA 

5 
UFSIVAÇSD 

t'Al ilUz ÍNSTMADD 
NA ESTRRM HDR 

DO LADO 

400 íA 11ESPEClIN- 

LEC.FNDA~  

(O PORCA OU PARAFUSO FUSIVEL 

(O como 104 '55141, I4INTR'ISC'II 

(O CONTATOS PREFURANTES 1 BRONZE ESTANHADO 

(O MATERIAL RELADOR DE BORRACHA S1NTSTICt 

O) CAPUZ 5104005 EM MATERIAl 10NT1TXCO 

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 

NOTA PARA DEMACI INFORMAÇ1SS CONSULTAS FOLHA 2/4, 3/1, 4/4 
2 O DESENHO E MESAMENTE ILUSTRATIVO. O FADE1CANTE DEVE 

O MODELO. APROVADO PELA COELCE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

E as m, 31va ato 
Eng. tetricista 
CREA-CE 54030 

ISTE DERES 
USE CONFORME 



PARA CABOS DE ALLTMINI C TI) E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

TABELA 1 

TABELA 2 

ORE T ORES OS DE 

N0TÀ5 1 - MATERIAL 

1,1 OS CONECTORES PARA CABOS DE .ALUMIMO, INDIDADOS NA TAREIA 1, DEVEM POSIUIR 
ARAFUS(, PORCAS E ÁRRUELAS EM AÇO ZINCADO A QUENTE, AÇO 1NOXIDVEL (RICL) 

BRONZE FOSFOROSO. OS CQSTATGS PERFURANTES DEVEM SER EM BRONZE 

ESTAS RABO; 

12 OS CONECTORES PARA CABOS DE COBRE, INDICADOS NA TABELA 2, DEVEM POSSUIR 

PARAFUSOS, PORCAS E ARRUEI..AS EM, AÇO INOXIDÁVIO. (3161) OU BRONZE FOSFOROSO. 

OS CONTATOS PERFUFANTFS DEVEM SER EM BRONZE ESTANHADO. 

2 CARACTERtSTICAS CONSTRUTIVAS 

2,1 O TI\FCTOR É COMPOSTO DF DOIS CORPOS ISOLADOS DF MATERIAL SINTÉTICO COM 

CONTATOS ELÉTRICOS PERFURANTES, UNIDOS POR UMA FORCA OU PARAFUSO CABECA 

FUS1VFL TORQUIMRTRICA. QUE SE ROMPE AO ALCANÇAR O TORQUE ADEQUADO PARA O 

CORRETO AJUSTE DO CONECTOR; 

2.2 OS CONTATOS PERFURANTES DEVEM TER EM SUA SUPERFICIE UM COMPOSTO ANTi-

ÓXIDO E SEREM ENVOLVIDOS POR UM MATERIAL SELADOR DE BORRACHA SINTÉTICA, 

QUE AO SER COMPRIMIDA DURANTE A MONTAGEM, GARANTA A VAÇXO DÁ CONEXÃO.  

2.3 OS COMPONENTES DEVEM FORMAR UM CNICO CONJUNTO, DE MODO QUE PARA A SUA 

DSTALAÇO SEJA NECESSÁRIO O EMPREGO DE APENAS UMA FERRAMENTA COMUM 

(CHAVE DE BOCA TIPOANEL) APLICADA NO PARAFUSO OU PORCA DE AJUSTE; 

2.4 O CONECTOR DEVE DISPOR DE UM CAPUZ SELADDR PARA A EXTREMIDADE LIVRE DO 

CONDUTOR DE DERIVAÇEO, POSEVEL DE MONTAGEM DE UM LADO OU DE OUTRO O 

CAPUZ DEVE PERMITIR A VEDAÇÃO PARA TODAS AS SEÇÕES DOS CONDUTORES AO QUAL 

O CONECTOR SE APLICA, 

3 CONDIÇÕES GERAIS; 

ILI OS CONECTORES INDICADOS NA TABELA 1 DEVEM SER UTILIZADOS EM REDES DE BAIXA 

TENSEo, PARA CONEXÕES ENTRE CABOS PRÉ-REUNIDOS DE AUJM!NIO ISOLADO 

(PRINCIPAL) E CABOS PRÉ-REUNIDOS DE ALUMIN1D LSOIÀDO (DERIVAÇÃO); 

5.2 OS CONECTORES INDICADOS NA TABELA 2 DEVEM SER UTILI7.ADOS EM REDES DE BAIXA 

TF,NSXO. PARA CONEXOES DE CABOS DE CORRE PRÉ--REUNIDOS ISOLADOS (pRINaPAL) 

COM CAR0S DE CORRE PRÉ-REUNWOS ISOLADOS (DERIVAÇO) OU CABOS DE COBRE 

(PRINCIPAL) COM CABOS DE ALUMINIO (DERIVAÇÃO). 

SFÇ) DO AOl) (DUO 
]TEM CÓDIGO 

M DFFI ÇO 
1 16 05 4 31 6770656 

2 25 120 25 120 577011130 
11 50 150 50 150 57701361 

SEÇXO O CARO (rnrn 
ITEM CÓDIGO 

PRINCIPAL - CL D3RI\ArO - AI CL) 
lO 95 4 - 135 6772246 

2 25 120 25 - 120 6775232 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

Migulei  n il!a 
Eng.'ÊletriClSta 
cREA-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

4 ENSAIOS: 

4.1 ENSAIOS DE TIPO: O FABRICANTE DEVE EFETUAR OS ENSAIOS DE TIPO INDICADOS A 

SEGUIR PÁRA CADA MODELO, SOBRE UNIDADES IDÊNTICAS, ÀS 

OFERECIDAS, E APRESENTAR OS COR }SPONDENTFS RELA'mRTOS. OS 

ENSAIOS DEVEM SER EFETUADOS COM BASE NAS METODOLOGIAS OU 

NORMAS EQUIVALENTES AS INDICADAS, RESF.RVANDOSF.À COELCE 

O DIREITO DE ACEITAR OU NÃO OS F.ELTORIOS E OS SEUS 

IlES ULTA 1) OS 

4.1.1 ENSAIOS MECÃNICOS: 

VERIFICAÇÃO DO TORQUE DE APERTO DA CAREÇA FUSIVEL: 

ESFORÇO DE TRAÇÃO SOBRE OS CONDUTORES. 

4.1.2 ENSAIO DE CICLOS TÉRMICOS: SÃO EFETUADOS UM MÍNIMO DE 200 CICLOS COM 

MEDIÇÃO PERIODICA DE 1TMP}ATLRA E RESISTÉNCIÀ OIIMIUA: 

4.13 ENSAIO DE TENSÃO APLICADA COM IMERSÃO EM ÁGUA: É APLICADO COM UMA 

TENSÃO MINIMA DE 4kV; 

4.1.4 ENSAIO DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL SÃO EFETUADOS CICLOS COMBINADOS DE 

RADIAÇÃO ULTRAVIOLEIA E ASPERSÃO DE ÁGUA, COM UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO 

MINIMO DE 600 HORAS. 

4,2 ENSAIOS DE RECEBIMENTO: DE CADA REMESSA SÃO REALIZADOS ENSAIOS E INSPEÇÃO 

DE. RECEBIMENTO, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE 

AMOSTRAGEM, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO PREVISTOS NA NOS 

5426. SEGUNDO O SEGUINTE ESQUEMA: 

NÍVEL DE INSPEÇÃO: GIRAI. 1 

PLANO DE AMOSTRAGEM: DUPLO NORMAL 

NQA (NIVEI. DE QUALIDADE ACEITÁVEL): 1,5 

- VERIFICAÇÃO EM 10 DA AMOSTRAGEM: SOMENTE PARA 

OS ITENS 4.2.1 . 4.2.5 

4.2.1 VERIFICAÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL SÃO VERI FICADAS AS D1MENSES, O 

ACABAMENTO DO CONJUNTO E DE SUAS PARTES CONSTRUTIVAS, BEM COMO AS 

~CAÇOES E A EMBALAGEM; 

4,2.2 ENSAIO MECÂNICO: É VERIFICADO SE O TORQUE DE NOMINAL DE IOX.rn É 

SUFICIENTE PARA QUE OS CONTATOS PERFURANTES PERFUREM A ISOIAÇÃO DO 

CABO E ENTREM EM CONTATO COM 0 CONDUTOR QUEBRANDO A CABEÇA FUSÍVEL 

COM O CORRETO APERTO 00 CARO; 

4,2.3 ENSAIO DE TENSÃO APLICADA COM IMERSÃO EM ÁGUA: É REALIZADO SEGUNDO O 

ITEM 4.1.3, E DE ACORDO COM A NORMA UTILIZADA FRI.O FABRICANTE: 

4.2.4 - ENSAIO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA: DEVEM SER COMPARARAS AS RESISTÉNCIAS 

ELÉTRICAS DE UMA PARTE CO.NTINI..& DO CONDUTOR E DE I.M CONJUNTO 

FORMADO POR DUAS PARTES DO MESMO CONDUTOR LIGADAS PELO CONECTOR SOB 

ENSAIO, DE MESMO COMPRIMENTO TOTAL, TENDO CADA UMA O COMPRIMENTO "1." 

DE ACORDO COM A ÁREA DE SEÇÃO RETA DO CONDUTOR. OS CONDUTORES 

UTILIZADOS NESTE ENSAIO DEVEM POSSUIR SFX(IES IND1CADA8 NAS TABELAS 1 E 

42.5 - ENSAIO DE CONDUTTVIDAOE DE LIGA METAUCA: A MEDIÇÃO DÁ CONDUTIMDADE 

ELÉTRICA DA LIGA METÁLICA DA PARTE ELETRICAMENTE ATIVA DO CONECTOR DEVE 

SER REAL17ADA CONFORME A NORMA APRESENTADA PELO FABRICANTE. 

5 IDENTIFICAÇÃO: NO CONECTOR DEVE ESTAR GRAVADO DE MODO I.EG!VF1 E INDELÉVEL 

O NOME DV A MARCA DO FABRICANTE.; 

SEÇDES DOS CONDUTORES (PRINCIPAL E DERIVAÇÃO); 

- TORQIJE DE AJUSTE (NA CAREÇA IX) PARAFUSO OU NA PORCA); 

DATA DE FABRICAÇ (MÉS E ANO), 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

mil 

En EietriCSW 
CR!A-CE 54030 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

& EMBALAGEM; 

fLI CADA CONFÇTCIR, COMPLETO E MONTADO, DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM 

SACOS DE POLIETII EXO DE ESPESSURA DE 50 MICRÔMETROS; 

CADA SACO DEVE SF11 ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO, CONFORME O IT4 5; 

53 OS CONECTORES ACONDICIONADOS CONFO RME OS ITENS 6.1 E 52 DEVEM SER 

EMBALADOS, EM CAIXAS DE PAPEIO CORRUGADO CONTENDO NO MÁXIMO IDO UNIDADES, 

6.4 CADA CAIXA DEVE TER IDEXTIFICAÇO EXTERNA COM NO MINIMO. S SEGUINTES 

INFORMAÇÕ ES: 

- O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE; 

- TIPO E REF'FRNCIA DO CONECTO; 

QUANTIDADE DE PEÇAS; 

NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA PC; 

MASSA BRUTA E LIQUIDA EM kg; 
DESTINAÇXO E LOCAL DE ENTREGO.. 

7 DOCUMEXTAÇO PARA PROP OS TA O FABRICANTE DEVE APRESENTAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO 

PAPA A coNsIDF:RAço DE SUA PROPOSTA; 

AMOSTRA DO CONECTOR OFERTADO (NO CASO DE 'O ESTAR HOMOLOGADO): 

SELATÕRIOS DE ENSAIOS DE TIPO EM UNIDADE PROTÓTIPO; 

PR OJETO OU CATÁLOGO DESCRITIVO COM DIMENSÕES E MATERIAIS DOS COMPONENTES; 

I)PIAS DAS NORMAS UTII.17.ADA.S, TRADUZIDAS PARA O PORTUGVS; 

LAÇZO DE FORNECEDORES PARA OUTRAS CONCFSSIONARIAS (NO CASO DE NÁO ESTAR 

HOMOLOGADO). 

5 NORMAS; OS CONECTORES ABRANGIDOS POR ESTE DESENHO DEVEM TER AS NUAS NOTAS 

COMPIEMEXTABAS PERA ET-710 (EM SUA ÜLTflLA VERSO), E QUALQUER OUTRA 

NORMA, DESDE QUE DE CONhECIMENTO E APROVADA VEIA COEICF:. 

ESPECIFICAR; CONECTOR PERFURANTE ISOLADO PARA CABO DE (A). CONDUTOR PRINCIPAL (mmm' DFRIVAÇÁO 

(C)m m', CONFORME O DESENHO N 711U53.4 DO PM-01 ,  

A ALUM1NIO OU COBRE: 

5 - S11ÇO DO CONDUTOR PRINCIPAL CONFORME TABELA 1 E 2; 

C SEÇXO DO CONDUTOR DE DERIVAÇÃO CONFORME TABELAS 1 E 2. 
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TOBQTJE MÁXIMO 
DIMENSOES USADA SUPORTÁVEL SEM 

APRESENTAR [TEM (mm) EM CÕDIGO 
PARAFUSO OU RUPTURA 

0k B 10C (daNm) 
1 16 1 6 145 1.5 8770648 
8 E2 12 1410 a 6770644 

2 
3 28 14 1412 5 8770845 
4 Z30 3 16 1410 6 8770646 
6 44 5 22 USO ZZ 6770647 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ARRUELA REDONDA 

VISTA FRONTAL 

TABELA 1 

NOTAS 1 - MATERIAL AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020 ~FILADO OU LAMINADO; 

2 - RES1STNC1A MECLNICA À £RRIJEIÀ CORRETAMENTE INSTALADA EM PARAFUSO. ENTRE A FORCA E UMA 
SUPREFICIE RIGIDA METÁLICA. NXO DEVE APRESENTAR DEFORMAÇXO 00 RUPTU-
RA, QUANDO APLICADO NA PORCA DO PARAFUSO UM TOHQ UE COM O VALOS IN-
DICADO NA TABRLÀ 1 DESTE DESENHO; 

3 - WERrH.ICÁÇXO CADA PEÇA DEVE ESTAR ADEQUADAMENTE IDENWICADA.. DE FORMA LRG.IVRL E INDELÉ-
VEL. NO ,d1NlM0. COM  O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE; 

4 - APOS À LDENTIFICAÇZO, A PEÇA DEVE SER ZINCADA A QUENTE POR IMERSEO, COM REVESTIMENTO DE 
ZINCO DE ESPESSURA DE CAMADA DE. NO 1415140. 75pIn. DE ACORDO COM A NDR-8323; 

5 - ADMITE-SE UMA TOLERÁNCIA DE *2Z NAS COTAS INDICADAS; 

8 - DIMENSOES EM MILÍMETROS. 

ESPECIFICAR z ARRUELA REDONDA (a)x(b)z(o)mm. AÇO ZINCADO A QUENTE FOR 1MERSO, CONFORME O DESENHO 

5' 410.01.3 

() INDiCAR A DIMENSEO DO DIÂMETRO EXTERNO 
(b) INDICAR A DIMENSXO DA ESPESSURA 
(o) INDICAR A DEMENSEO DO DIÂMETRO 00 FURO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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R~CA F 

NAS COXAS NE/EXAX 
ONDE DrArID 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ARRUELA QUADRADA 

 

VDEEA 

VSCTA EM PEPSPECTPJÂ 

ARRUELA (>OA/RAIA )r E)r A 
DESENHE A54CE 032 DO PM '01 

() ROÇAR A EMENSÁO DO 300; 
(b) RISCAR A DIMENSÃO E/A ESPESSURA: 

D NDE.AA A MN SE A4E PC DO EPL 

SE/O A POE E/CASAL, E//E/RUE E' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PORCA QUADRADA 

FWNTSL 11T4 L57ER4 

%C1DAtE Md15 - 1 

IA IS 414 

O 
R4I2F) P 

OOTA 1 - MATrRAL AÇO ZHOA"'O AO'T 'O 5 I nM 1 
I6L1SINÇ4 ILAMCA 4 O,. 
pr TSAÇ)C> 1'' 1' OU 6I,f'1164 Nrl 

3 5 OSIXA PARA EMPALA 
P;WTIIRA COi. RO 
Do soro OR COMP63 

ÇÂ 1I,VA &LF1 3004D4 A  Oí3 I O: POR IMk 
AI, 140 R1MO, 'Ap' OU 511100 0014 A 14 

NRP 1110 115-1, O 262, /24. 9614-1, 
1 11 ±2,% NAS C011. PREXIIIIW/ E01I,LID 

14[1F111.>S 40111110 1)114111 001400, 

PORCA OIAIIPAUA 14 AÇO 21140400 COM '/111104 (41. C'ORMU 011111114141) R'411).04.4 CIO 1114-VI 
IA) '/0104% ROSCA 4 641190 COR 6*34' '4641 A 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

CONDUTORES ISOLADOS DE BAIXA TENSÃO 

a. ALIMENTADORES ENTRE O TRANSFORMADOR E O POSTE DE ILUMINAÇÃO 

e REFERÊNCIA 

FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE 

CABO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 

COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM 

CHUMBO ANTICHAMA 

COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC FLEXIVEL SEM 

CHUMBO ANTICHAMA 

0,6/1,0kV 

NBR 6812 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS - QUEIMA 

VERTICAL (FOGUEIRA) 

NBR 6880 - CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

NBR 7288 - CABOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA 

EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) PARA 

TENSÕES DE 1 A 20kV (ESPECIFICAÇÃO) 

SINTENAX FLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR 

• MATERIAL CONDUTOR 

• TIPO DE CONDUTOR 

• MATERIAL ISOLANTE 

e COBERTURA 

e CLASSE DE ISOLAÇÃO 

e NORMA A SER SEGUIDA 

b. CABO TERRA (NO INTERIOR DE DUTOS) 

e MATERIAL DO CONDUTOR 

TIPO DE CONDUTOR 

• MATERIAL ISOLANTE 

e CLASSE DE ISOLAÇÃO 

. NORMA A SER SEGUIDA 

COBRE DE TÊMPERA MOLE 

FIO RÍGIDO, ENCORDOAMENTO CLASSE 1, OU CABO, 

ENCORDAMENTO CLASSE 5 

ISOLAÇÃO DUPLA CAMADA: CAMADA INTERNA DE 

PVC ANTIFLAM 1 (COMPOSTO TERMOPLASTICO DE 

PVC SEM CHUMBO); CAMADA EXTERNA DE PVC 

ANTIFLAM II (COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC 

SEM CHUMBO) EXTRADESLIZANTE; 

750V 

  

NBR 6880 - CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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• REFERÊNCIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

NBR 6148 - FIOS E CABOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA 

EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA PARA 

TENSÕES ATÉ 750V 

SUPERASTIC DA PRYSMIAN OU SIMILAR 

c. CIRCUITOS ENTRE O SUPORTE DA LUMINÁRIA E A CAIXA DE PASSAGEM JUNTO 

AO POSTE 

• REFERÊNCIA 

COBRE DE TÊMPERA MOLE 

FIO RÍGIDO, ENCORDOAMENTO CLASSE 1 

3 

ISOLAÇÃO EM PVC, COBERTURA EM PVC COM ALTA 

RESISTÊNCIA MECÂNICA E A INTEMPERIES. 

450/750V 

NBR 6880- CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

NBR 8661 - CABOS DE FORMATO PLANO COM 

ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE CLORETO DE 

POLIVINILA PARA TENSÕES ATÉ 750V - 

(ESPECIFICAÇÃO) 

TRIPLAST DA PRYSMIAN OU SIMILAR 

• MATERIAL DO CONDUTOR 

a 

• TIPODECONDUTOR 

• NUMERO DE CONDUTORES 

• MATERIAL ISOLANTE 

• CLASSE DE ISOLAÇÃO 

• NORMA A SER SEGUIDA 

d. CIRCUITOS ENTRE O SUPORTE DA LUMINÁRIA E A LUMINÁRIA 

• MATERIAL DO CONDUTOR 

• TIPO DE CONDUTOR 

• NUMERO DE CONDUTORES 

• MATERIAL ISOLANTE 

• CLASSE DE ISOLAÇÃO 

• NORMA A SER SEGUIDA 

COBRE DE TÊMPERA MOLE 

CABO FLEXÍVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 

1 

PVC 

450/750V 

NBR 6880- CONDUTORES DE COBRE PARA CABOS 

ISOLADOS (PADRONIZAÇÃO) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

NBR 61.48 - FIOS E CABOS COM ISOLAÇÃO SÓLIDA 

EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA PARA 

TENSÕES ATÉ 750V 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES 

OS CONDUTORES DA CLASSE 0,6/1kv DEVERÃO TER IDENTIFICADOS OS CIRCUITOS, AO LONGO DO PERCURSO E 

NAS CAIXAS DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE CORES, ANILHAS DE PVC OU FITAS COM NÚMEROS E LETRAS GRAVADAS. 

CADA FASE DEVE TER UMA COR DIFERENTE, DE ACORDO COM A SEGUINTE PADRONIZAÇÃO: AZUL (FASE A), 

VERMELHO (FASE B), BRANCO (FASE C) E VERDE (TERRA). 

CABO CORDPLAST (PP) 03 X 2,50mm2 — 450/750V (tripolar) 

CONSTRUÇÃO 

CONDUTOR 

Metal: fios de cobre nu, têmpera mole. 

Encordoamento: extraflexível (classe 5) 

ISOLAÇÃO 

Composto termoplástico de PVC flexível. 

ENCHIMENTO 

Composto termoplástico de PVC. 

COBERTURA 

Composto termoplástico de PVC flexível, na cor preta. 

IDENTIFICAÇÃO 

Cobertura: preta com gravação metro a metro. 

Veias do cabo: 

Cabo bipolar: isolaço preta e azul-claro. 

Cabo tripolar: isolaço preta, branca e azul-claro ou preta, azul-claro e verde-amarela. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CN PJ: 10.517.878/0001-52 

4ue1 
Eng. IetricIsta 
CREA-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

TEMPERATURAS MÁXIMAS DO CONDUTOR 

70C em serviço contínuo, 100C em sobrecarga e 1602C em curto-circuito. 

NORMAS APLICÁVEIS 

NBR13249 e NBR NM 280 

DADOS CONSTRUTIVOS 

DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (mm): 1,90 

ESPESSURA NOMINAL ISOLAÇÃO (mm): 0,80 

ESPESSURA NOMINAL COBERTURA (mm): 0,90 

DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (mm): 9,0 

PESO LÍQUIDO NOMINAL (Kg/KM): 134 

ACONDICIONAMENTO: rolo de 100 metros 

ELETRO DUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DESCRIÇÃO 

MATERIAL CONSTRUTIVO 

ELETRODUTO RÍGIDO SEM COSTURA, SÉRIE EXTRA, 

CONFORME NORMAS NBR 5597 E NBR 7414 DA 

ABNT, UMA EXTREMIDADE COM LUVA E A OUTRA 

COM PROTEÇÃO MECÂNICA NA ROSCA 

AÇO ASTM-A53; GRAU A, REVESTIMENTO 

GALVANIZADO A QUENTE, POR IMERSÃO. 

COMPRIMENTO 3m 

BITOLA IDÊNTICA À EXISTENTE OU INDICADA EM PROJETO 

(EM POLEGADAS) 

ROSCAS EXTERNAS NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO 

MÍNIMO 5 FIOS EFETIVOS DE ROSCA NPT (ANSI B 2.1) 

ACESSÓRIO LUVA 

REFERÊNCIA TUPY, MANESMANN OU SIMILAR APROVADO PELA 

FISCALIZAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

- NORMA DE REFERÊNCIA PARA FABRICAÇÃO 

• NBR - 5597 - ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO-CARBONO, COM REVESTIMENTO PROTETOR, COM ROSCA 

ANSI/ASME B.1.20.1 

• NBR - 7414- ZINCAGEM POR IMERSÃO AQUENTE. 

ELETRODUTO DE PVC 

• MATERIAL CONSTRUTIVO CLORETO DE POLIVINILA (PVC) 

• TIPO RÍGIDO SOLDÁVEL 

• COMPRIMENTO 3m 

• BITOLA IDÊNTICA À EXISTENTE OU INDICADA EM PROJETO 

(EM POLEGADAS) 

• ACESSÓRIO LUVA 

• REFERÊNCIA TIGRE, BRASILIT OU SIMILAR 

NORMA DE REFERÊNCIA PARA FABRICAÇÃO 

NBR - 6150 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO (ESPECIFICAÇÃO) 

ELETRODUTO CORRUGADO 

. MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

• INSTALAÇÃO 

• BITOLA 

• REFERÊNCIAS 

DIRETAMENTE ENTERRADA NO SOLO, CONFORME 

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE 

IDÊNTICA À EXISTENTE OU INDICADA NO PROJETO 

(EM POLEGADAS) 

KANAFLEX, FURUKAWA OU SIMILAR 

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO 

 

a. CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

• MATERIAL CONCRETO 

• TIPO DE INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO 

• CONSTRUÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO 

• COMPLEMENTOS TAMPA EM CONCRETO, ESPESSURA 6cm E FUNDO 

BRITADO PARA DRENAGEM 

VEDAÇÃO DA TAMPA REJUNTAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA A FRIO 

• ACABAMENTO IDÊNTICO AO DO PISO ONDE ESTIVER INSTALADA 

- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características Construtivas 

. TIPO QUADRO PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU 

APARENTE 

• GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 

• ESTRUTURA CHAPA DE ALUMÍNIO COM BITOLA MÍNIMA 16 

MSG 

• BARRAMENTOS FASES, NEUTRO ETERRA 

• MATERIAL DOS BARRAMENTOS COBRE 

• ACESSÓRIOS ESPECIAIS DISPOSITIVO PARA FECHAMENTO DA PORTA 

POR CHAVE PADRÃO (CHAVE MESTRA) 

VISORES EM POLICARBONATO NA PORTA 

(DEVE SER ASSEGURADA A VEDAÇÃO) PARA 

INSPEÇÃO DOS SELOS E LEITURA DO MEDIDOR 

(QUANDO FOR O CASO) 

GRADE DE PROTEÇÃO EXTERNA EM AÇO 

GALVANIZADO A FOGO COM DISPOSITIVO 

PARA FECHAMENTO POR CADEADO PADRÃO 

(CHAVE MESTRA) 

QUANDO INSTALAÇÃO APARENTE, FORNECER 

PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Características Elétricas 

• TENSÃO NOMINAL 220/127V 

• FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 Hz 

• NÚMERODEFASES 03 

• CORRENTE NOMINAL DOS BARRAMENTOS DE FASE, IDÊNTICO AOS EXISTENTES OU CONFORME 

NEUTRO E TERRA DIAGRAMAS UNIFILARES 

• SISTEMA DE ATERRAMENTO SOLIDAMENTE ATERRADO 

Limites Térmicos e Dinâmicos 

Os barramentos devem ser dimensionados para suportar o aquecimento provocado pela corrente de curto-

circuito simétrica, indicada nos diagramas unifilares, além dos esforços dinâmicos da corrente de curto 

assimétrica, sendo o valor desta 2,5 vezes o valor da corrente de curto simétrica. 

NORMAS TÉCNICAS E ENSAIOS 

Os quadros deverão ter projeto e características e serem ensaiados de acordo com as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), em suas últimas revisões, indicadas a seguir: 

• NBR-6808 - Conjunto de manobra e controle de Baixa Tensão - Especificação 

• NBR-6146 - Graus de proteção provido por invólucros - Especificação 

• NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimento 

• ANSI C-3720 (Para os casos não definidos nas normas acima). 

INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELO FABRICANTE 

o As informações deverão ser fornecidas através de documentos, desenhos ou diagramas 

Tipo e número de identificação 

Tensão nominal 

- Corrente nominal de cada circuito 

- Níveis de isolamento nominais 

- Freqüência nominal 

- Capacidade de curto-circuito 

- Grau de proteção fornecido pelo invólucro 

Condições de serviço 

- Dimensões e pesos 

- Características nominais dos dispositivos de proteção, medição e manobra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

- Diagrama unifilar 

- Diagramas trifilares 

- Instruções para transporte, instalação, operação e manutenção do conjunto 

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS 

Disjuntores de Baixa Tensão 

Construídos em material termoplástico, com acionamento manual, através de alavanca frontal e disparo livre, 

devem possuir disparador bi-metálico para sobre-corrente e disparador magnético e instantâneo para proteção 

contra curto-circuito. 

,h1 Características Gerais 

CORRENTE NOMINAL CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR OU SIMILAR AO 

EXISTENTE 

N2 DE PÓLOS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR OU SIMILAR AO 

EXISTENTE 

CAPACIDADE DE RUPTURA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR OU SIMILAR AO 

EXISTENTE 

REFERÊNCIA DE FABRICANTE SIEMENS, SCHNEIDER OU SIMILAR 

Caixas MBO 

• SISTEMA TRIFÁSICO 

• DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CONCESSIONÃRIA 

• MATERIAL ALUMÍNIO 

Caixa interna para abrigar os disjuntores 

• DIMENSÕES CONFORME DETALHES EM PLANTA OU IDÊNTICA À 
EXISTENTE 

• MATERIAL ALUMÍNIO 

• ACESSÓRIOS TAMPA COM JANELA PARA ACIONAMENTO DOS 

DISJUNTORES 

IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS 

Para fins de operação, o painel e os dispositivos de comando e sinalização deverão ser identificados por plaquetas 

de acrílico, instaladas na parte frontal do mesmo, onde será inscrita a numeração do Conjunto ou legenda 

identificadora, além de identificação e indicação da função de todos os dispositivos de comando e sinalização. 

Estas plaquetas deverão ser indeléveis e só serão destacadas com as suas destruições. Deverá acompanhar o 

projeto dos quadros uma lista completa de todas as plaquetas, para aprovação pelo cliente. 
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Na parte interna do quadro deverão ser identificados todos os componentes de manobra, proteção e interligação 

(bornes) através de etiquetas adesivas em plásticos ou outro material resistente à umidade. 

O conjunto deve vir acompanhado no seu interior, do desenho do seu Diagrama Unifilar Simplificado, com as 

características dos equipamentos de proteção e manobra, de cada circuito, bem como seu uso. 

POSTES DE CONCRETO ARMADO E AÇO GALVANIZADO 

Tipos 

Poste de Concreto tipo Redondo/circular ou DT 

a) Fixação: engastado no piso 

b) Altura: indicada 

c) Capacidade (esforço: 150/200 kgf) 

d) Modelo: conicidade reduzida para o circular 

e) Cobrimento: as ferragens deverão possuir um cobrimento mínimo de 2cm, em qualquer ponto da superfície 

interna ou externa; 

f) Dimensões: os postes terão no topo um diâmetro externo de 110 mm +/- 5 mm, e sua base não deve possuir 

diâmetro superior a 400 mm. 

g) tolerâncias: 

+ 50mm para o comprimento nominal; 

+ 5mm para as dimensões transversais. 

P5.: A resistência a ruptura não deve ser inferior a 2 (duas) vezes à resistência nominal. As armaduras 

longitudinais devem ter cobrimento de concreto com espessura mínima de 20mm exceto o topo e a base. 

h) inspeção geral: acabamento, dimensões e identificação 

i) ensaios: momento fletor, elasticidade, resistência, cobrimento e absorção de água. 

 

Poste de Aço Cônico Poligonal Reto 

a) Material: aço zincado a quente conforme ABNT NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020. 

b) Fixação: base e chumbadores, ou engastados. 

c) Características da base: idêntica a existente. 

d) Capacidade (esforço): 130 kgf a 30cm do topo até um; 170kgf a 30cm do topo acima de 11 m. 
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e) Fabricante: Coniposte, Trópico ou similar. 

f) Aplicação: suporte de luminárias. 

g) Acabamento: pintura conforme consta nas observações a seguir. 

h) Os furos devem estar totalmente desobstruídos e terem eixos perpendiculares ao eixo do poste. 

i) Tolerâncias: 

+ 50mm para o comprimento nominal. 

+ 5mm para as dimensões transversais. 

j) Inspeção geral: acabamento, dimensões, furacão e identificação. 

k) Garantia: indicada na proposta, não deve ser inferior a 2 (dois) anos. 

Obs.: Tintas para os Postes 

• Descrição: revestimento de dois componentes a base de epoxi e isocianato apresentando alta 

resistência ao intemperismo. 

• Áreas: externas 

• Tipo: dupla função 

• Substrato: metais, concretos, aço galvanizado 

• Veículo: acrílico modificado 

• Cor: cinza 

• Características: 

> viscosidade cf-4: 120-130" 

> peso específico g/cm3: 1,25+/-0,05 

> sólidos por peso: 67+1-1% 

> sólidos por volume: 51+/-1% 

> relação de mistura: 4:1 em volume 

> espessura seco: 80-100mc 

> espessura úmida: 160mc 

> n2  de demãos: 01 a 02 

> secagem pó: 01 hora 

> secagem toque: 03 horas 

> repintura: 12 a 24 horas 

secagem final: 05 dias 

rendimento teórico: 80mc - 6,3 M2/1 

> método de aplicação: pistola/trincha 
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diluente: sq-004 

> inflamabilidade: inflamável 

> estocagem: 12 meses 

pot-life: 04 a 06 horas 

> toxidez: tóxico 

> embalagem: galão 3,61 

> 

 

diluição: 05 a 10% 

• Resistência 

> temperatura: 90°c seco 

> água doce: bom 

> água salgada: bom 

solvente: bom 

> ácidos: bom 

alcalis: bom 

> sais: bom 

produtos de petróleo: bom 

> óleos: bom 

> óleos de freio: bom 

Preparo de superfície: aço, jato, lixa, escova e desengraxe 

HASTES DE TERRA 

10.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

. MATERIAL DO NÚCLEO 

. REVESTIMENTO 

• FORMATO 

• DIMENSÕES 

• CONEXÕES 

AÇO (SAE 1020) 

CAMADA DE COBRE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 

0,254mm (10 MILS) 

CILÍNDRICO, COM EXTREMIDADE PONTIAGUDA 

5/8" X 2,40m 

SOLDAS EXOTÉRMICAS OU CONECTORES 

REFERÊNCIAS: COPPERWELD, CADWELD, BURNDY, ELIND OU SIMILAR 
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SOQUETE EM PORCELA ROSCA E-27 

Base E27 - Porcelana 

Produtos em porcelana, soquete em latão e bornes automáticos de forma facilitar a instalação e também 

com proteção contra choques acidentais (4A-250V9). 

Para lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas e de descarga em alta pressão. 

Uso com fios de 0,5mm2  até 2,5m M2. 

Uso incorporado em luminárias e plafons e fixação antigiro com travessa de até 18mm de largura 

SOQUETE EM PORCELA ROSCA E-40 

Base E40 - porcelana esmaltada 

Produtos em porcelana esmaltada, soquete em cobre niquelado e com bornes embutidos (16A - 700V9). 

Travamento anti-vibratório lateral da lâmpada. 

Para lâmpadas incandescentes, halógenas, mistas, vapor de mercúrio, vapor de sódio de alta pressão e multi-

vapores metálicos. 

Uso incorporado em luminárias externas, públicas e luminárias para ambientes a prova de explosão. 

OBS.: OS DEMAIS MATERIAIS QUE NÃO CONSTAREM NESTE DOCUMENTO, OBDECERÃO AS ESPECIFICAÇÕES 

DAS RESPECTIVAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, BEM COMO, AS ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. 

=' Penalidades por violação dos índices de qualidade e prazos. 

Sem prejuízo das demais sanções contratuais cabíveis, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as 

seguintes multas por violação dos prazos de atendimento, após um período mínimo de 60 (sessenta) 

dias do início da Gestão da Manutenção do Sistema de Iluminação Pública (IP) no Município: 

• Pelo não atendimento aos "Prazos de Execução do Serviço", estabelecido nesse Memorial 

Descritivo, Valor correspondente a 0,1% do faturamento mensal, pelos serviços relativos à 

Garantia de Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência. 

A Contratada deverá implantar e operar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do 

Contrato, toda infraestrutura necessária ao atendimento e execução dos serviços no município, conforme descrito 

nesse edital. 
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A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA das atividades concernentes de 

Manutenção Preventiva e Corretiva, Ampliação e da Eficiência Energética do Sistema de Energia Elétrica, 

executado como disposto neste item do Memorial Descritivo, será calculada a cada mês, pelo apurado do 

somatório dos serviços referentes aos itens da Planilha de Orçamento Básico, conforme Ordens de Serviços 

autorizadas, executadas e atestadas sua execução pela Fiscalização, no mês de referência da medição. 

GESTÃO DE MATERIAIS 

A Contratada deverá manter no seu almoxarifado local no município, local exclusivo para guarda 

e acondicionamento de materiais e equipamentos de Iluminação Pública. 

Nesse almoxarifado serão depositados tanto materiais novos quanto aqueles retirados durante os 

serviços de manutenção, que deverão ser mantidos sob a guarda da contratada até definição da Prefeitura do local 

a ser destinado. 
Esse almoxarifado deverá estar devidamente equipado para acondicionamento e movimentação 

dos materiais, com prateleiras, pallets, armários, bancada para testes de componentes do sistema de iluminação, 

etc, além de dispor de mão de obra qualificada para os serviços de movimentação. 

Os materiais deverão ser armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, 

a conservação, o controle e a fiscalização dos estoques. 

A contratada fará, dentro de seu almoxarifado e às suas expensas, um tratamento prévio e 

acondicionamento dos materiais até a destinação final daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e 

legislação complementar. Deverá assegurar a descontaminação de todas as lâmpadas de descarga retiradas da 

iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer. Em hipótese alguma 

deverão ser quebradas, devendo a descontaminação ser executada por empresas de reciclagem credenciadas por 

Órgão Ambiental competente. 

O controle e o fluxo de materiais e equipamentos de IP devem ser feito através de sistema 

informatizado.  

A CONTRATADA deverá manter todos os materiais e equipamentos armazenados sob sua 

responsabilidade devidamente identificados. 

O estoque dimensionado pela CONTRATADA, deverá permitir, sem descontinuidade, a realização 

de intervenções no sistema de IP por um prazo pré-determinado, nunca inferior a 30 (trinta) dias. 

Todos os materiais retirados do sistema de IP serão transportados pela CONTRATADA para seu 

almoxarifado. Nesse almoxarifado os materiais ficarão temporariamente guardados, classificados e devolvidos ao 

Município. As devoluções de materiais ao Município, perfeitamente identificados, deverão ser acompanhadas da 

documentação pertinente. 

A CONTRATADA será a única responsável por todos os materiais novos ou retirados do sistema de 

IP, devendo às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos. 

9. FISCALIZAÇÃO 

Todos os serviços executados no Sistema de IP serão fiscalizados pelo Município. 

Somente após a comunicação da execução e do término dos serviços, os mesmos serão conferidos 

para aceitação, podendo o Município rejeitá-los, no todo ou em parte, em função das inconformidades ocorridas, 

devendo a parte rejeitada ser refeita sem ônus. 
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O Município manterá na fiscalização dos serviços, funcionário(s) com autoridade para exercer em 

seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 

A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horário, o acesso da fiscalização do Município às suas 

dependências. 

10. GESTÃO SOBRE TERCEIROS 

Caberá exclusivamente à CONTRATADA toda a gestão junto aos órgãos públicos (policias militar e 

civil e outros), concessionárias e empresas privadas (trânsito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc) no intuito 

de liberar/isolar/proteger áreas, circuitos, interferências etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos 

previstos. 

1. GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Todos os serviços executados e materiais fornecidos pela CONTRATADA no sistema de IP, deverão 

ser garantidos por 06 (seis) meses contados a partir da data de conclusão dos serviços e aplicação dos materiais. 

Os materiais indicados na proposta da CONTRATADA poderão ser substituídos por materiais de 

qualidade igual ou superior desde que haja prévia autorização do Município. 

12. NORMAS GENÉRICAS 

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrões e requisitos 

previstos nas normas pertinentes e vigentes do Município, ABNT, bem como as relativas à Segurança e Medicina 

do Trabalho e ao Trânsito. 

a) É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a recomposição dos passeios ou logradouros 

públicos, necessária em função dos trabalhos executados pela mesma. 

b) É de responsabilidade da contratada desenvolver projeto de sinalização e de operar e monitorar 

a sinalização em sistema viário onde haja intervenção de obras de IP para garantia da normalidade 

do fluxo do transido de veículos. 

Legislação 

Norma Técnica NT-007/2015-R-06 (Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública) e PE-030/2015 R- 

01 (Instalações de Iluminação Pública) da Enel; 

Resolução ANEEL n2  414 de 09/09/2010; 

NR 10 e Complementar (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade); 

NR 35 (Trabalho em altura); 

NBR 5101 (Iluminação Pública - Procedimento); 

NBR 5461(Iluminação - Terminologia); 

NBR 15129 (Luminárias para Iluminação Pública - Requisitos Particulares); 
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PEX-006 (Execução de Instalação e de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública) e POP-003 (Trabalhos em 

Redes Energizadas) da Enel; 

NBR 13593 (Reator e lgnitor para Lâmpada a Vapor de Sódio a Alta Pressão, Especificação e Ensaios); 

NBR 14305 (Reator e lgnitor para Lâmpada de Vapor Metálico, Requesitos e Ensaios); 

NBR 60662 (Lâmpadas a Vapor de Sódio a Alta Pressão - Especificação); 

NBR 61167 (Lâmpadas a Vapor Metálico); 

NBR 60529 (Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos). 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Para todos os itens descritos na Planilha de Preço Unitário, independentemente de se encontrarem explicitados 

ou não, deverão estar incluídos os seguintes componentes de custos: 

a) Mão de Obra 

Todas as despesas com mão de obra, direta ou indireta para execução, supervisão, planejamento, suprimento, 

controle de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias à execução das atividades descritas em 

cada item, inclusive os encargos sociais definidos por Lei e por força de acordos/dissídios coletivos do sindicato 

patronal da categoria profissional e das empresas. 

b) Transporte 

Nos custos também deverá ser previsto o transporte para deslocamento do pessoal da empreiteira até o ponto 

de execução dos serviços. Também deverá estar incluso o transporte de materiais do almoxarifado do Município 

ou do almoxarifado da CONTRATADA até o local de aplicação, bem como o do equipamento ou material 

substituído até o depósito da CONTRATADA e/ou Município. 

c) Equipamentos 

Deverão estar previstos os custos de alocação de todos os equipamentos e ferramental necessários para a 

execução de cada atividade descrita. 

d) Testes 

Todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados. 

e) Acondicionamento e Embalagem 

Deverão ser previstos os custos de acondicionamento (abertura e/ou fechamento) de materiais e equipamentos 

que serão aplicados e/ou devolvidos e a embalagem para devolução eventual de material retirado à Município. 

Nos custos de embalagem deverão estar inclusos os de identificação dos equipamentos e materiais embalados. 

f) Aquisição de Equipamento e Materiais 

Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais deverão ser incluídos quando pertinentes, englobando 

tanto o equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de impostos incidentes, controle de 
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qualidade, inspeções, transporte do local de fabricação ou aquisição até o almoxarifado do Município (ou da 

CONTRATADA) e os demais custos inerentes. Deverão ser considerados os custos de aquisição dos materiais em 

fornecedores tradicionais, certificados pelo Município e/ou concessionária distribuidora de energia elétrica. 

g) Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos 

No preço ofertado pela CONTRATADA deverão ser considerados os custos indiretos, a remuneração da empresa, 

bem como os impostos incidentes segundo as legislações tributárias federais, estaduais e municipais vigentes. 

13.1 Especificações Gerais de Serviços 

a) Ampliação da rede de IP 

Consiste nas obras e serviços de instalação de pontos luminosos novos, sejam na Rede de Distribuição da 

Concessionária, ou em circuitos exclusivos como praças, canteiros centrais, etc, conforme orientações da NT-

007/2015 R-06 da Coelce; e por solicitações do município. 

b) Reforma da rede de IP 

Consiste nas obras e serviços de substituição de pontos luminosos existentes, sejam na Rede de Distribuição da 

Concessionária, ou em circuitos exclusivos como praças, canteiros centrais, conforme orientações da NT-

007/2015 R-06 da Coelce; e por solicitações do município. 

c) Eficientização da rede de IP 

Consiste nas obras e serviços de substituição de pontos luminosos existentes com baixa eficiência luminosa ou 

energética, sejam na Rede de Distribuição da Concessionária, ou em circuitos exclusivos como praças, canteiros 

centrais, conforme orientações da NT-007/2015 R-06 da Coelce; e por solicitações do município. 

d) Serviços de "Instalação/Substituição de materiais" 

Consiste na instalação de novo componente/acessório em instalação nova de IP, ou sua substituição quando 

danificado em instalação existente de IP, em solo ou em topo de poste, em quaisquer localidades do Município; 

e) Serviços de implantação de "postes de concreto ou metálico" 

Consiste na implantação de poste de concreto ou metálico novo em quaisquer localidades do Município; 

f) Colocação de poste em prumo 

Consiste na abertura de cava, substituição de bases e fixações, conexões, isolamento e recomposição de calçada, 

em quaisquer localidades do Município; 

g) Deslocamento de poste 

Consiste na retirada de um local e reimplantação em outro local, com a recuperação do piso, em quaisquer 

localidades do Município; 

h) Serviços de "retiradas de materiais" 

Consiste na retirada de componente/acessório danificado em solo ou topo de poste, em quaisquer localidades do 

Município, e entrega no almoxarifado da Prefeitura; 

i) Serviço de recuperação de braço ornamental simples, duplo, triplo e quádrupo 

Consiste na retirada do braço do poste (duplo T ou cônico), realização de solda, pintura, colocação de adesivos 

(conforme logomarca atual do Município), e reinstalação no poste; incluindo também a retirada e reinstalação 

das ferragens de fixação, da luminária, da lâmpada, do receptáculo, da fiação e suas conexões, limpeza da 

luminária, aprumo do braço e da luminária; 

j) Serviço de escavação manual 

Consiste na movimentação de terra para lançamento de eletroduto ou cabos, em vala escavada com largura até 

40cm e profundidade até 50cm. 
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k) Serviço de reaterro c/ compactação manual 

Consiste na movimentação de terra para enchimento e compactação manual de vala com largura até 40cm e 

profundidade até 50cm; 

1) Serviço de instalação/substituição de luminária completa 

Consiste na instalação/substituição de braços ou suportes, luminárias ou projetores, lâmpadas, reatores, relés, 

base, ignitores, inclusive fiação interna, conexões, suportes e ferragens. 

m) Disponibilidade de turma pesada diurna por hora 
o Aos domingos e feriados. 

Disponibilidade, para execução de serviços de instalação do sistema de iluminação pública ou atendimento em 

eventos públicos do município, de 01 turma pesada composta de 03 homens e 01 veículo tipo cesto aéreo 

simples com alcance até 13 metros, com porta escada e ferramental adequado às atividades de manutenção, 

no período compreendido entre 6h00 até 12h00 e de 14h00 até 18h00. Valor para 1 h de disponibilidade. 

n) Disponibilidade de turma pesada c/ caminhão Munck diurna por hora 

• Em dias úteis e sábados; 

Disponibilidade, para execução de serviços de manutenção de iluminação pública ou atendimento em eventos 

públicos do município, de um caminhão Munck com motorista operador, com capacidade de 3.500Kg e 01 

eletricista e 02 auxiliares de eletricista para transporte, carga e descarga de equipamentos de IP. No período 

compreendido entre 6h00 até 12h00 e de 14h00 até 18h00. Valor para 1 h de disponibilidade. 

13.2 Registro de preços da planilha de preço unitário por atividade 

Para efeito de coleta de valores orçamentários adotou-se o seguinte critério: 

• Composições formuladas com a utilização das tabelas de preços oficiais da Secretaria de 

lnfraestrutura do Estado do Ceará —SEINFRA--024.1(desonerada), e do Sinapi de Set/2018 

(desonerada) da Caixa Econômica Federal, bem como, insumos cotados no mercado - 

Utilizando os índices: BDI=23,01% e Encargos Sociais Básicos horista/mensalista de 

87,01%/49,68% e Encargos Sociais Básicos com Encargos Complementares 

horista/mensalista de 117,01%/79,68% para mão de obra da Tabela Seinfra V.024.1 

(desonerada). 

13.3 Prazo de execução do objeto 

O prazo para execução dos serviços será de até 12 (doze) meses, a contar da data da emissão da respectiva ordem 

de serviço, e em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro integrante do Memorial Descritivo. 

13.4 Considerações finais 

A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificações exigidas na licitação. 

De acordo com a Resolução n2  425/98 - CONFEA, a Contratada deverá apresentar a competente Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data da assinatura do Contrato. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 
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ma, PÁ  311V21 
EX9. Ejetricista 
CR!A-CE 54030 



Nato 
Eng. EietrICISta 
CR!A-CE 54030 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

A Contratada assumirá integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência dos serviços que 

realizar, de acordo com o presente Memorial Descritivo, bem como pelos danos decorrentes da realização dos 

referidos trabalhos ou decorrentes do no atendimento dos serviços previstos, inclusive quanto a terceiros. 

A Contratada é obrigada a obedecer às exigências do CREA, bem como às prescrições das normas da ABNT, NR-

10 e demais especificações e normas de execução dos serviços que o MUNICIPIO venha a exigir por razões de 

ordem técnica ou de conveniência à coletividade. 

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução 

dos serviços contratados e uso indevido de patentes e/ou direitos autorais. 

A Contratada é obrigada a recompor, ao término dos serviços, as condições originais, obedecendo aos padrões 

estabelecidos, dos passeios, leitos carroçáveis e demais logradouros públicos danificados em função dos trabalhos 

executados pela Contratada. 

Tururu, 06 de dezembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO A - ORÇAMENTO BÁSICO 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/DEZEMBRO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA TABELAS: PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES) / SEINFRA 024.1  
ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURUICE (DESONERADA) / SINAPI SET/18 (DESONERADA)  

LOCAL: SEDE E DISTRITOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 
MUNICIPIO: TURURUICE DATA: DEZEMBRO/2018 

BD123,01 % 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO SUBTOTAL (R$) (R$( 

1,00 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO PARA GESTÃO INTEGRAL DA R$ 20.189,52 - MANUTENÇAO, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA GESTÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DA REFORMA, DA 

1,01 COMP Si EFICIENTIZAÇÁD E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, EM IMÓVEL MÉS 12 R$ 243246 R$ 29 189,52 
COM ÁREA MÍNIMA TOTAL DE 90,0 M2 

2,00 SERVIÇO DE MANUTEÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO R$ 656 179,31 MUNICIPIO 
TURMA PESADA C/ MUNCK E CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO 2.01 COMP 02 H 10 R$ 264,70 RS 264790 PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUSIVE VEICULOS) 

2.02 COMP.03 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METALICO TUBULAR DE 70W/225V EM UN 1 000 R$ 93,85 RS 93 850 00 TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
2.03 COMP 04 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 150W/220V EM UN 500 R$ 117,63 R$ 58 815 00 TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
2.04 COMP.05 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 250W/220V EM UN 300 R$ 12833 R$ 38.499,00 TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
2,05 COMP 06 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 450W/220V EM UN 200 R$ 15933 R$ 31.866,00 TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS 
2.56 COMP07 P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE - COM UN 1.000 R$ 152,10 R$ 152 100,00 

FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS 

2.07 COMP.08 P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W (USO INTERNO/EXTERNO( EM TOPO DE POSTE - COM UN 500 R$ 162,37 R$ 81.185.00 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇAO DE REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS 

2.08 COMP.59 P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE - COM UN 300 R$ 182,29 R$ 54687.00 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇAO/SUBSTITUIÇAO DE REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS 

2,09 COMP 10 P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE - COM UN 200 R$ 203,68 R$ 40 738,00 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 

2.10 COMP11 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 220V. 1.000W, CONTATOS TIPO RFO UN 1,000 R$ 47,96 RS 47 960 00 (NF FAIL 0FF), SEM BASE, EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
2.11 COMP 12 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÂO DE BASE DE RELÉ FOTOELÉTRICO EM TOPO DE POSTE - COM UN 500 RS 46,37 RS 23 185 00 FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADA C/ BORNES EMBUTIDOS EM 
2.12 COMP 13 LATÃO NIQUELADO, ROSCA E-27 COM SISTEMA ANTI-VIB RATO RIO. EM TOPO DE POSTE - COM UN lES RS 24.45 R$ 3667,50 

FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÂO DE SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADA C/ BORNES EMBUTIDOS EM 

2.13 COMP,14 LATÃO NIQUELADO, ROSCA E-40 COM SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO, EM TOPO DE POSTE - COM UN los R$ 24,93 R$ 2.493,00 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 

2.14 COMP 15 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇAO DE CONECTOR PARA CABO ATÉ 35MM2 EM TOPO DE POSTE UN 700 R$ 2259 R$15813,00 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DE IGNITOR P/ LÂMPADA DE DESCARGA DE 70W A 400W EM TOPO DE 2,15 COMP 16 UN 30 R$ 66,89 RS 2 006.70 POSTE- COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

2.16 COMP 17 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIO ISOLADO EM PVC 1,50MM2 -750V M 700 P0 2.46 R$ 1 722.00 
2.17 COMP 18 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO EM PVC 10MM2-1000V M 50 RS 8,73 R$ 436.50 
2,16 COMP.19 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO EM PVC 25MM2 - 1000V M 50 R$ 17.48 R$ 574,00 
2.19 COMP,20 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. DSOMM (11/2)' M 20 R$ 18.16 R$ 36320 
2.20 COMP.21 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC, D=SOMM (11/2)" UN 5 R$ 11,24 RS 5620 
2.21 COMP.22 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA F/ ELETRODUTO PVC RQSC. D50MM (11/2)" UN 5 R$ 4.75 RS 2375 
2,22 COMP.23 SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIA OU PROJETOR OU ACESSÓRIOS FORA DO PADRÃO EM TOPO DE UN 30 R$ 99.48 P5 2.984.40 POSTE ATÉ 12 METROS EM TOPO DE POSTE - SEM FORNECIMMENTO DE MATERIAL 
2.23 COMP.24 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS - SOMENTE MÃO-DE- M3 2 P5 58.05 R$ 116 10 OBRA 
2.24 COMP 25 SERVIÇO DE REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA COMPOSIÇÃO - M3 2 55 45,03 R$ 50,06 SOMENTE MÃO-DE-DERA 
3.00 SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO R$ 161,025,61 

3.01 COMP 26 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA PORCELANA EM TOPO DE POSTE - UN 20 55 1504 RO 300 80 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM 

3.02 COMP 27 CHAPA DE FERRO GALV 3/16" CI 1 ESTRIBO SEM ISOLADORES" EM TOPO DE POSTE - COM UN 10 R$ 36,45 R$ 364.50 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM 

3.03 COMP28 CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 2 ESTRIBOS SEM ISOLADORES" EM TOPO DE POSTE - COM UN 5 5$ 03.29 R526645 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO A - ORÇAMENTO BÁSICO 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/DEZEMBRO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TABELAS: PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES) / SEINFRA 024.1 PÚBLICA DO MUNICíPIO, CDNTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA (DESONERADA) 1 SINAPI SETI18 (DESONERADA) ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO EiOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 

LOCAL: SEDE E DISTRITOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 
MUNICÍPIO: TURURU/CE DATA: DEZEMBRO/2018 

BDIA23,0I% 

ITEM CÓDIGO DESCRICÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UNITÀRIO SUBTOTAL (R$) (R$) 

3.04 COMP.29 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO PRÉ- PÇ 30 R$ 17 16 RS 51400 REUNIDO CA25 EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÀO/SUBSTITUIÇÁO DE FITA DE AÇO INOX 19MMXO,5MMX25M - COM 3.05 COMP.30 M 50 R$ 4,15 R$ 20750 FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.06 COMP 31 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FECHO PARA FITA DE AÇO INOX I9MMX0,5MMX25M COM UN 50 AS 243 RO 121,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL 
3.07 COMP 32 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE AUTO TRAVAMENTO NYLON DE 1,70 X UN 50 R$ 2,27 R$ 11350 7,70 X 170MM - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 3.08 COMP 33 M 100 R$ 4,33 R$ 433,00 0,6/1,0KV DE 1X16-1X1EMM2 EM TOPO DE POSTECOM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.09 COME 34 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE M 100 R$ 1093 RO 109300 0,6/1,0KV DE 3X16-IXl6MM2 EM TOPO DE POSTECOM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.10 COMP 35 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE M ISa R$ 7,42 R5742.55 0,6/1,0KV DE 1X25-1X25MM2 EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.11 COMP3E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE M 100 R$ 1892 R$ l852,00 0,6/1,SKV DE 3X25-1X25MM2 EM TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
3.12 COMP.37 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/9 - FORNECIMENTO E UN 2 RS 613,68 R$ 1 227,36 COLOCAÇÃO 
3.13 COMP.38 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CÔNICO R-200112. FORNECIMENTO E UN 3 RS 1,073,58 R$ 3220,74 COLOCAÇÃO 
3.14 COMP 39 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO OU METÁLICO ATÉ 14 METROS OS ALTURA UN 5 R$ 300,34 R$ 1 901,70 

3.15 COMP 40 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTE NO PRUMO CONCRETO OU METÁLICO ATÉ 14 METROS DE UN 5 R$ 190,18 R$ 95090 ALTURA 
3.16 COMA 41 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO UN 5 R$ 142,64 R$71320 DN40X4SCM C/ TAMPA - COM FORNECIMENTO DE MATEREIAL 
3.17 COMP.42 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5CM, PARA CAIXA DE M2 2 R$ 14306 R$ 28612 PASSAGEM DE ALVENARIA 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CI 
LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO TUBULAR DE 70W, REFLETOR EM ALUMÍNIO, TOMADA C/ RELÉ 

3.18 COMP.43 FOTOELÉTRICO, REATOR AFP C/ IGNITOR E CAPACITOR, MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO UN 100 R$ 450,45 R$ 45.04500 
DE 1.50V EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, E ACESSÓRIOS EM TOPO DE POSTE - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, C/ 
LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO TUBULAR DE 150W, REFLETOR EM ALUMÍNIO, TOMADA C/ RELÉ 

3.19 COMP 44 FOTOELÉTRICO, REATOR AFP C/ IGNITOR E CAPACITOR, MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO UN 30 R$ 494,98 R8 14.84940 
DE 1.50M EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, E ACESSÓRIOS EM TOPO DE POSTE - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, C/ 
LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO TUBULAR DE 250W, REFLETOR EM ALUMÍNIO, TOMADA C/ RELÉ 

3.20 COMP,45 FOTOELÉTRICO, REATOR AFP C/ IGNITOR E CAPACITOR, MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO UN 30 R$ 598,45 R$ 17.953.80 
DE 2,00V EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, E ACESSÓRIOS EM TOPO DE POSTE - 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO 1P1 DE ALTA EFICIÊNCIA 
PADRÃO ENEL, CI LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 70W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A 
ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, 
ANODIZADO E SELADO, TOMADA C/ RELÉ FOTOELÉTRICO, REATOR AFP CI IGNITOR E CAPACITOR, 3.21 COMP.46 - UN 20 RO 506,30 As 12125,00 MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,50V EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇAO 
DUPLO T, E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP( 03 X 2,5510M2, PARAFUSO MÁQUINA DE 
CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP2 DE ALTA EFICIÊNCIA 
PADRÃO ENEL, C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 150W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A 
ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, 
ANODIZADO E SELADO, TOMADA CI RELÉ FOTOELÉTRICO, REATOR AFP C/ IGNITOR E CAPACITOR, 3.22 COMP 47 - UN 20 R$ 714,59 RO 14201,80 MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2,00V EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇAO 
DUPLO T, E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP( 03 X 2,50MM2, PARAFUSO MÁQUINA DE 
CABEÇA QUADRADA C/ PORCAS E ARRUELAS( EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, _C/ 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 250W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO 
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E 3.23 COMP.48 UN 20 RO 640.55 AS 128/3,00 SELADO, TOMADA C/ RELE FOTOELETRICO, ALOJAMENTO CI REATOR AFP E ACESSORIOS, FIXAÇÃO 
AO BRAÇO CI ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO. 48 A 
60,3MM (DM( EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

Al PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO A - ORÇAMENTO BÁSICO 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/DEZEMBRO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TABELAS PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES)  / SEINFRA 0241 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA AR SET/18 DESONERADA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE (DESONERADA) / SIN 1 

LOCAL: SEDE E DISTRITOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA IA 
MUNICÍPIO: TURURU/CE DATA: DEZEMBRO/2018 

BDI=23,01% 

ITEM CÓDIGO DESCRICÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO SUBTOTAL R$) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA_ C/ 
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 400W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, 

324 COMP 49 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E N 69 77 R$ 6 947 70 SELADO, TOMADA Cl RELÉ FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO CI REATOR AFP E ACESSÓRIOS, FIXAÇÃ U 1O R O $ 4. 
AO BRAÇO CI ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO 40 A 
00,3MM (DM) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

3.25 COMP.50 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR DE ALUMÍNIO P1 LÂMPADA DE VAPOR UN 5 R$ 228,19 RS 1 140,55 METÁLICO DE 250 W/4SSW EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO LEITURA À 

3.26 COMP 51 DISTÂNCIA, USO AO POSTE Cl FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PADRÃO ENEL - COM FORNECIMENTO DE UN 2 R0 245,57 R$ 491,34 
MATERIAL 

3.27 COMP.52 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO LEITURA A DISTÂNCIA, UN 2 R$ 43919 R$ 875,38 USO AO POSTE C/ FERRAGENS DE FIXAÇAO, PADRAO ENEL - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
3.28 COMP53 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 5 R$ 10,63 R$ 83,15 
3.29 COMP.54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONDPDLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 5 RO 21,93 R0 10915 
3.30 COMP 55 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 9 P0 70,60 R$ 353,00 
3.31 COMP.56 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE DE COPPERWELD E/O" x 2,40M - UN 10 R$ 19632 R$ 1.96320 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA EM TUBO DE AÇO 
3.32 COMP.57 GALVANIZADO, 0=1 500MM, D= 3/4", COM ACE550RIDS P/ FIXAÇÃO EM POSTE - COM FORNECIMENTO UN 30 RS 108 32 P03 249,60 

DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA EM AÇO ZINCADO 

3.33 CQMP.58 C=2.000MM, DN=48MM, DT=2.050MM, COM ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO EM POSTE- COM FORNECIMENTO UN 30 P5 181,18 R$ 5435,40 
DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 75KVN13.055V-300/220V INSTALADO 

3.34 COMP.59 EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T, PARA ATENDIMENTO DE CARGA DE IP E OU DEMAIS UNIDADES UN 1 RS 7907,67 P07 907,67 
CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. 

455 SERVIÇO DE EFICIENTIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED NO PARQUE DE R$ 120229,43 ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO 
4.01 COMP 60 ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO E DEMAIS UN 3 R$ 1810,91 R$ 5,432,73 SERVIÇOS ELÉTRICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED DE ALTA POTÊNCIA 30W A 60W, FLUXO LUMINOSO 
EQUIVALENTE A LÂMPADA DE DESCARGA VSNM DE 70W, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LENTE EM 
VIDRO TEMPERADO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE ATÉ IOKA, GRAU 

4.02 COMP 61 DE PROTEÇÃO IP 0 65, EFICIÊNCIA LUMINOSA > 1001m/W. ÂNGULO DE ABERTURA DE 1001, UN 50 R$ 676,09 R$ 33844,50 
ALIMENTAÇÃO 05-265V, 50-60HZ, FP 0,90, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30W A +50W, 
TEMPERATURA DE COR DE 5000K, IRC '85, ENCAIXE PARA BRAÇO DE 48,3mn À 60,3nin EM TOPO DE 
POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED DE ALTA POTÊNCIA 70W A 100W, FLUXO LUMINOSO 
EQUIVALENTE A LÂMPADA DE DESCARGA VSA/M DE 150W, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LENTE EM 
VIDRO TEMPERADO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE ATÉ 10KA. GRAU 

4.03 COMP 62 DE PROTEÇÃO IP O 65, EFICIÊNCIA LUMINOSA + l0olm/W. ÂNGULO DE ABERTURA DE 1001, UN 10 R$ 956,40 R$ 9664,00 
ALIMENTAÇÃO 85-255V, 50-00HZ, FP 0.90, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30W A +50W. 
TEMPERATURA DE COR 065000%, IRC+ 85, ENCAIXE PARA BRAÇO DE 40,3mS À 50.355 EM TOPO DE 
POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED DE ALTA POTÊNCIA 110W A 140W. FLUXO LUMINOSO 
EQUIVALENTE A LÂMPADA DE DESCARGA VSNM DE 250W, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LENTE EM 
VIDRO TEMPERADO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELETRICOS DE ATÉ 10KA, GRAU 

4.04 COMP63 DE PROTEÇÃO IP 5 65, EFICIÊNCIA LUMINOSA » loolm/W. ÂNGULO DE ABERTURA DE 1001. UN 50 R$ 1.250 21 P0 62 510,50 
ALIMENTAÇÃO 85-255V, 50-50HZ, FP O 0,00, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30W A +50W. 
TEMPERATURA DE COR DE 5000%, IRC+ 85, ENCAIXE PARA BRAÇO DE 40,3mS À 60,355 EM TOPO DE 
POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED DE ALTA POTÊNCIA 150W A 180W, FLUXO LUMINOSO 
EQUIVALENTE A LÂMPADA DE DESCARGA VSNM DE 400W, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LENTE EM 
VIDRO TEMPERADO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE ATE 10KA. GRAU 

4,05 COMP 64 DE PROTEÇÃO IP 5 65, EFICIÊNCIA LUMINOSA » 1001+1W. ÂNGULO DE ABERTURA DE 100-. UN 5 RE 1 755,54 R$ 8777.70 
ALIMENTAÇÃO 05-265V, 50-60HZ, FP O 0.90, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30W A +50W. 
TEMPERATURA DE COR DE 5.000/6, IRC+ 85, ENCAIXE PARA BRAÇO DE 45.355 À 60.3+15 EM TOPO DE 
POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

600 SERVIÇO DE CADASTRAMENTO E EMPLAQUETAMENTO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO R$ 29480,26 MUNICIPIO 
5.01 COMPSS  SERVIÇO DE EMPLAQUETAMENTO E CADASTRAMENTO DO PONTO LUMINOSO EM SISTEMA PI-1.234 RS 2389 R$29450,26 INFORMATIZADO  
6.00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT FOTOVOLTÁICO PARA EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE P5 49 485 50 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 
6,01 COMP55 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTÁICO DE 265W UN 20 R$ 932.90 R$ 1865000 

mélguelv91j5~ Eng. €.tetrdSta 
CREA.CF_ 54030 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO A - ORÇAMENTO BÁSICO 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/DEZEMBRO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNIC)PIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA TABELAS: PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES) 1 SEINFRA 024.1  (DESONERADA) ISINAPI SETI18 )DESONERADA) ENERGËTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNIC(PIO DE TURURU/CE 

LOCAL' SEDE E DISTRITOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 
MUNICÉPIO: TURURU/CE DATA: OEZEMBROI2018 

BD123,01 % 

ITEM CóDIGO DESCRICÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO SUBTOTAL (R$) (R$) 

6.02 COMP67 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTAICO DC/AC UN 2 R$ 608290 R$ 12.16580 
6.03 COMP68 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA FOTOVOLTAICA UN 2 R$ 682,90 R$ 1,365,80 
6.04 COMP.69 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE STRING BOX UN 2 RO 2 08290 5$ 4.16590 
6.05 COMP.75 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE CARGA PARA BATERIA FOTOVOLTAICA UN 2 R$ 1 312,90 R$ 2625,80 
6.06 CDMP.71 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FI?SFÇÁD DE MÓDULO FDTOVOLTÁICO UN 10 R$ 1 05843 R$ 10504,30 (INCLUSIVE FERRAGENS) 

TOTAL 00 ORÇAMENTO SEM BOI R$ 1,046.589,63 

A TOTAL SEM BDI RO 1045.58963 
B VALOR DO BDI (23,01%) = B x 0,2301 RO 240 590,17 

(A + B ( TOTAL DO ORÇAMENTO COM BOI R$ 1.286.179,80 

A ESTE ORÇAMENTO IMPORTA-SE A QUANTIA DE R$ 1.286.179,80 (HUM MILHÃO E DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E NOVE 
REAIS E OITENTA CENTAVOS). 

Tururu, 06 de dezembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, no  132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 
Sitva Neto 

Eng. Eletricista 
CR!A-CE 54030 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

B.D.I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 



Tururu, 06 de dezembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 
LOCAL: SEDE E DISTRITOS 
MUNICÍPIO: TURURU/CE 

ANEXO B - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO SIGLA PERCENTUAL 

A GRUPO A - ( Despesas Indiretas) 
A.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% 
A.2 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 
A.3 RISCOS (R) 0,97% 

TOTAL - A 4,56% 
B GRUPO B - ( Benefícios) 

B.1 SEGURO (5) 0,40% - 
13.2 GARANTIA (G) 0,40% - 
B.3 SEGURO + GARANTIA (S+G) 0,80% 
13.4 LUCRO (L) 616% 

TOTAL-13 6,96% 
C GRUPO C - (Impostos) 

C.1 ISS (3.0% sobre 30% de mão de obra) 0,90% 
C.2 PIS 0,65% 
C.3 COFINS 3,00% 
C.4 CPRB 4,50% 

(1) TOTAL - C 9,05% 

FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI BDI % = 23,01% 
BDI=[((1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L))I(1-I)]-1 

Sa  Reto 
MI4U21inéa, 

Eng. Eletricista 
CRkCE 54030 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

I4igJ néa Sva Nato 
Eng. Eletricista 
CREA-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 

LOCAL: SEDE E DISTRITOS 
MUNICÍPIO: TURURU/CE 

ANEXO C - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E 
MENSALISTA TABELA SEINFRA 024.1 (DESONARADA) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORTA MENSALISTA 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

Al INSS 0,00 0,00 

A2 SESI 1.50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1.00 
A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8.00 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 

GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 

Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
132 FERIADOS 3,72 0.00 

133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 

134 130 SALÁRIO 10,92 8,33 

135 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 

136 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0.56 

137 DIAS DE CHUVAS 1,65 0,00 

138 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 

139 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 46,45 17,71 

GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS Si INCIDÊNCIA DE A 

Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35 4,85 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,56 2,72 

C4 DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,84 3.69 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 

SWa WICW 

Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 



Tururu, 06 de dezembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 

LOCAL: SEDE E DISTRITOS 
MUNICÍPIO: TURURU/CE 

ANEXO C - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E 
MENSALISTA TABELA SEINFRA 024.1 (DESONARADA) 

c
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE 1543 11,78 
A 

GRUPO O - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

Dl REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 780 298 

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 0,53 041 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBREAVISO PRÉVIO INDENIZADO 

D TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33 3,39 

TOTAL (A + B + C + O) 87,01 49,68 

Ig réa Sá MO 
Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 



     

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CN PJ: 10.517.878/0001-52 

MigutJEnéa Silva Neto 
Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 
LOCAL: SEDE E DISTRITOS 
MUNICÍPIO: TURURU/CE 

ANEXO D - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E 
MENSALISTA COM INCLUSAO DE ENCARGO COMPLEMENTAR DA TABELA SEINFRA 024.1 (DESONARADA) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HOISTA MENSALIST 

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 
Al INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.50 2,50 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 

GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
132 FERIADOS 3,72 0,00 
133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 
134 130 SALÁRIO 10,92 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 
136 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
137 DIAS DE CHUVAS 1,65 0,00 
138 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 
139 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0.02 

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 46,45 17,71 

GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 
Ci AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35 4,85 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,56 2.72 
C4 DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,84 3.69 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 15,43 11,78 

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 

J,i12k 
ta Neto 

Eng. LIetrÍCiSta 
CR!A-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.51787810001-52 

Tururu, 06 de dezembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, 
REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO EIOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 
LOCAL: SEDE E DISTRITOS 
MUNICÍPIO: TURURU/CE 

ANEXO O - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E 
MENSALISTA COM INCLUSAO DE ENCARGO COMPLEMENTAR DA TABELA SEINFRA 024.1 (DESONARADA) 

Dl REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 780 298 

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 53 041 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

D TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33 3,39 

GRUPO E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 
El ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30,00 30,00 

E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 30,00 30,00 

TOTAL (A + B + C + O + E) 117,01 79,68 

â bato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Saies, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52  
I '  c 

Eng. Eetricisa 
CREA-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA (NFRAESTRUTURA 
PROJETO SAIOTE 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇUMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 60 OO2IOUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PURA EXECUÇÃO DO OERENCIPAIENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURARU (COTAÇÕES) / SEINFRA 024.1 MUNIC(PIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVO. AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERADA)/ SINAPI SEr/IS (DESONERADA) CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TORURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTNMENSAIJSTA DE 87,O1%)40,68% (SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,0156/0840% (COM LOCAL SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PIARA TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADAI SEI = 23.01% 
MUNICÍPIO' TURURUICE 

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA GESTÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DA REFORMADO EFICIENTIZAÇÃO E MÊS RI 2.432.MCOMP Dl AMPliAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DO MUNIC(PIO, EM IMÓVEL COM ÁREA MINIMA TOTAL DE 90,0 M2 

Tabela Rei. OCA/DE Descrição UTidade COelic(eTIE Preço Tolal 
MAO DE OBRA 

241 /6017 IVIGIU(COM ENCARGOS INCLUSOS) IIoMÊS 1.061 /844,06 1044,06 
TOTAL MAO OCORRA ES 1,044,06 

MATÉRIAS 
1 1 

TOTAL MATERIAIS 6$ ECO 
DESPESAS DIVERSAS 

70/0000 I050MOOl ALUGUEL DE IMOVEL PARA ESCRITÓRIO ULMOXARIFUOO, PARA GESTÃO DA OROU,vÉs 1,00SO0 CO 5CCX COM ÁREA MINIMA TOTAL DE MO M2 
COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISASSE MUNICÍPIO 

Seor1ra241 12321 ENERGIA ELÉTRICA KWA 6084 0.50 46.40 
Oekrlra241 /2294 ÁGUA M3 10,00 4,20 42,06 

TOTAL DESPESAS DIVERSAS 65 588,40 
EQUIPAMENTOS (CUSTO MENSAL) 

1 1 1 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO MENSAL) RI 0,00 

Tabele Rei. 004(90 Daecriç3c OOidade Coelicra010 Preço TOlA 
MAO DEVERA 

S.*. 241 12312 ELETRICISTA O 1.00 7,20 7,20 
SRrwrE241 10042 AJUDANTE DEELETRICISTA O 1,00 5,60 5,00 

TOTAL MAO DE OBRA Ri 12.80 

1 1 1 1 
TOTAL MATERIAIS 5$ 0,00 

EQUIPAMENTOS (CUSTE RODAR(S) 
S~,241 10706 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CLEVINDASTE ICHPI O 1,06 99.06 9932 

GAINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MAIGMA DE CARGA 6200 KS, MOMENTO 5920 MÁXIMO DE CARGA 1I.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL R.70M,INCLUSIVE CHP 1,06 130.01 130,01 
SINAPI CAMINHÃO TOCO P07 16.030 KG POTÊNCIA 06189 CV .09P DORSO. AF_5812014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 68 237,01 

TOTAL 249,81 SIMPLES 6$ 
ENCARGOS SOCIAIS 16,98 117,01% 

TOTAL GERAL 26075 SEM REI (68) 

Tabela Rei 06460 0000r:ção Arrjdeão ç001jcjoele Preço 30101 
MAO DE OBRA 

SeAlre 241 12312 ELETRICISTA O 0.30 7,20 216 
sorrira 24.1 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0.30 5.60 1 CV 

TOTAL MAO DE OBRA Ri OVO 
MATERIAIS 

Sorrrlra241 11OR1 ILÂMPADA VAPOR METALICO 7705 1 L 1.xj 44,12 4012 
TOTAL MATERIAIS 68 4012 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINOAATO HIORAULICO. CAPACIDADE 08410000 CARGA 621965 MOMENTO 

SINAPI CAMINHÃO TOCO P071400005 POTÊNCIA DE 109 CV .007 DIURNO. AF_0&2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 6$ 41,40 

TOTAL SIMPLES 58 

Eng. EietriCIS 
CRACE54°3° 

TURMA PESADA CI MUNCR E CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZACÃO DO PARQUE SE 
COMP 02

ILUMINAÇÃO PUBLICA (INCLUSIVE VEÍCULOS) 

TOTAL 

SIMPLES ES 

TOTAL GERAL 

SEM REI (ES) 

2.432,46 

2442,46 

RE 264,79 

SERVIÇO DE INSTALSÇÃOISABSTITEIÇÂO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 0= TCWI22OV EM TOPO DE POSTE - 
COMP 03 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
U OS 9385 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.978/0001-52 



TOTAL 
SIMPLES RI 

Miguet . SiWa Neto 
Eng. cista 
CRACE 54030 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIJRU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 00 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICADO TABELAS: PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÔES) / SEINFICMC2U.1 MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPUAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, IDESONERADAI/ SINAPI SET/IB (DESONERADA) CADASTRAMENTO VOU ATUALIZAÇÃO DO PORQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE rUMARA/CO 

ENCARGOS SOCIAIS UORISTAJMENSALISTA DE B7,01%I4E,6B% (SOM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,015/76.68% (COM LOCAL SEDE E DISTRITOS, ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V024.1 
DESONERADA BO 2309% 

ENCARGOS SOCIAIS 4,48 117,01% 
TOTAL GERAL 1/05 SEM BOI (8$) 

TabelaReI CCd,go Deenriçâo Unidade Cooloiente Preço TolA 
MAO DE OBRA 

Çernlra24 1 /2312 ELETRICISTA O 0.30 720 216 
SUntra 241 /3042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.30 560 LOA 

TOTAL MAO DO OBRA RI 3,14 
MATERIAIS 

SonSa 241 /1484 ILÂMPADAVAPOR METAL/CO DE 15814/2205 1 UN 1 1.001 67,00 87,30 
TOTAL MATERIAIS RI 67,80 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
OUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE M/IJIIIOO DE CARGA 1200 CO MOMENTO 

5920 MÁJOMO DE CARGA 11.7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CHP 0.30 138,01 41,45 
S:NOH 

 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG POTÊNCIA DE 189CVCVP DIURNO. AF_OO/2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 41,40 

TOTAL 11314 SIMPLES RB 
ENCARGOS SOCIAIS 009 117,01% 

TOTAL GERAL 11763 SEM MDI (RI) 

Tabela Rol, Código DesCrição Unidade Coelicienle Preço Tora: 
MAO DE OBRA 

8.— -A 12312 ELETRICISTA O 030 7.20 216 
SonOra 241 /5842 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0,30 5.60 1.68 

TOTAL MAO DE OBRA RI 3.04 
MATERIAIS 

SorrlrA24 1 111400 ILÃMPADAVUPOR METÁLICO 0E 25014/220V UN lxi 78,00 70,60 
TOTAL MATERIAIS RI 70.60 

EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 
OUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE GAROA 6200KG. MOMENTO 5920 MAJIIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE ~IMO HORIZONTAL 0,70 M, INCLUSIVE COO 0,30 136,01 41.40 

SINAPI CAMINHÃO TOCO PBT 16,300KG, POTÊNCIA DE 14900 -CHP DIURNO, AF_00/2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 41,40 

TOTAL lUSCa SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 4.41 117,01% 

TOTAL GERAL 128.33 SEM BOI RI) 

TabelaReI CÁ/COO ooanriçoo UnidaUe CCetiUerrle Prço Tola) 
MÃO 0€ OBRA 

Sanlra 24.1 12312 ELETRICISTA O 0,30 7,20 216 
SBn1F424 1 10002 AJUDANTE DE ELETRICISTA 11 0,30 5,60 1,60 

TOTAL MÃO DE OBRA RI 8,84 
MATERIAIS 

111427 LÂMPADA VAPORMETAL/CO DE4AS1112204 1 AS ixi 109,60 10960 
TOTAL MATERIAIS RI 109,60 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINOAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MAVIMA DE CAUDA 0200 KG MOMENTO 5928 MIOJIIMO 00 CARGA 11.7 TM. ALOUSCE MOO/Isto HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CRP 0,30 13001 41,0 

SINAPI CAMINHÃO TOCO PBT 16.300KG, POTÊNCIA DE 1880V .007 DIURNO. AF_0612014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 41,45 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE I5TW/220V EM TOPO DEPORTE.
U RI 117,83 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃOISUBST1TUIÇÃB DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 2SOWIU2OV EM TOPO DE POSTE - AS 8512831 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

COMP 04 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

COMP.06 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO 00 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE 400W1220V EM TOPO DE POSTE -
55 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, n9  132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

€5160,33 



SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REATOR AFP 0/ CAVACITOR E IGNITOR INCORPORADOS P1 LÀNIPADA VAPOR 

METÁLICO DE 160W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
VS RI 162,37 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REATOR AFP CI CAPACITOR E ISNITOR INCORPORADOS P1 LÂMPADA VAPOR UN 
METÁLICO DE 260W (USO INTERNO/EXTERNO( EM TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

Teble 

 51122,25 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
1 ORÇAOIONTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO ip 002/OUTUBRO  

OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO OS GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES) / SEINFRA 024,1 MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERADA) SINAPI SETIIS (DESONERADA) CAOASTRAMENTO VOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURUICE 
ENCARGOS SOCIAIS OIORISTNMENSAUSTA DE 67,01%/4E,68% (SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01%/76,66% (COM LOCAL, SEDE E DISTRITOs, ENCARGOS COMPLEMENTARES) PANA TABELA SEINPRA 60241 DESONERADAI RO • 23.01% 

ENCARGOS SOCIAIS 4,49 
117,01% 

TOTAL GERAL 159.33 SEM DO (R$( 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REATOR AFP CI CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS e/ LÂMPADA VAPOR UN O 152 ,10 METÁLICO 0070W ISSO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL $ 

Tabela Rei CAdigo Descrição Urridade C051icienle Preço TolA 
MAO DE OBRA 

5o0010a24 1 12312 ELETRICISTA O 0,50 7,20 3,00 
Dentre 24.1 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 050 60 2.00 

TOTAL MAO DE OBRA Rã 4,40 
MATERIAIS 

111776 IR00T0RTP/MP,V,500bd70W U 1.001 65.20 69,20 
TOTAL MATERIAIS RI BR,20 

EQUIPAMENTOS (CUSTO 602/4910) 
OU/NOVATO EIDRAULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 620050 MOMENTO 

5920 MÁXIMO DE CARGA 11,7TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CHP 0.50 1m01 6001 
SINAPI CAMINHÃO TOCO PRT 1O.AR 50 POTENCIA DE 109 CV .CHP DIURNO. VF_0612014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI ORVI 

TOTAL 144.6/ SIMPLES R$ 
ENCARGOS SOCIAIS 7,41 117,01% 

TOTAL GERAL 152.10 SEM BDI (RI) 

TabeA Rei. Código Eescr.520 Unidade 0021icieole Preço Total 
MAO DE OBRA 

Sn1ra24/ /2312 ELETRICISTA 0 0,50 7.20 360 
SAntra 201 192902 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0.50 5.90 2.00 

TOTAL MAO DE OBRA RI 0.40 
MATERIAIS 

REATOR AFP Cl IeNE/CO E CAPACITOR INCORPORADOS P1 LÂMPADA VAPOR UN 1,00 n.47 7947 ° METÁLICO DE 150W (USO INTERNO/EXTERNO) 
COTAÇÕES DETIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 

TOTAL MATERIAIS RI 75,47 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORAS/O) 

SUINOVUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
5026 MÁXIMO DE CARGA 11,7TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 97DM. INCLUSIVE CHP 0,50 130,01 69.01 

SINAPI CAMINHÃO TOCO POr 10.000KG. POTÊNCIA DE 1990V .CHP DIURNO. AF_06/2554 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) Rã 43.01 

TOTAL 154.66 SIMPLES 6$ 
ENCARGOS SOCIAIS 7,49 117,01% 

TOTAL GERAL 162,37 SEIO 679 /RS( 

Ref. OÓdigO Descrição UnIdade Coeliriente Preço Total 
MAO DO OBRA 

Dentre 241 123/2 ELETRICISTA H R. 7,00 3,60 
55001/9241 16902 AJUDANTE OEELETRICISTA H 0,50 5,60 2,00 

TOTAL MAO DE OBRA Rã 0,40 
MATERIAIS 

005.62. INSV000S REATOR AFP Cl OS/IDO E CAPACITOR INCORPORADOS P1 LÂMPADA VAPORUN 100 99.39 99.39 METÁLICO DE ~ (USO INTERNO/EXTERNO) 
COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 

TOTAL MATERIAIS Rã 55,35 
EQUIPAMENTOS (CUSTO 602/4910) 

GUINDVUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 0V/rIMA DE CURSA 0290 KG, MOMENTO 
5920 MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 970 M, INCLUSIVE CHP 0,50 /30.01 66,01 

SINAPI CAMINHÃO TOCO POT 10.400 KG, POTENCIS DE 189 C .CHP DIURNO. AF_DO/2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 05,01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, n2  132- Centro - CEP: 62655.000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 



SERVIÇO DE INSTAL.AÇ001SUBSTITUIÇÃO DE REATOR 4SF CI CAPUÇITOR E IGNITOR INCORPORADOS P1 LÂMPADA VAPOR 
COMP 10 METÁLICO DE 400W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE PONTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

U  RS 203 69 

COMP 12 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE SELE FOTOELÉTRICO EM TOPO DE PONTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UN 6946.37 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 

RUM Francisco Sales, T°  132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇUMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP SE OO210UTUBRO  
OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POPA EXECUÇÃO 00 GERENCLEUIENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (30 TABELAS, PREFEITURA DE TURORU (COTAÇÕES) I SEINFRA 024.1 MUNIÇIPIO, ÇONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERADA I SINAPI SETIIS (DESONERADA) CAOASTRAMENTO ROGA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CO MUNICÍPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSALISTA DE 87,O1%/45.690 (SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01%I7€.680 (COM LOCAL- SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V024.1 
DESONERADA/ 50 w 23.01% 

TOTAL 17480 SIMPLES R$ 
ENCARGOS SOCIAIS 749 

817,01% 
TOTAL GERAL 182,29 SEM 50 IREI 

Tabela Rol CUÕ190 De,çd0 OT,dade C0095rerAO Preço TOIOI 
MAO OU OBRA 

500710241 12312 ELETRICISTA 9 OVO 7,20 3,80 
SATIra 241 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0,50 5,60 2,80 

TOTAL MAO DE OBRA 5$ 6,40 
MATERIAIS 

Dla0ra241 111770 IRCAT0RAFPPb1ÁMP.V. METÃUCO400W 1 u'. j 1.00 12079 12079 
TOTAL MATERIAIS ES 120,75 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CURVA 620005 MOMENTO 

5020 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM ALCANCE MMIEIO HORIZONTAL 0704, INCLUSIVE CHP OVO 130,01 60,01 
SINAPI CAMINHÃO TOGO PUT 16800KG, POTÊNCIA DE lUSCO .00P DIURNT, flç_0C2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 5$ 09,01 

TOTAL 196,20 SIMPLES ES 
ENCARGOS SOCIAIS 749 

117,01% 
TOTAL GERAL 20309 SEM BOI (R$) 

SEROÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ FOTOELÉTRICO 226V, l.00070, CONTATOS TIPO RFO (SP FAOL 0FF), SEM 
BASE, EM TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL OS 

Tabela Rol. Çád5e (300511500 uoldaae CoeI: Irle Preço Tolo] 
RUO DE OBRA 

OeTfra24 1 12312 ELETRICISTA O 015 720 100 
Seolrlra 24.1 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O VIS 702 004 

TOTAL MAO DO OBRA 65 1,92 
MATERIAIS 

RELÊ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO OIAOLT 1080 W. DE CONECTOR, SEM OS 100 2303 23.00 SINAPI 2510  BASE TOTAL MATERIAIS 6$ 23,09 
EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 

GOINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 CO MOMENTO 
0026 RAJNMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁJOMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CHP 0.15 13001 2010 

SINAPI CAMINHÃO TOCO POT 16.o00 KG POTÊNCIA DE 189 CV -007 DIURNO, flE_OO/2018 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 5$ 20.77 

TOTAL 46,71 SIMPLES 69 
ENCARGOS SOCIAIS 2,26 117,01% 

TOTAL GERAL 47,90 SEM RIO (RS) 

Tabela Rei COADO DaloriçUo Unidade Çoelio,eTt0 Preço Total 
MAO DE OBRA 

56071024 1 I23I2 ELETRICISTA O 0.20 7,20 1,d4 
GSTfra241 08042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0.20 5,60 1.12 

TOTAL MAO DE OBRA R$ 2.59 
MATERIAIS 

SINAPI 30300 BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO UM 1x1 13.01 13,21 
TOTAL MATERIAIS 6$ 13.21 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIORAULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

5020 MÁXIMO DE CUROU 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL O 70 M, INCLUSIVE CHP 0,20 13001 2700 
SINAPI CAMINHÃO TOCO P67 16,000 KG, POTÊNCIA DE 109 0V-COE DIURNO. UP_0612014 

JJL4/& 
Wa Neto 

En1 EetrIcSta' 
CRER - 54030 



SERVIÇO DE INSTALAÇÁOISUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PARA CABO ATÉ 3RMM2 EM TOPO DE POSTE -COM 
COM P. 15 

FORNECIMENTO DE MATERIAL 
002251 OS 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE DE PORCELANA ESMALTARA Cl BORNES EMBUTIDOS EM LATÃO NIQUELADO, U 6$ 24,45 
ROSCA DAI COM SISTEMA UNTI-VIBRATÕRIO, EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADA Ci BORNES EMBUTIDOS EM LATÃO NIQUELADO. UN VS 24.93 
ROSCA E.40 COM SISTEMA ANTI-CIBRATORIO, EM TOPO OU POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, no  132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3368-1073 CNPJ: 10.51787810001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA. MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N OAJIOUTUBRO  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CO TABELAS: PREFEITURADE TURURU (COTAÇÕES)) SEINFR,S 024.1 MUNICIPIO, CONTENPLA4JDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERADA) 1 SINAPI SETIIB (DESONERADA) CADASTRAMENTO 0100 ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MANIC)PIO DE TURARU/CE 

ENCARGOS SOCIAIS ROSISTOJMENSALISTA DE 07,01%I4A,6B% (SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01%I76.68% (COM LOCAL. SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PURA TABELA SEINFRA V0241 DESONERADA) $DI = 23,01% 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R$ -- 27,60 

TOTAL 43,3, SIMPLES R$ 
ENCARGOS SOCIAIS 3.00 117,01% 

TOTAL GERAL 46.37 SEM BOI )R$) 

Tabela Bel C,d:q, Daeroã, Uui:AaAe C@,I:):0i1e p,e 7,121 
MAO CC COVA 

Se:nlra 231 12312 ELETRICISTA A O O 00 072 
SeiTVa 241 10042 AJUDASTE DE ELETRICISTA H/10 55/ 0.00 

TOTAL MAO DE OBRA RB 1,28 
MATERIAIS 

uno: 12294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USOUOTEMPO, PURA LAMPADAS UN ' CiO 1 707 
TOTAL MATERIAIS RI 7.87 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CUROU 6200 KG. MOMENTO 

0020 MÁXIMO DECOROU 11.7 TM ALCANCE ~IMO HORIZONTAL S,70 M, INCLUSIVE CHP CIO 13001 13,80 
SISAl) CAMINHÃO TOCO PBT IB.BE KG, POTÇNCIA DE 1880V .CHP DIURNO. AF_0812014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 13,80 

TOTAL 22.95 SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 1,51, 117,01% 

TOTAL GERAL 24,40 SEM 801 (R$) 

Tabela Rei CóAigo j DA,iiçU, Unidade CCOSUCTIO Pieçe 73121 
MAO DE OBRA 

SAIRa 241 12312 ELETRICISTA O 0.10 7.20 000 
SeTt,0241 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA V 0,10 560 '055 

TOTAL MAIO DE OBRA R$ 1,27 
MATERIAIS 

Cola 90 INSUMON SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADA CO 6005CS EMBUTIDOS EM LATÃO NIQUELADO, ROSCA E'4C OCO SISTEMA ANTI.VIBRATORIO 
COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 

TOTAL MATERIAIS RI VIS 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

GOINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8280 KG. MOMENTO 5420 MAJUMO DE CURSA 11.7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,7D M, INCLUSIVE 007 CIO 136,01 1310 
GINAPI CAMINHÃO TOCO PBT 1RDEO CO POTÊNCIA DE 1880V .CHP DIURNO. AF_0612014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) RI 13Db 

TOTAL USAS SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 1 50 117,01% 

TOTAL GERAL 2493 SEM BOI (6$) 

TabelaReI Código Oaa,CçãO Ue,dade COelICIeTIe Pleçe TOIO) 
MAIO DE OBRA 

00,162241 19582 AJUDANTE DE ELETRICISTA A 0.10 500 050 
TOTAL MAO 06 OBRA RI 120 

MATERIAIS 
SdTlra241 1 1054 ICONECTOR SPLIT-BOLT P/CADO 35MM2 1 OS 195 6.01 60) 

TOTAL MATERIAIS RI 6,01 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

j S  

Eng. Eletricista 
ÇRA-Cg 54030 



SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE IGNITOR P1 LÂMPADA DE DESCARGA DE 70W  400W EM TOPO DE POSTE -COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 

CUMP 17 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIO ISOLADO EMPOE 1.10MM2 -790V 6$ 2,46 

ES 66.49 

COMP.IR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARO EM PVC IEMM2 -10080 RS— 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇãES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ESSAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 00 DOAIOUTUBRO 
OBJETO' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS: PREFEITURA DE TOMARA )COTAÇÕES)/ SEINFRA 024.1 MONICIPIO, CONTENPLMIOO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. IDESCNERAOAIISINAPISETII8IDESONERADAI CADASTRAMENTO VOU ATUAUZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃ

O, O PUBLICA DO MUMC)PIO DE TARUROICE 
ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSALISTA DE 97,01 0)40,68% (SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,DI%)76.680 (COM LOCAL SEDE E DISTRITOS ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V024,1 DESONERADAI $0 23,01% 

GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MARROU DE CARGA 6200 KG. MOMENTO 
5020 MÁXIMO DE CARGA 11,T TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,  INCLUSIVE CHP 0,10 130.01 1300 

SISAPI CUMINHÃOT000 PRT 16.500KG. POTÊNCIA DE lOS CV -CHP DIURNO, AF_08/2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CONTO HORÁRIO) ES ISSO 

TOTAL 21,09 SIMPLES OS 
ENCARGOS SOCIAIS 1 50 117,01% 

TOTAl_GERAL 2253 SEM BOI (ES) 

8480)4 EDO CAAIQD Ds,içãø An,d448 CC.IiCiwlte P,çS TCIaI 
MAO DE OBRA 

SEnI1a2a1 12312 ELETRICISTA H 0,10 720 072 
UonIra24 1 19342 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,10 562 0,50 

TOTAL MAO DE OBRA ES 1,28 
MATERIAIS 

SINAPI 172200 jIS62506 PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATE 4001'6 AS 1 1,001 50,31 50,31 
TOTAL MATERIAIS ES 90,31 

EQUIPAMENTOS (CASTO AGRÁRIO) 
OAINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA UM KG. MOMENTO 5924 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL S7OM.INCLUSIVE CHP 010 138.01 13.00 

SINAFI CAMINHÃO TOCO P6016000 CO POTÊNCIA SE lOS CV -CHP DIURNO. AF_OOIOOIO 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 99 0300 

TOTAL 6133 SIMPLES R$ 
ENCARGOS SOCIAIS IVA 117,01% 

TOTAL GERAL 66.89 SEM BOI (R$) 

548014 ReI CAd.gD D0eriç30 UTideAe CODI,CJeTIO Preço Tola) 
MAO DE OBRA 

5E511424 1 12312 ELETRICISTA 0 0,01 7,20 0,07 
DM501424,1 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 8 0.01 5,60 OCR 

TOTAL MAO DE OBRA ES 8.13 
MATERIAIS 

S—fta 24,1 111170 jFIO ISOLADO EM P001 50MM2 - iSCO O j 1 001 0,67 0,60 
TOTAL MATERIAIS R$ 0,88 

EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA CC CARGA SDOC CC MOMENTO 5926 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CHP 0.01 130,01 1.30 

S)NAPI CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG POTENCIA DE 18900 .CHP DIURNO. AF_OR)2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) ES 1,39 

TOTAL 2,31 SIMPLES AS 
ENCARGOS SOCIAIS 0.15 11701% 

TOTALGERAL 248 SEM 80 IREI 

T— 11.f. Cõdrgo DsLEçã0 01:0000 CCCfIC0I1Ie PçO TOtal 
MAO DE OBRA 

SEnlla 24.1 19342 AJUDASTE DE ELETRICISTA 1, 002 5,00 01' 
SonI,a 241 12312 ELETRICISTA fl 002 7.20 0,0 

TOTAL MAO DE OBRA ES 0.26 

SAnlra 24.1 11~ jCAEO EM P00 1500V I0MM2 1 O 1,021 5,00 SAI 
TOTAL MATERIAIS R$ CAI 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GAINDAATO HIDRÁULICO CAPACIDADE MORRIA DE CARGA 6200 CO MOMENTO 5920 MÁXiMO DE CARGA 11.7 3M ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 070 M, INCLUSIVE 000 0C2 136.01 2,70 

SINAPI CAMINHÂO TOCO PET 16.000KG. POTÊNCIA DE 100 CV-CHP DIURNO. AF_01S2014 

t0J(j 
w. /s-- 

nea 
En. Eletricista 
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Eng. Eletricista 
CREA-CE 54030 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA. MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 00 OODJOUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAVA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS: PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES) ISEINFRA 024.1 MUNICIPIO, CONTENPLAJJDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPLIAÇÃO. REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGETICA. (DESONERADA) ISINAPI SETIIB (DESONERADA) CADASTRAMENTO EIOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MANICIPIO DE TURARUICE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSAUSTA DE 87,015(44.68% SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,DI%07E68% (COM LOCAL: SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 0024.1 
DESONERADAJ DO = 23,01% 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORURIO) OS 2,76 

TOTAL EM SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 0.30 

117,01% 
TOTAL GERAL 8,73 SEM EDI IREI 

Tabela Rei. CA4qa Daoriçào Unidade Coet:n:rnte Pre66 Tolal 
MÃO DE OBRA 

SAnfr124 O 10342 AJUDANTE DE ELETRICISTA - 023 6- 0,17 
SUnIta 241 12312 ELETRICISTA - 602 '23 0.22 

TOTAL MAO DE OBRA RE 8.36 
MATERIAIS 

Centre 241 110322 ]CABO EM PVC 10000 25MM2 8 1,021 ': .3 12.53 
TOTAL MATERIAIS 8$ 12,53 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINOAATO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0200 EU MOMENTO 

5928 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE 0°F 0.03 138,01 4,14 
SINAPI CAMINHÃO TOCO PET 1R. 102, POTÉNCIA DE 185 CV -ÇHP DIURNO. AF_ORI2SOA 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R$ 4.14 

TOTAL 1704 SIMPLES 05 
ENCARGOS SOCIAIS 044 

117.01% 
-TAL GERAL 1744 SEM BOI 1951 

Tabela Rei. CAdÕO 0236,/Vão Unidade Coeficiente Preço Total 
MAO 06 OBRA 

SOnOra 24.1 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA E 0,37 5,60 200 
S~. 241 12312 ELETRICISTA 0 0,30 0.20 266 

TOTAL MAODE OBRA RS 474 
MATERIAIS 

241 111060 IELETROOCTODE P00 RIGIDO 11/2' 1 0 j 106[ 7.07 7,80 
TOTAL MATERIAIS ES 7,80 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
1 1 1 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 0,00 

TOTAL 12,61 SIMPLES ES 
ENCARGOS SOCIAIS 5,90 117.01% 

TOTAL GERAL 18,16 SEM RIO (ER) 

reGeU Bel CAdRe Doecrpç2o Unidade CUeIicienIe Preço Total 
MAIO 00 OBRA 

SEntia 24 1 15942 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 005 5,00 7.48 
SAnlra241 12312 ELETRICISTA O 0,25 7,20 1,00 

TOTAL MÃO DE OBRA ES 3,20 
MATERIAIS 

1 110600 jCURVA DE PVCRIGIDO PARA ELETRODUTO DE 11/7 8% j 1.591 4.34 4,30 
TOTAL MATERIAIS R$ 4,30 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
1 1 1 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) Ri 0,59 

TOTAL 7.80 SIMPLES ES 
ENCARGOS SOCIAIS 3,74 

11701% 

01.1 

1 COMP IS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARO EM PVC 29MM2'- 1000V
ES 17,48 

CORP 20 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. DESOMM (1112)" 
051818 

COMP.21 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CURVA P1 ELETRODUTO PVC ROSC. DASOMM (1112)" UN R$ 11,24 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, e 132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 



504.75 

OS RB 99,40 

03 556505 

TOTAL 
SIMPLES 55 

ENCARGOS 

SOCIAIS 
117,01% 

TOTAL GERAL 
SEM BOI )RS) 

3,40 

1,35 

4,75 

COMP.22 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUVA P/ ELETROCUTO PVC NONO. D65OMM (1 1(2) 

SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIA OU PROJETOR OU ACESSÓRIOS FORA DO PADRÃO EM TOPO DE FOSTE ATÉ 12 
COMP.23 METROS EM TOPO DE POSTE -SEM FORNECIMMENTO DE MATERIAL 

COMP 24 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS .SOMENTE MÃO-DE-OBRA 

M
SERIAÇO DE REATCBRO C)COMP.CTAÇÃO MANUAL Si CONTROLE MATERIAL DA VALA COMPOSIÇÃO -SOMENTE MÃO- 

DE-URRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BASICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA. MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 60 002JOUTUBRO 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 00 TAREIAS: PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES), SEINFRA 024.1 MUNICÍPIO, CONTEUPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 000RETIVA, AMPLIAÇÃO. REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERADA) I SINAPI SETII8 DESONERADA) CADASTRADIENTO SOU ATUAUZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAJMENSAUSTA DE 87,0154146,68% (SOM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117.015U76,6851 (COM LOCAL SEDE E DISTRITOS ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V024.1 
DESONERADAISD) = 23.01% 

TOTAL GERAL 11,24 SEM BEl (ES) 

Tabela Rol. CódMo oeorição 60:4240 C007ici000 Pcçc Teta) 
MAO DE OBRA 

SonOra 24 1 16542 MUDASTE DE ELETRICISTA 000 500 0.50 
SAnCa 241 t2312 ELETRICISTA 71 CCV 7,20 0,65 

TOTAL MAO DE OBRA N$ 1,15 
MATERIAIS 

11404 ILUVADEPOCRISIDO PARA ELET000UTO17C 1UN 2,25 2.25 
TOTAL MATERIAIS R$ 2,25 

EQUIPAMENTOS (CASTO IIORARIO) 
1 1 1 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 6$ 0,00 

TabelaReI. Código 000cr!çâe UnIdade 000Sciente Preço Total 
MAO DE OBRA 

SAn5ra24,1 02312 ELETRICISTA 71 0,60 7,20 432 
SonOra 241 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.50 5,65 3.30 

TOTAL MAC DE OBRA 5$ 7.69 
MATERIAIS 

1 1 1 
TOTAL MATERIAIS 55 0,00 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
OUINDAUTO HIDRAULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5250 KG. MOMENTO 

5020 MAIlIMO DE CARGA 11,7TM, ALCANCE ~IMO HORIZOSTAL9,70 M, INCLUSIVE CNn 0,60 130,07 02.o1 
s:.,e: CAMINHÀOTOCO PBT 10.500 KG, POTÊNCIA DE 18SCV -CHF DIURNO. AF_052.014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) NO 02,91 

TOTAL 90,40 SIMPLES 65 
ENCARGOS SOCIAIS 8,99 

117,01% 
TOTAL GERAL 59,44 SEM BOI IRSI 

Tabela W. Código DeC,Içâo unIdade CoeScrento Praça TotO 
MAO DE OBRA 

24,1 II2MO 1SERVENTE 1 12.Ml 4.58 14,30 
TOTAL MAO DE OBRA OS 14,90 

MATERIAIS 
1 1 1 

TOTAL MATERIAIS 9$ 0.00 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

5915170 241 110765 ICAMINHONETE SAVEIRO )CHP) 1 n 0.50 54.04 27.02 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) OS 27.02 

TOTAL 41,32 SIMPLES OS 
ENCARGOS 

It 1,0 0 54 
TOTAL GERAL 50,05 SEM REI (05) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, no  132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1013 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

5045.01 

Eng. EetrCiSt 
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA PORCELANA EM TOPO DE PONTE -COM 
COMP,26

FORNECIMENTO 00 MATERIAL 
R$19,04 

060021 

65 SI, 29 

OS 

COMP 27
SERVIÇO DE INSTALAÇÃOISUBSTITUICÃO DEARMACAO VERTICAL Cl HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALO

UN 
SItO" CII ESTRIBO SEM ISOLADORES" EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

UN 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 1 OO2IOUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO CO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TABELAS- PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES)) NEINPRA 0241 MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, )DESONERADA)ISINAPISETIIBIOESONERADAI CADASTRAMENTO EIOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CO MUNICIPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS UORISTNMENSALISTA DE 87,01%/4E,6R% (SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E II7,01%IT4,6S% COM LOCAL. SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 00241 DESONERADA AD = 23,01% 

TabUa R.I. CAdRo DAcAção Unidade Coeficiente Preço Total 
MAO DE OBRA 

112543 1SERVENTE 1 H 1 1.701 o,oe 8,30 
TOTAL MAO DE OBRA Ri EIA 

MATERIAIS 
1 1 TOTAL MATERIAIS ES 0,00 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GAnIra 241 IOC ICAIANHONETE SAVEIRO (CHP) 1 1 o,5V 54,04 27,02 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 6$ 27.02 

TOT 35.32 SIMP AL LES ES 
ENCARGOS SOCIAIS 1,71 117.01% 

TOTAL GERAL 40,03 SEM BOI )RS) 

Tabela Rei. Cedi.. Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

Oelnfra 24,1 12312 ELETRICISTA H 009 7.20 0,85 
Saintra 24.1 l4042 AJUDANTE DE ELETRICISTA fl 0,00 5,60 009 

TOTAL MAO DE OBRA RI 1,15 
MATERIAIS 

ISOLADOR DE PORCELANA. TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72 072 MM, PURA SINAPI 3300 USO EM BAIXATENSAO AS lIA 4,12 4,12 
TOTAL MATERIAIS Ri 4,12 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE RACIStA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 5920 MÃ)UMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MPJIIMO HORIZONTAL 07CM, INCLUSIVE CHP 0,40 13801 '242 

SISAPI CAMINHÃO TOCO P67 16.300KG. POTÊNCIA DE 180 CV -CHP DIURNO. AF_002014 
TOTAL EQUIPAM ENrON (CUSTO HORÁRIO) Ri 1242 

TOTAL 17,60 SIMPLES ES 
ENCARGOS SOCIAIS 1 35 117.01% 

TOTAL GERAL lo-o' SEM BOI (RI) 

Tabela Bel. CÔ609O DescrIção Unidade Co&icieOle Preço Total 
MAO DE OBRA 

Sonsa 241 12312 ELETRICISTA li 0,14 7.20 1,01 
S.M. 241 0042 MUDASTE DE ELETRICISTA V 0,14 5.00 0,79 

TOTAL MAO 00 OBRA RI 1,79 
MATERIAIS 

1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO OS 1,00 13.25 1325 SINAPI 3)101 COM  ESTRIBO, SEM ISOLADOR 
TOTAL MATERIAIS RI 13.25 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAATO nICHAALICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 4200KG, MOMENTO 5920 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL O,70 M. INCLUSIVE CHP 0.14 138,07 1932, 

SINUPI CAMINHÃO TOCO POT 16,300KG, POTÊNCIA DE 180 CV -CHP DIURNO. AF_OS'2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 6$ 1932 

TOTAL 1480 SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 2- 11701% 

TOTAL GERAL 3840 NEM BOIRSI 

fs 

Mgue. nea Sa  Nato  
En'. Eletricista 
cRA-cE 54030 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE AEMACAO VERTICAL Cl HASTE E OONTE.A-PINO EM CHAPA DE FERRO GALO 
COMI 2.

3116" CI 2 ESTRIBOS SEM ISOLADORES" EM TOPO DE PONTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, n°132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-62 



860,43 J 

149-11 

tW a S:3t0 
Eng. Eletricista,  
CREA-CE 54030 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ERRAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVOCAÇÃO DO OERENCIMAENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES)! SEINFRA 0241 MUNICIPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AUIPUAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, IDESONERADA)! SINAPI SETIIE IDESONERAOA) CADASTRAMENTO VOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TURIJRUCE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTNMENSALISTA DE 87.0I%/46.68S (SEM 
LOCAL SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01%/7B,64% (COM :  ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 9024.1 DESONERADAI DO = 2301% 

Tabela ReI, Codigo Deeç0 Unidade CoeficIente PrIVO Total 
MAO DE OBRA 

Oen)r2 241 (23)2 ELETRICISTA O 0,19 7.20 137 
S-. 211 0242 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 019 5.00 1,95 

TOTAL MAO DE OBRA 9$ 2,43 
MATERIAIS 

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PISO. EM CHUPA DE AÇO GALVANIZADO s:Nap: 1092 3(18', COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR US .0/ 21,90 21,80 
TOTAL MATERIAIS RI 21,40 

EQUIPAMENTOS (CONTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MAX)MA DECOROU 8200 OU. MOMENTO 5928 MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL  TOM, INCLUSIVE CHP 0,10 138.01 26,22 s:NAp: CAMINHÃO T000 PDT 10.00050 POTÊNCIA DE 189 CV .CHP DIURNO. AF_00/ZO14 

TOTAL EQUIPAMENTOS 100220 HORÁRIO) RI 26.22 

TOTAL SIMPLES RI 
- ENCARGOS SOCIAIS 2,40 117 .0 118 

TOTAL GERAL SEM BOI (01) .21 

Tabela Rol. 1 Código DesCriçAo Un:dade Coeficiente PreçO TOlel 
MAO DE OBRA 

Seinfre DAI 12312 ELETRICISTA H 0,09 720 0,65 
Selnfra 241 10/42 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0,90 5/0 0,50 

TOTAL MAO DE OBRA RI 1.15 
MATERIAIS 

ALCU PREFORMADA DE OISTRIBUICAO, EM OCO GALVANIZADO. PARA CABO SE SINAPI 417 ALUMINIOOIAMETROIOAZ5MM UN 1,0/ 224 .24 
TOTAL MATERIAIS RI 224 

EQUIPAMENTOS ICASTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDBÁAUCO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0200 KO, MOMENTO 5028 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CHP 0,90 130,01 1222 SINAPI CAMINHÃO TOCO POT 14.0/O KO. POTÊNCIA DE 18909 -EHP DIURNO. AF_0612514 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 9$ 12,42 

TOTAL 1.01 SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS ITT 117,01% 

TOTAL GERAL 17-IA SEM NO RI) 

Tebela R.I. Código Deecrtção Unidade Coeficlenle Preço TolA 
MAGOE SOOU 

oainfne2d 1 12312 ELETRICISTA H 0.01 7,20 0,07 
SAnfla 24,1 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA II 0,01 5,60 006 

TOTAL MAO DECORA RI 0,13 
MATERIAIS 

SBIlra241 110422 IFITADEINOXPJFIDAÇÂ005ELETRODUTONOPOSTE M10D1 2,40 249 
TOTAL MATERIAIS RI 2,49 

EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁUUCO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6290 KG, MOMENTO 5920 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,7D M, INCLUSIVE CHP 0.01 138,01 1 3/ SINAPI CAMINHÃO TOCO PBT 14.800KG. POTÊNCIA DE I0ICV.CHP DIURNO. AF_0012014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) RI 1,08 

TOTAL SIMPLES RI 4.00 
ENCARGOS SOCIAIS O IS 

TOTAL GERAL NEM NO (RI) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO(SUBSTITRIÇÃO DE ALÇA PREFORMABA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO PRÉ-REUNIDO 0220 EM 
COMP.21 

TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

COMP,30 SERVIÇO DE INSTALAÇÃOISURSTITUIÇÃO DE FITA DE AÇO INOU IIMMOO,SMMA2RM -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

PC R$17,16 

 

894,10 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃOIS055TITUIÇÃO DE FECHO PARA PITA DE AÇO INOU 1 RMMXO,5MM020M -COM FORNECIMENTO 
COMP 01 

DE MATERIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Soles, n° 132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 



55 
SER 

COMP 32	
VIÇO DE INNTALAÇÃOISUMSTITUIÇÂO DE ABRAÇADEIRA DE AUTO TRAVAMENTO NYLON DE 1.7007,700 IPOMM .COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL 

TOTAL 
SIMPLES RI 

ENCARGOS 
SOCIAIS 
117,01% 

TOTAL GERAL 
SEM 00 IRSI 

0,15 

263 

RI 2.27 

COMP 33 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃOISUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÀO OLPE, CLASSE 0,601,0KV DE 1018. 
tU1RMM2 EM TOPO DE PONTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇUMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAlIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICADO TABELAS PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES) / SEINFRA 0241 MUSICIPIO, ÇONTENPLANCO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERSETICA, CADASTR.AMENTO VOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TURURUCE (DESONERADA) 1 SINAPI VET/IB (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSALISTA DE 87,01%I46,48% SEM 
LOCAL: SEDA E DETRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 11701%/705,68% (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V0241 DESONERADIA BO 23.01% 

Tabela Rei. Código 0000nçUo Unidade Coei/dUetO Preço Total 
RUO DE OBRA 

Senfra241 12312 ELETRICISTA H 001 7.20 0,07 
5e111a24 1 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,01 5,00 0,06 

TOTAL MAO DE OBRA 6$ 0,13 
MATERIAIS 

241 16423 jORAMPO DE INSO P1 PRENDER FITA DE FIXAÇÃO j UN 1 1 xj 0,77 0.77 
TOTAL MATERIAIS RI 0.17 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CAVOU 6200 I/O MOMENTO 5020 MÁXIMO DECURSO 11,770 ALCANCE MAU/lEIO HORIZONTAL 0706, INCLUSIVE CHP 0,01 130,07 7,30 

SINAPI CAMINHÃO T000 667 0.060 60 POTÊNCIA DE laSCA. CHP DIURNO AE_US'DOIU 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 1,38 

Tabela Rei. CAdige DM501520 Unidade 000lloiente Preço Total 
MAO DE OBRA 

SURtIa 241 12312 ELETRICISTA P 007 7.20 007 
SAnSa 241 10242 AJUDANTE DE ELETRICISTA 001 5,00 006 

TOTAL MAO 0€ OBRA RI 010 
MATERIAIS 

ABRAÇADEIRA DE NYLON FURA AMARRACAO DE CABOS. COMPRIMENTO DE '230 SINAPI 472 30 0.61 7,6' MM .11 1,  
TOTAL MATERIAIS R$ 001 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DECOROU 6205 KG MOMENTO 5620 MÁXIMO DE CURSA 11,7TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CHP 0,07 130,01 1,30 

SINAPI CAMINHÃOT000 FBT 16.003 KG, POTÊNCIA DE 709 CO -CHP DIURNO. AF_0N'2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) ES 1.38 

TOTAL 012 SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 0.15 117,01% - - 

TOTAL GERAL SEM sol (R$) 2.27 

Tabela Rol, Código Descrição U11:0300 0001:0:0010 Preço 70131 
MAO DE OBRA 

S-  211 /2312 ELETRICISTA O 001 700 0,07 
SonSa 241 00342 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 731 500 0.06 

TOTAL MAO DE OBRA 5$ 0.13 
MATERIAIS 

SaliVaDa 7 jI0V40 ICADO DE ALUMINIO MULTIPLEU OLPE IA/lI/A tO1015016MM2 1021 002 207 
TOTAL MATERIAIS 6$ 2,67 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
I3UINDUOTO HIDRÁULICO , CAPACIDADE MÁXIMO DE CARDA 6200 KG, MOMENTO 5020 MÁXIMO DE CARGA 17,T TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CHP Al0 130,01 130 SINAPI CAMINHAR SOVO PET 1R.00 NO, POTÊNCIA DE 1880V -CHP DIURNO. 06_IA/Do14 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 1 00 

TOTAL SIMPLES 6$ 
ENCARGOS SOCIAIS 015 

TOTAL GERAL 4 ~S SEM 601681 

s114,&,  
Maud '

`as 42, Sva N3to 
Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 

RI 4,33 

RI 10,03 
SERVIÇO DE INSTaLAçÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CARO MULTIPLEOADOCOSI 1501_AÇÃO OLPE, CLASSE 0.511.060 0=1016. 
IOI6MM2 EM TOPO DE PONTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, 00  132. Centro . CEP: 62655.000 

Fone: (85) 3358.1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 



831052 

COMEIS 
IO2SMM2 EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DECANO MULTIPLEXADO COM INOLAÇÀO OLPE, CLASSE 0.411,0KV DE 1026- 

COMP 3A 
SERVIÇO CO INSTALAÇÃO)SUBSTITUIÇÃO DE CARO MULTIPLELADO COM ISOLAÇIRO XLPB, CLASSE 0,BII,OKV DE 3026- 

IX2SMM2 EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

COMP.37 SERVIÇO CO IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150)0 -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO uni 8461360 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, n1  132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IR 55 002IOUTUBRO 
OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PURA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UÇ TABELAS PREFEITURA DE TURURU ICOTAÇÕES) ISEINFRA 0241 MUNICIPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPUAÇÚO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CAOAGTRMISENTO VOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA  MUNICÍPIO DE TURURUICE (DESONERADA) )SINAPI 5EV 18 (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIUJS BORISTAIMENSAUSTA DE 97,01%I46,64% (SEM 
LOCAL SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117.01%íTB,EO% (COM :  ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V024.1 OESONERADAI BOI = 23,01% 

TabelaReI CAdEO OeSAçU Unidade CoeScle011e P,eSO Tola! 
MAO DE OBRA 

SAnTa 241 12312 ELETRICISTA A 0.03 720 0.22 
URetra 241 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA A 0,03 5,80 0,17 

TOTAL MAO DE OBRA RI 0.34 
MATER 1845 

118853 ICABO DE ULUMINIO MULTIPLEXXLPE Ml KV 3X1O16016MM2 A 1,021 5,07 
TOTAL MATERIAIS RI 1,00 

EQUIPAMENTOS CUSTO 000_NEO) 
GAINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE M,OJOIMU DE CARGA W130 KG, MOMENTO 5920 ~IMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 3,70 M. INCLUSIVE CHP 0.03 —Al 414 SISUPI CAMINHÃO TOCO PBT I0.AM CO, POTÊNCIA DE IIOEV -CHP DIURNO. AF_0612014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RR aIA 

TOTAL SIMPLES AS 1041 
ENCARGOS SOCIAIS 0.44 

TOTAL GERAL SEM BOI (R$) 

Tabela Rol. CAUNO D€,,:ÇUO Uni000& Coeliier3o P:eçn TOtal 
RUO DE OBRA 

54n1r424 1 12312 ELETRICISTA O 002 727 0,14 
SBtt7ta24 1 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 002 562 0.11 

TOTAL MAO DE OBRA RI 0,26 
MATERIAIS 

111044 ICABO DEALUMINIOMULTtPLECXLPEOR/1K0101025025MM2 j 5 1.021 402 4,10 
TOTAL MATERIAIS RI 4,10 

EQUIPAMENTOS (CANTO 60042010) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE NOIOMU SE CARGA 6200 KG. MOMENTO 5928 MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP 0,02 138,01 2,76 SINUPI CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCLA DE 189 CV-CHP DIURNO. AF_0612014 

TOTAL EQUIPAMENTOS ICASTO HORÁRIO) RI 2,76 

TOTAL SIMPLES RI 7,12 
ENCARGOS SOCIAIS C3O 117,01% 

TOTAL GERAL 7,42 SEM BOI (os) 

Tabela Ref. Côdigo Soeori000 Un:000e C0e5CieTte Preço Total 
MAC DEVORA 

Sonsa 241 12312 ELETRICISTA H 0,06 7,20 0,43 
Senfre241 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA A 0,88 5,60 0,34 

TOTAL MAO DE OBRA 5$ 0,77 
MATERIAIS 

115554 laUDO DE ALUMÍNIO MULTI PLEUXLPE88/1E03010250255M2 M 1 1,021 8.40 5,57 
TOTAL MATERIAIS RI 4.51 

EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 
GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA R200 KG MOMENTO 5420 MÁXIMO DE CARGA 71,7 Te. ALCANCE BAUIEIO VOUIZONTALS.70 O, INCLUSIVE UVP 0,88 —Al 828 SINAFI CAMINHÃO TOCO PBT 16,880KG POTÊNCIA DE 119CV-CHP DIURNO. AF_OA'2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 5$ laR 

TOTAL 17,62 SIMPLES RI 
ENCARGOS 

TOTAL GERAL SEM BOI (RI) 

MÍgu ear, dáSilva Nato 
Eng. Eletricista 
CREA-CE 54030 



S0nlre24 1 12312 ELETRICISTA 

SAnSa241 10002 5501 040 
000!

:060 

AJUDANTE DE ELETRICISTA 

COMP OU SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CÓNICO RASO/lO -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 004 651/7558 

COMP 35 SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO OU METÁLICO ATE 14 METROS DE ALTURA 004 09140,34 

COMP.40 SEEVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTE NO PRUMO: CONCRETO OU METÁLICO ATE 14 METROS DE ALTURA IN R$190,IB 

Tabela Rei CÓA'I0O De O O 0% 4 O UnIdadU 03e/o 

MAO DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n°  132 - Centro = CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA. MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 5 002/OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENÇIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TABELAS PREFEITURA OS FURARA (COTAÇÕES), SEINFM.A024.1 MUNICIPIO. CONTENPLAJ100 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPUAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO VOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TURURU/CE (DESONERADA)/ SINUPI SET/IB (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAJMENSAUSTA DE 87,01%/40.60% 15DM 
LOCAL: SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E I17,OI%/76,69% (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 0024.1 DESONERADA/BO = 23,01% 

Tabela Rei. CAIRO Deenoçan Unidade 000lIoenIe Preço ToIaI 
MAO DEVORA 

Senlre241 12012 ELETRICISTA O 1,50 720 10,50 
5— 241 10002 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 1.50 5,00 / 40 

TOTAL MAO DE OBRA RB 15,20 
MATERIAIS 

SAn/la 24.1 10100 AREIA GROSSA MV 0,04 50,00 1,75 
SAn//a 24,1 0605 CIMENTO PORT/AND I/O 3,50 R. 1,05 
SAn/la 24 1 /2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO  150,9 UN 1,80 420.00 420.00 

TOTAL MATERIAIS MB 423,50 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

5007,0 241 116705 jCAMINHAO COMERC, EOOIP, CIOUINDASTE ICOPI J ° 1 1.50 99.00 140,51 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 59 lasso 

TOTAL 59121 SIMPLES 59 
ENCARGOS SOCIAIS 2240 117,01% 

TOTAL GERAL gloso SEM AD 1591 

Tabela Rei. CAd,ga Deeorição Unidade COOI/Sienle P,oço no/ai 
MAO DE OBRA 

SAnfre 24.1 12312 ELETRICISTA H 1,S0 7,0/ 10,80 
SAnlra24.l 10042 AJUDASTE DE ELETRICISTA O 1,50 5.60 8,40 

TOTAL MAO DE OBRA RB 19,20 
MATERIAIS 

SAnlra24 1 110735 IP05TE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - 0502M ON 1.001 003.40 003,40 
TOTAL MATERIAIS AS 903,40 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
241 110880 jCAMINHAO COMERC. ESAIP, C/GUINDASTE (CRP) H 1.501 59.00 140,51 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 09 140.51 

TOTAL 1.001,11 SIMPLES OS 
ENCARGOS SOCIAIS 22.47 117,01% 

TOTAL GERAL SEM 922 IRBI 1. 073 ,5a  

Tabela Rei 004/go DeeonSao An,dade 000EolRnte Preço T— 
.AO DE OBRA 

SeStro 241 12312 ELETRICISTA H 3,00 7.26 21,00 
Sem/la 241 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA - 3.99 5,00 lORO 

TOTAL MAO DE OBRA R$ la,48 
MATERIAIS 

1 1 TOTAL MATERIAIS MB 0,00 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

241 11= l0AMIS000 COMERC. EOUIP. O/GUINDASTE /CRPI 1 ° 1 °°I 90,00 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R$ 297,01 

TOTAL SIMPLES MB 335,41 
ENCARGOS SOCIAIS 44.93 

TOTAL GERAL SEM BO IRBI 020,34 

d çtLv 
Miguel néa & Suva Nato 

Eng. Eletricista' 
CREA-CE 54030 



SERVIÇO CE INSTALAÇÂOISGSSTITUIÇÃO DE CAIAR DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO DN-400400M CI TAMPA 
COMP.al	 OS .COM FORNECIMENTO DE MUTEREIAL Ri 142,64 

COMP 42 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5CM, PARA CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA Ri 143DB 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, nD  132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO 845100 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002)OUTUBRO 
OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PURA EXECUÇÃO DO GERENCIAlHENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU COTAÇÕES) ISEINFR.A 0241 MUNICIPIO, CONTENPLMJDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPLIAÇÃO. REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERADAI ISINAPI SEr/IS (DESONDRADAI CADASTRASIENTO COA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 00 MUNICIPIO DE TURARUICE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSALISTA 06 87,010446,48% (SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E I17,DI%176,ED% (COM LOCAL SEDEEDRTRITOS, ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V024,1 DESONERAM BOI = 23,01% 
TOTAL MAO 0€ OBRA R$ 19,20 

MATERIAIS 
1 1 1 TOTAL MATERIAIS Ri 0.00 

EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 
24/ 110705 ICAM15HÂ0 COMÇRC. EQUIP. CIGUISOUSTE ICHPI 1 1 1.5O 00 148,5 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) Ri 145.51 

TOTAL 167,71 SIMPLES ES 
ENCARGOS SOCIAIS 22,47 117,01% 

TOTAL GERAL 190.18 B SEM OI (Ri) 

Tabela Ref. Código DescrAGo Unidade Coeficiente PrEÇO Total 
MAl) DE OBRA 

VArrlrC 24t 12312 ELETRICISTA A 0,50 7,20 360 
SAntra2at INX2 AJUDANTEDEELETRICISTA II 0,58 5,00 2,80 

TOTAL MAO DE OBRA Ri 64O 
MATERIAIS 

SINAPI 1' ICAIXU DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 1 US 1,301 120.75 12075 
TOTAL MATERIAIS Ri 12075 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
1 1 TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) Ri 0,00 

TOT 18515 SIMP AL -ES Ri 
ENCARGOS SOCIAIS 7.40 117,01% 

TOTAL GERAL 142,64 SEM BOI (Ri) 

Tabela W. Código oescriçGo Orridade Coeliclante Preço Total 
MAO DE OBRA 

Sernlra 24.1 12312 ELETRICISTA A 0,03 7,20 1,08 
SR,rlra 241 10842 AJUDANTE DE ELETRICISTA A 0,15 5.60 0,04 
Santra241 13040 AJUDASTEDEURMA200/FERREIRO A 016 5.08 2,50 
S6flIre241 10801 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H Z. 5.30 13,55 
SAfIra 241 10121 ARMADOR/FERREIRO A 0.40 720 3.31 
Sonsa 241 10400 CARPINTEIRO O 2.42 7,20 17,42 
54001424.1 12391 PEDREIRO 7 030 7,20 2,18 
50601424.1 12543 SERVENTE /1 1,10 4,08 0,07 

TOTAL MAO DE OBRA Ri 40,31 
MATERIAIS 

546010241 bISO ARAME RECOZIDO NIROWV 05 0,00 5,97 0,90 
SoArIa 24,1 10100 AREIA MEDIA VI 0.03 40.08 152 
SRr,Ira241 101% 490 CA-60 «0 5.27 4,14 21,02 
SAnIra 24,1 10200 BRITA M3 004 5600 2,24 
Sonlra 24,1 10620 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12H44 (1I0 022CM) M2 0,40 18.37 7.35 
500114 24I 10805 CIMENTO PORTLRND ES 16,00 0,50 830 
501114 241 11016 TAOUU DE 1" DE 38 .L3&m E 0.12 0,16 0,74 

TOTAL MATERIAIS Ri 42.56 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

1 1 1 TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) Ri 0,00 

SIMPTOTAL 4007 US RS 
ENCARGO SOCIAIS 5429 117.81% 

TOTAL GERAL 143 OG SEM BOI (Ri) - 

f4gu néà d SOM Nato 
Eng. Lietricista 
CRESA-CE 54030 



SIMPLES 89
490.00 

Nato 
Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ARANOELA EM ALUMINIO UNODIZADO, C1 LÂMPADA VAPOR DE 
METÁLICO TUBULAR 20150W, REFLETOR EM ALUMINIO, TOMADA CI RELE FOTOELETRICO, REATOR AFP CI IGNITOR E 

COMP..
CAPACITOR. MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 1,5210 EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T, 
E ACESSORIOS EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

  

UN Ri 494.08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÔES DE PREÇOS 
ORÇAJIENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N OV2IOUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBUCA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES)! SEINFRA 0241 MONICIPIO, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (DESCRERAM) / SINAPI SETIIE (DESONERADA) CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSALISTA DE 81.015(140,04% (SEM 
LOCAL SEDE = DISTRITOS ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01%176,08% (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) PURA TABELA SEINFRA V024,1 DESCRERAM/ 80 = 23,01% 

SERVIÇO DE INSTALAÇAEISABSTITUIÇÃO DE LUMINARIAAR.ASDELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CI LÂMPADA VAPOR DE 
COMP.43 METÁLICO TUBULAR DE 70W, REFLETOR EM ALUMÍNIO, TOMADA CI RELÉ FOTOELÉTRICO, REATOR AFP CI IGNITOR E - 460,40 CAPACITOR. MONTADA EMBUÇO GALVANIZADO AFOGO DE tREM EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇAO DUPLO T. OS Ri  E ACESSORIOS EM TOPO DE PESTE -CEM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

Tabela Bel, CAIARA De$c[!ÇBO AO!dade Coeficiente Preço Total 
MAO DE OBRA 

SelttrG241 /2312 ELETRICISTA O 1,30 720 720 
Sl,24 1 0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 8 1.00 5.60 5,00 

TOTAL MAO DE DERA Ri 12,40 
MATERIAIS 

Seolte 241 18070 ARRUELA QUADRADA 500 Som COM FURO DE 15nor, UN 2.20 072 1,44 
Sanl1a241 10071 AR RUELA REDONDA 32e5onm COM FURO DE1Brtm, OS 2.20 0,49 0.46 
5~. 24,1 10438 CABO COR DFLOST (CABO PP) 3e2.50mm0 M 1.80 344 0./9 
GAnIra 24.1 18351 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 7009 U 1.20 44.12 4412 

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 00W EM ALUMÍNIO AIICDIZADO E 146 6057 6057 San//a 24.1 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATIOO COM REFLETOR EU ALUMINIO 
SINAPI 12294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PURA LRMPADAS OS 1.46 7,07 7.01 
Sen5a24.1 11770 REATOR AFP P/LÂMP.V,SODIOIOW AS 146 60,20 46.20 
SINAPI 00340 RASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO OS 1,46 13.21 13,21 
SINAPI 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO EIVOLT 1460W, DE CONECTOR. SEM UM / 46 2300 2309 BASE 
SINAPI 2512 BROCO 8/ LAMINARIA PUBLICA 101,50M ROMASNOLE OU EOUIV OS 1 00 26.46 2539 

PARAFUSO M16 EM OCO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 250 MM, DIAMETRO 16 SINAPI 492 MM ROSCA MAQUINA, CAEECA QUADRADA UN 2,46 6,20 12,72 
Ssn1ra241 1= PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO MICO2 OS 2,46 0.74 1,40 

TOTAL MATERIAIS Ri 29406 
EQUIPAMENTOS (CESTO HORÁRIO) 

GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DECOROU 624660 MOMENTO 5923 MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9 7 M, INCLUSIVE CHP 1,60 139,01 15701 
s'nC: CAMINHÂOT000 PET 10000KG. POT6NCLA DE 10900 -CHP DIURNO. UF872014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) MB 136,01 

AL 446,47 SIMPTOTLES Ri 
ENCARGOS SOCIAIS 14,00 11701% 

TOTAL GERAL 400.05 SEM BDI IREI 

TOCOU ReI, 00V :00 Deec/!030 Unidade Coel,cnte PARO Total 
040060384 

50:/I/O 24.1 12312 ELETRICISTA 8 / 09 7,20 7,20 
SentIa 24,1 14642 AJUDASTE DE ELETRICISTA O 1.46 5,60 7,60 

TOTAL MAO 460850 Ri 12,00 
MATERIAIS 

Oenlra24l 18070 ARRUELA QUADRADA 53 COM FURO DE /6600 Xl) 2.46 0,72 1,44 
SeolIa241 II ARRUELA REDONDA 320 3mm COM FORO DE 18007 AS 2.00 0,45 0,00 
00n11e241 10438 CABO COR CPLSOT (CABO PP) SXZ,5OmtnP M 1,00 3.44 6,10 
SMnfIa24 / 11404 LÂMPADA VAPOR ME/TALCO DE 15004/220) UN 1,00 67,20 67.00 

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 00)5 EMALUMINIO ANODIZADO E 
SOnhaDa 1 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMINIO 
CAIGÇBO INSUM004 FOGUETE DE PORCEILANA TADA C/ BORRES EMBUTIDOS EM LATÃO OS 1,00 0.35 8.35 NIQUELAM, ROSCA E~D MIM SISTEMA AN—IIII-TORIO REATOR AFP 0/6258/ORE CAPACOTOR INCORPORADOS P/ LÂMPADA VAPOR 39Iaç60 INSUMO 20 METÁLICO DE 150W/USO INTCRNO/EVTERSOI OS 1.00 79.47 79.47 
SISAPI 39300 BASE PARA ROLE COM SUPORTE METÁLICO AS 1,30 13.21 1321 
SINAPI 2610 RELE FOTOELETR)CO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1460W, DE CONECTOR, SEM OS 146 2300 2320 BASE 
SINAPI 2012 004008/ LUMINÁRIA PUBLICA 101MIM ROSUOGNOLE OU EQUIV 05 1,30 25.39 25.30 

PARAFUSO 616 EM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO 0260 MM, DIAMETRO 0/9 SINAPI 4 MM, ROSCA MAQUINA, CARECA QUADRADA OS 2,46 12,72 0.30  
SenlIa2E1 10072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M1O02 OS 2,00 0.74 1,40 

TOTAL MATERIAIS Ri 029,19 
EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 

5928 050/CIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 070 M, INCLUSIVE CHP 1,20 /30,01 136.01 
SINAPI CAMINHÃO TOCO P07 IR,MA 60 POTÊNCIA DE 109 CV .00P DIUR/JU. AF_0A2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) Ri 130.01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, 00132.  Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 



SERVIÇO DE INSTALAÇÃOISUBNTITUIÇÂO DE LAMINARIA URANDELA EM ALUMÍNIO ANOOZADO. Cl LÂMPADA VAPOR DE 
METÁLICO TUBULAR DE 250W, REFLETOR EM ALUMÍNIO, TOMADA CI RELÉ FOTOELETRICO, REATOR APP CI IGNITOR 
CUPACITOR, MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2,00M EM POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO T. 
E ACESSÓRIOS EM TOPO DE FOSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA PREGADA TIPO IPI DE ALTA EFICIÊNCIA PADRÃO ENEL CI 
—AM PADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 2070W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADA A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM 
POLICARBONATO, REFLETOR EM ALOMÍMO POLIDO QUIMICAMENTE, AS001ZADO E SELADA, TOMADA Cl RELÉ 

COMP.46 FOTOELÉTRICO, REATOR APP Cl IGNITOR E CAPACITOR, MONTADA EM BRAÇO GALVANIZADO AFOGO DE 1,SOM EM 
POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO  DUPLO T, E ACESSÓRIOS (CABO CORDPLAST (CABO PP) 039 2,50MM2. 
PARAFUSO MÁQUINA DE CAREÇA QUADRADA CI PORCAS E ARRUELAS) EM TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL 

UN 6$ 588.48 

US 5500010 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, n°132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNP,J: 10.517.87810001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJErO RUSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÔES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N' OO2IOUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FADA EXECUÇÃO 00 GERENCIMIENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU(COTAÇÕES) ISEINFRa 0241 MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. )DESONERUOUI ISINAPI SEr/IR (DESONERADA) CAOASTRASIRNTO LIXA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 00 MUNICÍPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS I4ORISTNMENSALISTA DE 87,01%/48,RR% SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117.0114/78,48%(COM LOCAL SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 0024.1 DESONERADA/ NO = 23,01% 
ENCARGOS SOCIAIS 14,18 117,01% 

TOTAL GERAL 484.18 SEM MDI 6$) 

Tabela ReI. Código D001[!ÇJO óTidade C001r010lte Preço Tola) 
MAO DE OBRA 

5-1. 241 12312 ELETRICISTA O 1,20 7,20 7,20 
SATIra24.1 2042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0,60 5.00 5,00 

TOTAL MAO DE OBRA RO 12.80 
MATERIAIS 

SaTlra24l 10070 ARRUELA QUADRADA IO0S,rrm  COM FURODEIS.Tm AN 220 077 1,44 
504312241 10071 AR RUELA REDONDA 320 TTOT COM FURO DE ronDo AN 220 0.49 0,90 
SeTlra241 10438 CABO COR DPLAST (CABO PP) 3e2,IO,rrn' M 1.48 3.44 0,19 
SRTVa24.1 11488 LÂMPADA VAPOR METALICO DE 26049/2200 AS 1.20 70.60 75,60 

17820 ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 008% EM ALUMINIO UNODIZADO E  
SOflIr 241 PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO AS 1.20 00.97 60,97 

SOQUETE DE PORCELANA ESMALTADA Cl BORNES EMBUTIDOS EM LATAS C~ INSUM004 NIQUELADO. ROSCA E-40 COM SISTEMAASTI.VIRRATÓRIO AS 1.48 8,35 0.35 
REATORA  FPC/ ONITOR E CAPACITOR INCORPORADOS P0 LÂMPADA VAPOR CANÇãO INSAM003 METÃLICODE2SOW/000INTERNClEXTERNOI AS 1.00 99.39 W. 

SINAPI 39300 BASE PARA RELE COM SUPORTE METUUCO Ali 1.20 1321 13,21 
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 8)00171480W, DE CONECTOR. DER SINAPI 2510 05 1,60 23.09 23,05 RASE 

INSUMO09 4200O BRAÇO PARA LAMINARIA TIPO IP2 EM AÇO ZINCADO ABNT 0010 A 1020. C.MM, 011 1,20 90.25 9625 CANção E230MM CT=2060MM, DIM4RMM COM ACESSÓRIOS P1 FIXAÇÃO EM POSTE 
COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 
PARAFUSO MIREM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = IR UM 2,60 6.36 12,72 SINAPI 432 MM, ROSCA MAQUINA, CAOECR QUADRADA 

SeRlra241 8072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO MIOo2 OS 2,48 074 1,46 
TOTAL MATERIAIS B$ 43287 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINOAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE ALOIRA DE CARGAS—  KG MOMENTO 5420 MAJIIMO DE CARGA 11,7 TM ALCANCE RAVIRO HORIZONTAL 670 M. INCLUSIVE CHP 1,60 136,00 739,01 

5/SUFI CAMINHÂ0T000 POT I6O3S EU POTÊNCIA DE 10900 -CHP DIURNO AF_DR/2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (08850 HORÁRIO) ES 138.01 

TOTAL 583,44 SIMPLES R$ 
ENCARGOS SOCIAIS 14.98 117.01% 

TOTAL GERAL 690,46 SEM BOI IRSI 

Tabela Re, Código Descrição Uo:0001 0001:0ICnIe P'771 Total 
MAO DE OBRA 

DelIra 247 12312 ELETRICISTA A 1 20 720 120 
Soollra 241 12042 AJUDASTE DO ELETRICISTA H 1 DO 7,60 5.50 

TOTAL MAO DE OBRA 5$ 12.80 
MATERIAIS 

SanVa24 7 14870 ARRUELA QUADRADA 500 3ror, COM FARO DE 7517171 AS 200 0,72 1.44 
0607,2241 18071 ARRUELA REDONDA 32o3mm COM FURO DE1lp,r, AS 2,60 0,40 0.98 
530712241 0434 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3o2,5Vmm0 M 1.00 3,44 6,19 
584,010241 0351 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 7701 AS 7,20 44,12 44,12 
Ser,Ire241 6793 LUMINÁRIA TIFO PETALA FAB.REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR UN 1.20 255,90 265,20 
500rIra24I 11776 REATORAFPP/LUMP.V.DODIOOW, AS 160 5020 69,20 
SINAPI 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO RIVOLT 1200W, DE CONECTOR, SEM 011 7,48 2309 2309 BASE SINAPI 2512 66900 P1 LAMINARIA PUBLICA 1V 1,500 ROMARAVLE OU [GUIO AS 1.20 25.39 25,38 

PARAFUSO MiO EM 900 GALVANIZADO, COMPRIMENTO 0260 80, DIARETRO = 16 UN 220 036 1272 SINAPI MM, ROSCA MAQUINA CARECA QUADRADA 
Sea,116241 10072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO MIA 02 AS 2,39 0,79 1,40 

TOTAL MATERIAIS 6$ 440.61 
EQUIPAMENTOS (CONTO HORÁRIO) 

EMil triCiSt  
CRA-CE 54030 



UM RI 714,59 

 

TOTAL 

SIMPLES RI 
ENCARGOS 

SOCIAIS 

117,01% 

TOTAL GERAL 

SEM 80 (RU) 

BOXE 1 

14,36 

UN 

 

RI 640.65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO RASCO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 002/OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAÃIENTO AD SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TORURA IÇOTAÇÃES/( SEINFRA D24.1 MUNICÍPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVO, AMPUAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGETICA IDESONERADAI I SINAPI SET/IR IDESONERADAI CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTNMENSALISTA DE 07,0ITU4R.68% (SEM 
LOCAL: SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117.0174/76,68%(COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) PURA TABELA SEINFRA V024.1 DEOONERAON EDI = 23,01% 

SUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARDA 6200 ES MOMENTO 5928 MÁXIMO DE CARGA 11,I TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL O,70M.INCLUSIVE CHP 1,00 13001 138,01 
SINA/'I CAMINHÃO TOCO PBT 16,000KG POTÊNCIA DE 189 CV .CHP DIURNO. AP =2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R0 108.01 

TOTAL 181,32 SIMPLES 6$ 
ENCARGOS SOCIAJS lAgO 117,01% 

TOTAL GERAL 6D6,30 SEM 60)68) 

rabo/a RUI. Código Descnção Unidade Cootioiente PFZÇC Total 
MAO DE OBRA 

Sejnl,a 2A 1 12312 ELETRICISTA A 1,/O 020 7,20 
SAn1,a21 1 11842 MUDASTE DE ELETRICISTA A /00 5,80 5,60 

TOTAL MAO CE URRA RI 12,18 
MATERIAIS 

SA4tO241 8070 URHUELA QUADRADA 506304T  COM FURO DT 15 UN 207 0/2 1,44 
24 ,1 8001 ARRUELA RECORDA 320 3mm COM FURO DE tVo:n UN 202 0.40 0,00 

Sónlra 2A 1 /0438 CABO C080PLAST CABO PP) 382,50 mço 6 2,20 3.44 7,57 
SAntra2A.1 11404 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 65010(2255 AR 1,00 67,00 07./O 
SA70022A.t 16M LAMINARIA Ti- PÉTALA FAR.REEME REF. ZE-15702 OIMILAO AR 1.00 255.90 255.90 

REATOR AFP 0/ ION0TOR E CAPACITOR INCORPORADOS Pé LÂMPADA VAPOR AR 1,00 70,47 70.47 C~ iNSAMOO2 METÁLICO DE 15/OU (USO INTERNO/EXTERNO) ROLE FUTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 6/VOLT 1000W, DE CONECTOR. SEM SINAPI 2510 UN 1,00 23,09 23.18 BASE 
INSUM005 BRAÇO PARA LUMINÁRIA TIPO IP2 ER AÇO ZINCADO ABNT lOro A 1020, 022.MAMM, AS 1,00 98.25 58.25 CUtlÇ9C  E7200MM. 0T2.~. DNARRM, COM ACE509RIOO Pé FIXAÇÃO EM POSTE 

PARAFUSO RiR EM OCO GALVANIZADO, CUMPRIMENTO 25CMM, DIARETRO 19 SINAPI 432 MM ROUCA MUSA/NA CABEÇA QUADRADA UM 2,00 12.72 6,7€  
040,0241 10072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO RTO62 UN 2,00 0.74 1,40 

TOTAL MATERIAIS RB SBO,80 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRO) 

—INCAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MPUIIMO DE CURSA 6200 ES MOMENTO 5528 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP 1,60 130.07 130.01 
s:NAp: CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, POTE NCIA DE 1090V - CHP DIURNO. AFOR(2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) RI 13E01 

Tabela Rei. 004,90 50,jç4o Un:UOUO Cn44:n:000 Poço Total 
MAO DO OBRA 

Sonira 247 12312 ELETRICISTA H 0.50 7,20 3.00 
GAnira 24.1 /1842 MUDASTE DE ELETRICISTA O 0.50 5.60 2.00 

TOTAL MAO DE OBRA RI 6,40 
MATERIAIS 

Ventre 241 10430 CABO CORDPLAST (CABO PP) 302.50 7177' R 390 3.44 10.32 
Gorila 241 16276 FITA AUTO FUSÃO DE TA QUALIDADE UN 0,05 EIS 0,47 
Sabina 24.1 /7392 FITA ISOLANTE COMUM N.03 UN 0.05 1720 0,56 
——241 11~ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2-22W 1 m 78Á0 S. 

16407 LUMIMAVIAALTO RENDIMENTO. CORPO CM ULUMINIO FUNDIDO MOO TP-200 VP-40 UN 1,00 34938 34538 SeOfra 241 PAU.TROP(CO OU SUMILNR 
AVo/Un INSUMO 03 REATOR AFP Cl IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS Pé LÂMPADA VAPOR UN T. 50.30 7030 METALIZO DE 25000 (USO INTERNO/EXTERNO) 
s:uUpi 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO E/VOLT 1000W, DE CONECTOR. SEM UN T0O 23.09 2309 BASE TOTAL MATERIAIS 83 107.75 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

M1uN J'S11!a Neto 
Eng. Eietnclsta 
cmA-CE 54030 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TOPO IP2 DE ALTA EFICIÊNCIA PADRÃO ENEL, CI 

LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR DE ISOW, CORPO EM ALOMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM 

POUCARBOMATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDA QUIMICAMENTE, ANOCIZADO E SELADO, TOMADA CI RELÊ 

CUMP 47 FOTOELETRICO, REATOR ARFEI IGNITOR E CAPACITOR, MONTARA EM BRAÇO GALVANIZADO AFOGO DE ZOOM EM 

POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DUPLO 3, E ACESSÓRIOS CABO CORDPLOST (CARO PP( 010 Z.SOMMZ, 

PARAFUSO MÁQUINA DE CAREÇA QUADRADA Cl PORCAS E ARRUELAS) EM TOPO DE POSTE .COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, Cl LÂMPADA VAPOR 

METÁUCO TUBULAR 02700W, CORPO EM ULOMINIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, 

COMP,40 REFLETOR EM ALUMÍNIO POUCO QUIMICAMENTE, ANODIZACO E SELADO, TOMADA C/ RELÉ FOTOELÊTRICO, 

ALOJAMENTO C/ REATOR ARPE ACESSÓRIOS. FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO FOR PARAFUSO DE AÇO 

INOXIDÁVEL PONTA DE BRAÇO: 44 AAO.3MM(DM) EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURLIRLI-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 



SERVIÇO DE INSTALAÇÃOISLIBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, CI LÂMPADA VAPOR 

METÁLICO TUBULAR DE 400W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, 

COMP.49 REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, NODIZADO E SELADO. TOMARA CI RELÉ FOTOELÉTRICO, US 8369477 
ALOJAMENTO CV REATOR 4FF E ACESSÕRIOS, FIXAÇÃO *0 BRAÇO CI ENCAIXE USO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO 

INOUIOÁVEL. PONTA DE BRAÇO: aRA BU.IMM (DM) EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃOINUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR DE ALUMÍNIO P1 LÂMPADA DE VAPOR METÃUCO DE 250WI400W 
EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

UN 88238,13 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
RUA Francisco Saies, n°132-Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (55) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÔES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA. MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 82 002)OUTUBRO 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES), SEINFXA 0241 MUNICIPIO, CONTENPLAAJDO MAIOUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO. REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CADASTRAMENTO ElOS ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TUTURUICE (DESONERADA) I SINAPI SETITS (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSALISTA DE 8001%J46,6S% (SEM 
LOCAL SEDE E OSTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,015876,84% (COM :  ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 0024.1 DOSONERADA) BO = 29,81% 

GUINOAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MAAIMA De CARGA 520069 MOMENTO 5928 83120)00 DE CARGA 11,TTM ALCANCE ~IMO HORIZONTAL 070 M, INCLUSIVE CHP 0,60 13801 6901 SINAPI CAMISHÃOTOCO PDT 16,000 KG, POTÊNCIA DE 184 CV -CIA) DIURNO AF_0812014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R$ AS 01 

TOTAL SIMPLES IS 
ENCARGOS SOCIAIS VAI 117,01% 

TOTAL GERAL SEM 80 (RJ) 

Tabela ReI. Codigo Deenrição Unidade CoelicieTIe Preço TTIaI 
MAO DE OBRA 

SaTfra 241 12312 ELETRICISTA A 0.50 7,20 3E0 
SeTira 241 15942 AJUDASTE DE ELETRICISTA H 2.69 5,60 2.90 

TOTAL MAO DE OBRA RI 8,40 
MATERIAIS 

SaRlra 24,7 18400 CABO Ç000PLAST (CABO PP) 342.5Umm° M 3,50 3,44 12,04 
VAlSa 241 18278 FITA AUTO FUSÃO DE IA QUALIDADE AS 0.05 8,15 0,41 
Se,n11824.1 17352 FITA ISOLANTE COMUM S.33 US 0,05 11,20 0,58 
SAnfra 24.1 1,187 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 4071'812205 AS 1.00 109.60 109.80 
SOVtra24 1 IAM? LUMHJARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOO TP'DOOVP-10 25 100 345.30 345.38 
SATlrU24 1 11773 REATOR AFP P3 LÂMP, V. METÁLICO 407W US 1,00 120.79 120.79 
SINAPI 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 DE CONECTOR, SEM AS 100 2309 2309 BASE 

TOTAL MATERIAIS B$ 611,87 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

OUINDAATO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MARRA DE CARGA 8200 ES, MOMENTO 5920 0A161M0 DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE ~IMO HORIZONTAL 9.700, INCLUSIVE CHP USA 138,01 6921 
SINAPI CAMINHÃO VOOU PBT 18,000 ES POTENCIA DE 189 CV -CHP DIURNO. AF_0612014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 68 0901 

TOTALSIMPLES R$ 08720 
ENCARGOS SOCIAIS 1,41 117,01% 

TOTAL GERAL 69477 SEM BOI )RS) 

TabelaReI CARMO Daonrçao Unidade 0006018210 Preço Total 
MAO DE OBRA 

21 ,1 12312 ELETRICISTA O 0,20 7,20 2,18 
SMTlla241 10942 AJUDANTE DE ELETRICISTA A 0,32 5.60 1,68 

TOTAL MAO DE OBRA R$ 0.04 
MATERIAIS 

SeTlTa241 18430 CABO ÇARDPLAST (CASO PP) 3o25Ornrr0 M 2.50 3.44 OCA 
SaITITa 241 16278 FITA AUTO FUSÃO DE IA QUALIDADE AS 006 8.15 0.47 
SentIa 241 17302 FITA ISOLANTE COMUM N.33 AS 0.09 11,20 Q. 
SOTlra24,1 11580 PARAFUSO ERANCCSIIZXE'COMDPORCAS CS 1,92 3,89 3,80 
V0Tlr124 1 11739 PROJETOR REF MA.331, FAIA REEME US 1.20 FES.00 786.00 

TOTAL MATERIAIS RI 178.46 
EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 

GUINDUATO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6269 KG MOMENTO 5028 MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 la, INCLUSIVE ORA) 2.30 138,07 41,45 
SINAPI CAMINHÃO TOCO PBT 16.606149 POTÊNCIA DE 1890V -CFIP DIURNO. AF_0012014 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 65 4120 

TOTAL SIMPLES 68 22370 
ENCARGOS SOCIAIS 117,01% 

TOTAL GERAL SEM BOI (89) 

Eng. Eletricista 
CR!A-CE 54030 



COMP.51
O/ FERRAGENS DE FIXAÇÃO, ~ACENEI- -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO LEITURA À DISTÂNCIA. USO AO POSTE 

8$ 245,RT 

FERRAGENS DE  FIXAÇÃO, FARRAS ENEL .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
COMPS2 - 

SERVIÇO DE INSTAJ.AÇÂO/SURSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO LEITURA  DISTÃNCIA, USO AO POSTE CI 
RI 438.19 

1

E

vs- 
o 

avima 

TOTAL 
SIMPLES ES 

ENCARGOS 
SOCIAIS 
117.01% 

TOTAL GERAL 
SOM BOI (RI) 

42-1 

/4,88 

40610 

COMP 53 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25* 05 RI ISSO 

COMP.54 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OISJUNTOR MONOPOL.0.R EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 824 UN 6821,03 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO SUS/CO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA. MIGUEL E/AIAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N 1 002/OUTUBRO 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 005ENCIAMONTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURO (COTAÇÕES)! SEINFA.D 0241 MUNIÇIPIO, CONTENPLANDO MUJIUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERAOA)/ SINAPI SEr/IS (DESONERADA) 0404STRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÜBUCA CO MUNICÍPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOU/AOS /IORISTA/MENSALISTA DE 87.UI%IAS,SB% (SEM 
LOCAL SEDE E DISTRITOS ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117.01%7E611% (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA CADELA SEINFRA 0024.1 DESONERADOU NO 23,01% 

TabOlaRel. CUe39° DeoCVçao UnIdade CoeIlolOnle Preço Tolal 
MAO DE OBRA 

SBnire24 1 12312 ELETRICISTA A 1.00 720 7.20 
San//e 241 (0)42 AJUDANTE DE ELETRICISTA 8 1,00 5,60 560 

TOTAL MAO DE OBRA R$ 12.80 
MATERIAIS 

____ CAIOU DE FROTECAO PARA / MEDIDOR MONOFUSICO, EM CHAPA DE OCO 20 USO SINAPI (PADRACDU CONCESSIONÁRIA LOCAL) OS 1,00 79,00 7900 
TOTAL MATERIAIS ES 78,88 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINOAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA RUDE ES MOMENTO 5928 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CHP 1.80 138,01 134,0/ SINAPI CAMINHÃO TOCO POr 16.000KG. POTENCLA DE/ROCA -CHP DIURNO. UF_0S'2Oid 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) RI 188,01 

TOT 230.88 SIMP AL LES R$ 
ENCARGOS SOCIAIS 14,98 117,01% 

TOTAL GERAL SEM BOI )RB) 245.67 

TabelaRei. Código Desnrrçdo Unidade C0RlpcpenIe Preço roleI 
MAO DO OBRA 

Seerira 24/ 12312 ELETRICISTA O 1,00 7,20 7,20 
Se/ri/e 24,1 18042 AJUDASTE DE ELETRICISTA A 1,00 SEU 5,60 

TOTAL MAR DE OUSA 8$ 12,80 
MATERIAIS 

San//a 24,1 112413 IQUUORO DE MEDIÇÀO TRIFUSIÇA EM POSTE o 1 1,0)1 272,40 272.40 
TOTAL MATERIAIS 5$ 272.40 

EQUIPAMENTOS (CUSTO ROSÁRIO) 
GUINDUUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MOLEIRA DE CARGA 6200 KG MOMENTO 5028 MP.IIIMO DE CUROU OTTO, ALCUNCE MPJÇIRC HORIZONTAL 9,7DM, INCLUSIVE 000 'CC 130,01 /30,0/ SINAPI CAMINHÃO TOCO P871033060. POTÊNCIA DE 1890V - CHP 0/URSO AF_OR/2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 11801 

rebela Rei, Codigo OSSOrISOD Unidade CoRfiDieDIe POÇO 50121 
MAO DE OBRA 

S~. 241 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.3V 5,80 158 Se/ira 24.1 12312 ELETRICISTA O 0,30 7,20 716 
TOTAL MAO DE OBRA RI 004 

MATERIAIS 
5/11024 / 110884 IDIbOUNTOR MONOPOLAR 25A j ur 1 r.xj O/O 0,30 

TOTAL MATERIAIS R$ 8.30 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

1 1 1 TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI UDO 

TOTALSIMPLES R$ 12/4 
ENCARGOS SOCIAIS dAS 

TOTAL GERAL SEM BOI IRBI 

Silva e 
En. EjetilciSta 
CR---A-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BASICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IR 60 1 DC2)OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CO TABELAS' PREFEITURA DE TURURU (COTAÇXESII SEINFRA 0241 MUNICIPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AMPLIAÇÃO. REFORMA E EFICIÊNCIA ENERCÊTICA IDESONERADAIISINAPISETI18(DESONERADA) CADASTRNAENTO EJOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 00 MUNIC(PIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS UORISTNMENSALISTA DE 47,01%146,€O% IREM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,EI%174,405 (COM LOCAL SEDEEQSTRITOS ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 00241 DESONERAM BO = 23,01% 

Tabela 606. Ced5e 00000çUa Unidade CO21iClenle Presa TCtaI 
MAO DE OBRA 

SonOra 241 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 01 Q. 5,80 1,00 
SonSa 241 12312 ELETRICISTA 0 0.2° 7,20 2.16 

TOTAL MAO DE CERA R$ 3,44 
MATERIAIS 

Senlna 241 10000 DISJUNTOR MOVOPOLAR 32A OS 1 W 13.50 ISSO 
TOTAL MATERIAIS 6$ 13150 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
1 1 1 TOTAL EQUIPAMENTOS IÇASTE HORÁRIO) RO 000 

TOTAL SIMPLES R$ 11 34 
ENCARGOS SOCIAIS 4 4 11701% 

TOTAL GERAL 2183 SEM 60(6$) 

Tabela Rei. CCdiga Daaor:çãa Unidade 000l:O,eOta pt050 Total 
MAO OCORRA 

S~ 241 18042 AJUDANTE SE ELETRICISTA o CAJ SOA 504 
SonOra 241 12312 ELETRICISTA A AU' 20 V.dA 

TOTAL MAO DE 086435$ 11.52 
MATERIAIS 

Sarrfna241 ISOlO DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 1 1 ' °°I ASCO 45,60 
TOTAL MATERIAIS 6$ 40,60 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
1 1 TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 5$ 0,00 

TOTAL SIMPLES 53 57.12 
ENCARGOS S AIS 13,01 137,01% 

TOTAL GERAL SEM DO (6$) 70,60 

Tabela Rei. COR/ao DeScrIÇão UnidadR CCR1iCieeIe P1800 TEIdI 
MAO DE OBRA 

SAlOIO 241 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA A USO SOU lORO 
SAlSa 24,1 12312 ELETRICISTA A 150 7.20 1060 

TOTAL MAO DE OBRA MD 30,40 
MATERIAIS 

Senlra241 10339 CABO CORRE NU 3SMM2 M 3,2° 13,75 41,25 
Senfra 241 10421 CAIOU INSPEÇÃO 05 TERRA UN 1.80 47,03 47,03 
Ssnlra24.l 10041 COSECTOR PARA HASTE TERRA US 1.00 2.35 2.30 
SonOra 241 12352 HASTE DEATERRAMENTOCOPERW ELO DIR'x24OM 55 1,60 25.92 25,92 

TOTAL MATERIAIS 6$ 110,55 
EQUIPAMENTOS (CESTO HORÁRIO) 

GUINDRUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE lUAS/IdA DE CAÇOU 820060 MOMENTO 5920 M#JIIMU DE CARGA 11,1 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL S.70 M, INCLUSIVE CHP 010 130.01 13,60 SINAFI CAMINHÃO TOCO PET 16.3001(5, POTÊNCIA OXIDO SV.OHP DIURNO. AF_06'2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTE HORÁRIO) RO 13,60 

TOTAL SIMPLES R$ 140,75 
ENCARGOS SOCIAIS 35.57 117,01% 

TOTAL SER- SEM SEI )RB) 136.02 

Mií1 reas ,4,  Silva Neto 
Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 

COMPRO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 0(SJUNTST TRIPOL..SR EM SAUDASSE DISTRIBUIÇÃO IdA UN nOJOSO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATERRAMESDO COMPLETO COM HASTE DE COPPERWCLD R/SC 2,4OM -COM 
COMPRO 

FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA PUBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
C82,SOEMM 60314', COM ACESSÓRIOS RI FIXAÇÃO EM POSTE .COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UM Ri 108,32 

AS RI 10612 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n°  132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3368-1073 CNPJ: 10.517.8780001-52 



COMP 50 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 88.460 PARA ILUMINARIA PÃBUCA EM AÇO ZINCADO, CCA000M1V1, CNaAMM, 

DT40.000MM, COM ACESSÕRIRS P0 FIXAÇÃO EM POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 75KVU13.B600-350)220V INSTALADO EM POSTE DE COMP
.50 CONCRETO DUPLO T, PARA ATENDIMENTO DE CARGA DE IP E OU DEMAIS UNIDADES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. 

  

OS 

001 

ES 101,10 

OS 7,097.47 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BONITO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA. MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP N' 002)OUTUBRO 
OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNCIPIO, CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPUAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. TABELAS PREFEITURA DE TU848U (COTAÇÕES) ISEINFIAN 024.1 
CADASTRAMENTOB)OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÃBUCA DO MUNICIPIO DE TURURUICE (DESONERADA) ISINAPI SETIIB )CRSONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS RORISTAIMENSAUSTA DO 87,01%)44,6B54 (SEM 
LOCAL SEDE E DISTRITOS, ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01%/T6,BO% (COM :  ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 00241 DESONERA041 BDI = 2301% 

Tabela Rei. Código 00006ÇUC Uoidade CCOiICIenIO POÇC Total 
MAO DE OBRA 

GAnira 241 12312 ELETRICISTA T 0,40 720 2,88 
COntra 241 18842 AJUDANTE DE ELETRICISTA T 0.40 5,60 2.24 

TOTAL MAO DE OBRA RB 0112 
MATERIAIS 

SINAPI 2512 BRACO P1 ILUMINARIA PUBLICA 1X 1.50M ROMAGNOLE OU EQCIV UN 1,60 25,30 25.30 
PAR FUSO MiR EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 250 MM. DIOMETRD = 16 SINAPI 432 MM. ROSCA MAQUINA CABECA QUADRADA OS 2,36 0,36 12,72 

Oeofro24 1 18870 ARRUELA QUADRADA OCO 3Com COM FURO DE 1510m UN 2.10 0.02 1.44 
Seni,24 1 16071 ARRUELA REDONDA 320 3mm COM FURO DE loTem UN 2,00 Q. Q. 
SUnt,e24 1 15272 PORCA 00008424 PARA PARAFUSO Mio 02 OS 588 074 1.40 

TOTAL MATERIAIS R$ 42.0I 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

GUINDAUTC AIDAAULICO CAPACIDADE MA.XIMA DE CARGA 0288KG, MOMENTO 5628 M,AJ(IMO DE CARGA 01,718, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M, INCLUSIVE CHP O 138.01 5020 SINAPI 006ISVUO TOCO DAT 16.360KG POTÊNCIA DE 1800V -CHP DIURNO. AF_06/2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R$ 55.20 

TOTAL 10 2.33 SIMPLES 8$ 
ENCARGOS SOCIAIS S. 117,01% 

TOTAL GERAL 10012 SEM BDI (59) 

TA,eIaReE CÓdIgO DosCnçao Unldado CCeIIci401e P,eço TCiaI 
MAO DO OBRA 

So:n0a24 1 12312 ELETRICISTA 8 0,40 7.20 2,08 
Se:nire 241 10042 AJUDASTE DE ELETRICISTA 8 0,40 5.60 2.24 

TOTAL MAO DE OBRA 8$ 5.12 
MATERIAIS 

0206010 ISSUM006 BRAÇO PARA LCKONÃ800 POmO 1P2 EM AÇO ZINCADO ABNT 101001020 CÁX000MM, OS 1.10 0025 98,25 
POSTE SINAPI432 PARAFUSO Mio EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 260 MM, DIAMETRO = IR 05 2.10 636 1272 MM, ROSCA MAQUINA, CARECA QUADRADA 

GAnira 24.6 10070 ARRUELA QUADRADO 560 Dom COM FARO DE 660,0,, AIO 2,88 0,72 1,44 
S40ra241 16071 ARRUELA REDONDA 320 3Com COM FORO DE 18nmn UN 2,36 0.49 0,90 
SeAIlra2Ai 6072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO MIR02 OS 2,60 0.74 1,48 

TOTAL MATERIAIS 5$ 114,87 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

GUINOAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0200KG MOMENTO 5528 ~IMO DE CARGA 11,ITM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL OPOR. INCLUSIVE CHP 0.40 130,01 55,20 SINAPI CAMINHÃO TOCO PBT IB.AR KG. POTÊNCIA DE 109 CV-CHP DIURNO. AF_90/2014 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 5$ 55.20 

TOTAL 175.19 SIMPLES 5$ 
ENCARGOS SOCIAIS SOB 117.01% 

TOTAL GERAL 101,18 SEM BOI (ES) 

TabelaRei. Código OesCr00 UnIdade CoeEci001e Preço Tola) 
MAO DE OBRA 

00,06,0241 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 6,10 5,60 3300 
SAnire24 1 12312 ELETRICISTA 0) 0,01 7,23 4320 
000616241 11908 ELETROTECNICO MONTADOR O 6,60 7,23 43.20 

TOTAL MAO DE OBRA 8$ 120,00 
MATERIAIS 

jTRUNOFORMAOOR EU DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL. 75 KVN1H,800-H80022SV USO AS 188 OVOS 10 600510 0=015=04.1 12151 IEM POSTE 
TOTAL MATERIAIS 5$ 5225,1$ 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
50:70,0241 10788 CAMINHÃO COMERC EOUIP. O/GUINDASTE )CHP) H 6,10 90,60 59402 

GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 0200 ES, MOMENTO 5430 MÁXIMO DE CARGA I1,I TM. ALCANCE MAVIMO HORIZONTAL O7O M. INCLUSIVE CHP 5,36 138,01 42806 soam: CAMINHÃO TOCO P6716600 KG POTÊNCIA DE iAS CO .CHP DIURNO AF_06201V 

- á=Nato 
Er. Eletricista 
CREA-CE 54030 



ES 1.610,51 

RI 6T6,US 

COMP 60
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS 

CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO 
UN 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LEO DE ALTA POTÊNCIA 30W  60W, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A 

LÂMPADA DE DESCARGA VSTUM DE 70W. CORPO EM ALUM)NIO FUNDIDO, LENTE EM 4090 TEMPERADO, DISPOSITIVO DE 

COMPSI
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE ATÉ 100H GRAU DE PROTEÇÃO IR 065. EFICIENCIU LUMINOSA> 10819094,

UN 
ANGULO DE ABERTURA DE 1003, ALIMENTAÇÃO 65465V, 5040HZ, FP 00,90, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 00 -SOO A 

*5056, TEMPERATURA DE COROE 5.0600, IRC O  RI, ENCAIXE PARA BRAÇO DE 46,3e,mÀS0,3,ee, Em TOPO DE POSTE -COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 

Rua Francisco Sales, n°132 - Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10517878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS EU SILVA ORÇAMENTO IR 00 90ZIOUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PURA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA 0€ ILUMINAÇÃO PÁBUCA DO TABELAS PREFEITURA DE TURORU (COTAÇÕES) SEINFRA 0241 MUMCIPIO. CONTENPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPLIAÇÃO. REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, (DESONERADA) ISINAPI SETII8 )DESONERADA) CAOASTRAMENTOEJOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNIC)PIO DE TARURUICE 

ENCARGOS 5001445 HORISTAIMENSAUSTA DE 87,0I%IAU,68% SEM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,0114176.60% (COM LOCAL SEDE EOISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PURA TABELA SEINFRA V024.1 DESONERADA. BOI = 28.01% 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) R$ 1422,08 

TOTAL SIMPLES OS 7.767.24  
ENCARGOS SOCIAIS 140,41 

117,81% 
TOTAL GERAL 
SEM REI (ES) 7507,67 

Tabela Mel. Código Deo,.çao Uoidade Coofinloirte Poço Total 
NIAO DE ORA 

SINAPI 1347T3 IENGENHEIROELETRICISTU 0 12 001 6954 93449 
TOTAL MAO DE OBRA RI 80408 

MATERIAIS 
1 1 

TOTAL MATERIAIS R$ 00V 
EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 

1 1 1 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) ES o,00 

TOTAL SIMPLES R$ R34,48 
ENCARGOS 
. IAS 976,43 
117.01% 

TOTAL GERAL 
SEM BOI IRA. 

Tabela Ref. Codigo oeecVçâo Uoldade CoEICAOIO Preço Total 
MAO DE OBRA 

Se90024 1 12312 ELETRICISTA 6 0% 7.20 300 
S-1.241 10042 AJUDASTE DE ELETRICISTA 6 0,50 5.00 200 

TOTAL MAU DE OBRA ES 6,44 
MATÉRIAS 

00n56241 10430 CABO U000PLAST)UURO PP) 30250TUV 5 2,50 3,44 0,60 
00171,6 241 18278 FITA AUTO FUSÃO DE IA QUALIDADE US 0.05 815 0,41 
Contra 241 17302 FITA ISOLANTE COMUM 5593 UN 0.05 11.20 056 

LUMINÁRIA LCD DE ALTA POTÊNCIA 3300 ARDA FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE O LÂMPADA DE DESCURGUVSAIM DE 70>0 CORPO CM ULUMINIU FUNDIDO, LESTE EM 
VIDRO TEMPERADO 0)SPOSITTJ0 DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE ATE 10KV GRAU DE PROTEÇÃO 17495, EFICIÊNCIA LUMINOSA O IRAnIUVU ÂNGULO 130 540 12 54012 DE ABERTURA DE 003 ULIMENTAÇÃO AS-20591. SU.AUHZ, TROO 44 TEMPERATURA DE UN 
OPERAÇÃO DE -303C A 06093 TEMPERATURA DE OVO 075(000, IRO ORO. ENCAIXE PARA BRAÇO DE 403m11 Ã 0009>,, EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. 
EOTAÇÔEN OBTIDAS EM PESQUISAS NU MERCADO 

SINAPI 39380 BASE PARA ROLE COM SUPORTE METÁLICO UN 1 00 1321 13.21 
SINAPI 2510 RELEFOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO UIVOLTI30CW DECOSECTOR SEM UN 130 2306 2309 BASE 

TOTAL MATERIAIS R$ 593.99 
EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 

OU(NDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DECOROU 020065, MOMENTO 5H28 ~IMO DE CARGA 117 TM ALCANCE REVIRO HORIZONTAL 970 E INCLUSIVE CHP 0.00 13801 09,01 
SINAPI CAMINHÃO TOCO P07 10050 «0 POTÊNCIA DE 1090V -CHP DIURNO. AF_OEI20I4 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) R$ 89.01 

TOTAL 
SIMPLES RI 
ENCARGOS 

SOCIAIS 749 

TOTAL GERAL SEM BOI )RS) 

1;íígue 5M3 Nato 
Eng. EjetriciSta 
CREA-CE 54030 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO SUS/CO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 80 002/OUTUBRO 
OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENÇIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO - MUNICIPIO, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVU. AMPUAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TABELAS: PREFEITURA DE TURURU ICOTACOESI / SEINPRAOZO.1 CADASTRAMENTO VOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBUCA DO MUNICIPIO DE TURURAICE (ORSONERADA)/ SINAPI SETIIO (DESONERADA) 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTNMCNSALISTA DE 87.0I%(46M11TV (SEM 
LOCAL: SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01-1d76,68% (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA V024,1 DESONERADA/ BOI = 2301% 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SE LUMINÁRIA 1,00 DE ALTA POTÊNCIA TOWA 100W, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A LÂMPADA DE DESCARGA VSNM DE 150W. CORPO EM ALAMINIO FUNDIDO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS CC ATÉ 1010,5. GRAU DE PROTEÇÃO 110065, EFICIÊNCIA LUMINOSA' 10017/1W, COMP 62 ÂNGULO DE ABERTURA DE 102/, AUMENTAÇÃO 85-2650, 50,40HZ, FF00,90, TEMPERATURA 00 OPERAÇÃO DE -30/O A UN R$ 9R6.40 
+92/E. TEMPERATURA DE COR DE 5.0006, IRC 085, ENCAIXE PARA BRAÇO DE 41,3mm ÃUO,smtn CM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

Tabela ReI CUUigo DeSCriça. Unidade Coeficiente PreÇO Total 
MAO DE OBRA 

SAnto 24/ 123/2 ELETRICISTA A 0,50 7.20 3,60 
Dentra 24.1 10042 AJUDASTE DE ELETRICISTA 1/ 060 5,00 2,80 

TOTAL MAIO DEOBRA 50 6,40 
MATERIAIS 

S.M. 24.1 10433 CABO COR 0PLAST/ CABO PP) 302,SCmm' M 3,50 3.44 /2.00 
587/Ira 24.1 (6278 FITA VETO FUSÃO DE 1A QUALIDADE VII 005 RIS 0,4/ 
SUnIta 241 17382 FITA IS/CANTE COMUM N.TI3 UN 0,05 11.20 0,50 

LAMINARIA LES DE ALTA POTÊNCIA 7090 A 10014 FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A LÂMPADA DE DESCARGA 050./M DE 150W, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO LENTE EM VIDRO TEMPERADO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE CUOçOB INSUMO07 ATÉ lORA GRAU DE PROTEÇÃO IP005, EFICIÊNCIA LUMINOSA o tAS'SI/V, ÂNGULO UN 1,00 034.19 334.15 DE ABERTURA DE 102/, ALIMENTAÇÃO 85-265V. 50.40HZ. FF00,00, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -32/O A 052/C TEMPERATURA DE COR DE 5.505K, IRC O 83, ENCAIXE PARA BRAÇO 0048.37//SÃ 00,318/1. 
COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 

SINAPI 39392 RASE PURA RELÉ COM SUPORTE METULICO 05 1,00 13,2/ 132/ 
SINAPI 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO EIVOLT 1000W, DE CONECTOR. SEM UN 100 2300 23.09 BASE 

TOTAL MATERIAIS RI 893,50 
EQUIPAMENTOS (CUSTO 0004920) 

GUINDUOTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 550110V 00 CUROU 6200 40, MOMENTO 5020 MÁXIMO DE CUROU 11,7 TM ALCANCE MAl/lES HORIZONTAL U TOM. INCLUSIVE CHP 0,50 130,0/ 69,01 
SINAPI CAMINHÃO TOCO PUT 16.000 KG POTÊNCIA DE/SOCO .CHP DIURNO AF_0&20/4 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 69,01 

TOTAL SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 7.49 117,01% 

TOTAL GERAL 966.40 

Tabela Ref. CUBRO DeSlOCO> Ul:0,dc C,cf:,:ct/c F:coc Total 
MA. DE EU 

S~ 241 12312 ELETRICISTA O 050 7,20 060 
OMItIa 24/ 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,50 5,60 2,70 

TOTAL MÃO OCORRA RO 6140 
MATERIAIS 

041114 24.1 10430 CABO COR0PLNST (CABO PP) 3r2,5omm' 6 350 3,44 /2.54 
Selilta 241 16278 FITA AUTO FUSÃO DE lA QUALIDADE OS 0,05 6,15 041 
SAiria 2L/ 17382 FITA ISOLANTE COMAM 9,03 UN 0,05 /1,20 0,56 

LAMINARIA LEO OCULTA POTÊNCIA 11811 A 14011, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A LÂMPADA DE OESCAHGU Os/VEDE 250W CORPO EMALUMINIO FUNDIDO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELETRICOS DE 
CACEM INSVMO30 ATE 10110 GRAU DE PROTEÇUO IP 065, EFICIÊNCIA LUMINOSA' 150InUW ANGULO 0/4 150 /11850 11/000 DE ABERTURA DE iDE ALIMENTAÇÃO 85-255V. 50.60HZ. FF20,89, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 00-32/EU OS2/C, TEMPERATURA DE COR DE 5.AMtÇ. IRC 086, ENCAIXE PARA ORAÇO DE 48,3/15 USO 310/, EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 
0007: 30380 RASE PARA HELE COM SUPORTE METÁLICO UN 1,00 13,21 /3,21 
0007: 2510 SELE FOTOELETHICO INTERNO E EXTERNO 0100151500W, DE CONECTOR, SEM OS 100 2309 23,09 BASE 

TOTAL MATERIAIS RI 1.167.31 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

OVINSAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200110, MOMENTO 5928 M,AJOMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CNP 0,50 138,0/ 69,01 
1/Api CAMINHÃO TOCO PBT ls,oeo /5 POTÊNCIA DE 189EV -EHP DIURNO, AF_OA/0O14 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 6$ UBVI 

SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS /49 117,01% 

Emf. Eletricista 
CRA-CE 54030 

COMP.63 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LES DE ALTA POTÊNCIA 110W A 140W, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A 
LÂMPADA DE DESCUROU 95078 06230W. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. LENTE EM VIDRO TEMPERADO, DISPOSITIVO DE 
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS MATE lORA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 065, EFICIÊNCIA LUMINOSA> 1681/10W. 
ÂNGULO DE ABERTURA 06102/AUMENTAÇÃO 8~, W~. FP?0.BO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30/OU 
000'C. TEMPERATURA DE CESSE 5.0006, IRC OER, ENCAIXE PARA BRAÇO DE ae,3mm ÃUO,3mm EM TOPO 06 POSTE -COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

  

09 RI 1.280,21 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Seles, n°132-Centro =CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 



COMPRA 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMINARIA LCD DE ALTA POTÊNCIA 160W A ISDW, FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE A 
LAMPADA DE DESCARGA VSNM DE 400W, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO, DISPOSITIVO DE 
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS SE ATÉ lORA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 065, EFIÇIENCIA LUMINOSA> 100119W. 
ÂNGULO DE ABERTURA DE 1000. ALIMENTAÇÃO 05-2656. 50.40HZ, FF0 0,80, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE .100C A 
+5050, TEMPERATURA DE COR DE LEDOR. IRC 085, ENCAIXE PARA BRAÇO DE 40,1,,,,,. Ã60,1mrn EM TOPO DE POSTE .COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

COMP.65 SERVIÇO DE EMPLAQUETAMENTD E CADASTRRURENTD DO PONTO LUMINOSO EM SISTEMA INFORMATIZADO 

RI 1.755,S4 

FL PS 2 

COMPRO SERVIÇO SE INSTALAÇÃO DE MÓDULO FOT000LTÃICO DE 260W UN ES 832.90 

Tabela Ref. 084/go DeSCrÇBC Unidade COetiçiaDIe Preço 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO DASICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMESTISTA' MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 5 002/OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TARURU (COTAÇÕES) / SEINFRA 0241 MUNICIPIO, CONTENPLN400 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFIEIÉNCIA ENERGÉTICA IDESONERADA) / SINAPI SETOR (DESONERADA) CADASTM.AMENTO EIOU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAMENSALISTA DE 87,215/44.68% SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,DI%/76,68% (COM LOCAL. SEDE E DISTRITOS ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 0024.1 DESONERADAI MDI 25,0 1% 
TOTAL GERAL 1.250.21 SEM MDI RI) 

Tabela REI. CARgO
D50xr.çda MAO DE OBRA

Unidade CoelicieDIe Preço T-1 

Selnfra24 1 12312 ELETRICISTA H 0.5V 7,20 3.00 
SDHlie24 1 11042 AJUDASTE DE ELETRICISTA 0 O TV 5,6V 2.60 

TOTAL MAODE OBRA RS 040 
MATERIAIS 

5+1/Ira 241 10430 CAVO CORDPLAST CABO FF1 3  2.50 mirO '.' 350 344 12,04 
SorrIra 24.1 14270 FITA AUTO FUSÃO DE lA QUALIDADE UN 005 0,15 0.41 
SonOra 2d1 17302 FITA ISOLANTE COMUM 5T33 XV 0.06 11.20 0.56 

LAMINARIA LES OCULTA POTENCLA 15006 A 180W FLUXO LUMINOSO EQUIVALENTE LÂMPADA DO DESCARGA VSNM DE 40006 CORPO EM ALUMIA/O FUNDIDO, LENTE EM OIDROTEMFERADO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS DE 
o >o : ATE 1OKA GRAU DE PROTEÇÃO IV 065, EFICIÇSCOV LUMINOSA O 1rNVU ÂNGULO A 110 162333 160333 ABOCA DE AEERTUOA DE 100> ALIMENTAÇÃO 85.265V 50.60HZ, TV 7040 TEMPERATURA DE ' OPERAÇÃO DE .3000 A O50>C TEMPERATURA DE COR DE 5.11306, IRC >65, ENCAIXE PURA BRAÇO DE 40,3lrrmA W~ EM TOPO DE POSTE -COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 
SINAPI 39352 BASE PARA RELE COM SUPORTE METULICO OS 1,80 13,21 13,21 
SMAPI:512 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1100W. DE CONECTOR, SEM AS 180 2360 2360 DOSE 

TOTAL MATERIAIS RI 1472,40 
EQUIPAMENTOS (CUSTO REDOPIO) 

GUINDAUTO HIDRÁULICO CAPACIDADE NrAU0IMU DE CURSA 62001/O, MOMENTO 5925 MAJOIMO DE CARGA 11.7TM.ALCANCE MÁXIMO HORZONTAL9.70 U, INCLUSIVE CHP 0,50 10001 60,01 
5— CAMINHÃO TOCO PBT 16.10005 POTÊNCIA DE lIS CV -CHP DIURNO. AF_0E12014 

TOTAL EQUIPAMENTOS OBSTO HORÁRIO) RI 89.01 

TOTAL SIMPLES R$ 
ENCARGO SOCIAIS 7,41 

TOTAL GERAL SEM BOI )RB) 

Tabola R.I. Código Dea0,iS40 Ar.idade ooelixie!rle Preço 001>1 
MAO DE OBRA 

OATlra 241 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 8) 0,10 5.00 0,56 
Slanlra 241 12312 ELETRICISTA 8) 0,10 7.20 0.72 

TOTAL MAGOE OBRA R$ 1.28 
MATERIAIS 

Senlra241 17413 PLAQUETA DE IDEN'TRCAÇASALUM. 2,5230 UN 1,10 E.33 6,33 
SISTEMA INFORMATZADO (SOF'TVOARE) EM AMBIENTE ANDRSID PARA COação INSUMO 10 CADASTRAMENTO 00 ATUAUZÇAO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚEUCA POR PL 1,10 0,98 0.08 PONTO LUMINOSO 
COTAÇÕES OBTIDAS EM PESQUISAS NO MERCADO 

TOTAL MATERIAIS OS 7.01 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

SUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 ES. MOMENTO 5035  MÁXIMO DE CARGA 11,TTM.ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL S,70 M, INCLUSIVE CHP 010 13101 i3oQ 
SINAPI CAMINHAS TOCO P07 15.800KG, POTÇNCIA DE 189 C -CHP DIURNO. AF_0612014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) IS 15,00 

TOTAL SIMPLES RI 
ENCARGOS SOCIAIS 15/O 117,01% 

TIT- GERAL SEM BOI IRSI 

4ia 
Eng Eletricista 
CREACE 54030 

MAO DE OBRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n6  132- Centro - CEP: 62655-000 

FonR: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 



 

COMP.67 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR FOTOVOLTÁ100 OCIAC UN RI 6482,80 

COMP.68 SERVIÇO SE INSTALAÇÃO DE BATERIA FOT000LTAICA OS 81002.00 

COMP.60 SERVIÇO CD INSTALAÇÃO DE STRING 800 61208080 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n° 132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

'1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇAMENTISTA: MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 5' 002)OUTUURO 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU )COTAÇO - ES) / SEINFRA 024.1 MUNICIPIO, CONTENPLN400 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. AMPLIAÇÃO, REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TABELAS: / SINAPI SETOIR (DESONERADA) CADASTRAMENTO DOU ATUALIZAÇÃO CO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TURURUICE 

ENCARGOS SOCIAIS UORISTNMENSAIJSTA SE 27,01%/40,620 (SEM 
LOCAL SEBE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E 117,01R176 08% (COM .  ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA 00241 DESONERADA) 80 = 23,51% 

SonOra 241 14042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0 050 560 2,80 
Sonlra24.1 12312 ELETRICISTA O 0.50 720 ORO 

TOTAL MAO DE OBRA RI Das 
BATERIAS 

MÓDULO FOT000LTA)CO POLICRISTALINO 265W TENSÃO DE OPERAÇÃO DE COlaÇão INSUMO II APROXIMADAMENTE 300 CORRENTE DE OPEROÇÃO DE AP400IIOADAMCSTE ERA. OS 1 80 85222 050,00 0840 DE PROTEÇÃO 17.01, DOO DE JUNÇÃO, CAdÊNCIA DE 10.0% 
TOTAL MATERIAIS RI 850.00 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GUINOAATO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 EX MOMENTO 5828 MÁXIMO DE CARGA 11,7TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 970M, INCLUSIVE CHP 082 '882' 40,01 SINAPI CAMINHÃO TOCO PET 15.200KG. POTÊNCIA DE 189 CO -CHP DIURNO. AF_0612614 

TOTAl. EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) RI 60.01 

TOTAL SIMPLES 08 025,41 
ENCARGOS SOCIAIS 7.40 117,01% 

TOTAL GERAL SEM REI )RB) 

OaSeIa Bel. CUd.go Sae,çao Unidade Codaioesnle Preço Tola) 
MAIO DE OBRA 

SsnlraD41 18002 AJUDASTE DE ELETRICISTA 8 0,50 5,40 2,80 
560,1,1241 12312 ELETRICISTA 8 050 7.22 3.60 

TOTAL MAO DE OBRA RI R,40 
MATERIAIS 

115SUM012 INVERSOR DCIUC 1 LX i.x 6040,20 6800,00 
TOTAL MATERIAIS RI 6000,00 

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 
GOIN000TO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KU, MOMENTO 5920 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 970 M, INCLUSIVE 0.80 0,50 130,01 4001 SINAPI CAMINHÃO TOCO POT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 10900 -CHP DIURNO. AF_O&2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 5$ 88,01 

TOTAL  SIMPLES RI 6.075.41 
ENCARGOS SOCIAIS 7,40 117,01% 

TOTAL GERAL SEM BOI IRSI 

Tabed Rei CUdigo DAeorrçâo Uoldade Coelicienle 1 P1000 Total 
MAO DE OBRA 

VeCtra 241 18042 AJUDANTE DE ELETRICISTA E 0,50 5,60 2,00 
Se,nlra 241 12312 ELETRICISTA A 0,40 7,20 3,60 

TOTAL MAU DE OBRA RI 6.40 
MATERIAIS 

Celação I155UM0 13 BATERIA FOT000LTAICA COM CARGO DE 1000H UN lxi 800.00 600.DO 
TOTAL MATERIAIS RI 600,00 

EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 
GO)NDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200KG MOMENTO 5625 MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9708, INCLUSIVE CHP CiSC 138,01 0001 GINAPI CAMINHIAO TOCO P57 16.AR ES POTÊNCIA DE 10000 -OVP 0)0050. UE_OEU20I4 

TOTAL EQUIPAMENTOS CUSTO HORÁRIO) 5$ 6101 

TOTAL 675,41 SIMPLES Rã 
ENCARGOS SOCIAIS 7,09 117,01% 

TOTAL GERAL 69290 SEM 50 )51) 

EaSela Ref. CUdRo Deeer,ç20 Unidade Coeocieele Preço 70111 
MAO DE OBRA 

GAnIra 241 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA O 0,60 5,40 2,00 
SAnlra 241 12312 ELETRICISTA A 050 7.20 OCA 

/Øto 
EietriCIS 

CRA5 



COMP 70 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DE CARGA PARA BATERIA FOTOVOLTÃJCA 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE MÓDULO FOT000LTAICO (INCLUSIVE 
COMP.7 1 

FERRAGENS) 

881.312.00 

08105043 

OS 

OU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, ne  132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.87810001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORÇUAIENTISTA. MIGUEL ENEAS DA SILVA ORÇAMENTO IP 80 002/OUTUBRO 
OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PURA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS PREFEITURA DE TURURU (COTAÇÕES) ISEINFRA 024 * MUNICIPIO, CONTENPLAI900 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO REFORMA E EFICIÊNCIA ENERGETICU. CAOASTRN4ENTO 00V ATUALIZAÇÃO DO PORQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TURURU/CE (DESONERADA 1 SINAPI SEr/IR (ORSONERAOA) 

ENCARGOS SOCIAIS HORISTIAMENSALISTA DE 87,210)40,68% (SEM 
LOCAL SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) E (17,010)76,08% (COM .  ENCARGOS COMPLEMENTARES) PARA TABELA SEINFRA VD24.I DESONERAON $0 = 23,0I% 

TOTAL MÃO DE OBRA R$ { 040 
MATERIAIS 

Cotação INSUMO 14 CUIDE  DE PROTEÇÃO EM ABSVRS COM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DO SISTEMA lIA 20 200000 FOTOVOLTUICO 
TOTAL MATERIAIS 0$ 2400,00 

EQUIPAMENTOS (CESTO HORÁRIO) 
GUINDAÃTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CUROU 6200 KG. MOMENTO 5928 ~MO DE CARGA lI.7TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 0,70 M. INCLUSIVE CHP 050 130,01 09,01 CAMINHÂ0T000 PBT 16380KG POTÊNCIA DE 185 CV -ÇHP DIURNO. AF_OR/2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) R$ 69,01 

TOTAL SIMPLES 8$ 2075,41 
ENCARGOS SOCIAIS 748 117,01% 

TOTAL GERAL SEM $0 (8$) 

Tabela ReI. Côdige Descrição UOidade Coeficiente Preço Total 
MAO DE OBRA 

SerRa 24,1 12002 AJUDANTE DE ELETRICISTA 8 0,50 5,60 0/0 
SentIa 241 12312 ELETRICISTA H 0,50 7.20 OVO 

TOTAL MORDEDORA 6$ 8.40 
MATERIAIS 

000çoc IISSVMO 15 jCONTROL000R DE CARGA PARA BATERIA FOT000LTAICA 09 1,Wl 1230,20 1 230,00 
TOTAL MATERIAIS R$ 1.230,00 

EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 
OVINDAVTO HIDRÁULICO CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG MOMENTO 5920 038100 DE CARGA 11,750 ALCANCE 038180 HORIZONTAL 9.70 0, INCLUSIVE CHP 0,60 138,01 6280 SINAPI CAMINHÁO TOCO PST 16.300KG POTÊNCIA DE 1300V -CHP DIURNO, AF_06/2014 

TOTAL EQUIPAMENTOS (CASTO HORÁRIO) 8$ 60,81 

TOTAL SIMPLES R$ 1,305,41  
ENCARGOS SOCIAIS 1,4$ 117,01% 

TOTAL GERAL 1312,00 SEM $0 (RI) 

TabelaReI. Código DescVção Unidade Coefioleele PreSo TOlol 
MAC DE CERA 

00303241 16042 AJUDASTE AD ELETRICISTA H 0.80 5,00 448 
24 ,1 12312 ELETRICISTA 9 0.80 7,20 5.76 

SRnfra241 11050 SERRALHEIRO 8 0.50 7,20 360 
S- 241 16046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 8 0,00 5.60 2,30 
GAnSa 241 1(079 SOLDADOR 8 0,30 7,20 2,52 
SAnca 241 /2330 PINTOR 18 VOS 7,20 6,04 

TOTAL MAIO DE OBRA 68 20,00 
MATERIAIS 

oAnita24l 11073 SOLDA 70030 OS 0.13 48.40 8.71 
SoE/tIa 241 I23C1 DISCO DE CORTE 118- DE T AS 0.13 6,17 0.80 
SAIRa 24.1 12302 DISCO DE DESBASTE 114" DE?' ON 015 16.03 2,40 
SeEtta 241 11070 ELETRODETODEPVCR)9I0Of" M 4,30 4,25 20.40 
0463S4 241 11001 ELETROCUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 2" M 23,20 28,37 611.73 
CAOÇ4O INSUMO 16 ELETROCUTO DE FERRO ESMALTADO PESADO ESP PAREDE 3,35MM. 004" M 1,20 31,74 3300 
VOIlra 2AI 11220 FUNDO OXIDO SE FERRO L 0,36 21,7/ 7,74 
SUO/ralA 1 11140 ESMALTE SINTETICO 0,36 12,80 4,32 
SeTltU241 10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,05 10,46 052 
SentIa 24 t 12158 TRINCHA 2' UN 0,10 3.32 073 
SINAPI 13344ARRUELA EM  O GALVANICADO. DIÂMETRO EXTERNO = 3800. ESPESSURA 300, UM 1200, 055 7,53 
COtaÇão INSUMO 17 PARAFUSO AÇO (NOX M2005OMM OS 6,05 14,42 1632 

TOTAL MATERIAIS R$ eOo,ea 
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) 

SOnSa 241 10632 MÁQUINA DE CORTE 9 0,30 8,87 Z. 
GAnIra 2L1 10745 MÁQUINA DE SOLDA IEHP) 8 0,13 13,27 2.31 
~11 241 10426 UXADEIRA H 0,10 0.10 001 
50*1*3241 10720 CAMINHÃO 00MERCEQUIP.CJGUINDASTE(CHP) H 0,80 99,20 79.20 

Eng. Eletricista 
CRA-CE 54030 



Turur, 06 de dezembro de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU-CE 
Rua Francisco Sales, n8  132- Centro - CEP: 62655-000 

Fone: (85) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 
PROJETO BÁSICO 

ANEXO E - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
ORCAMENTISTA MIGUEL ENES DA SILVA ORÇAMENTO IP IZ -OUTUBRO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TABELAS: PREFEITURA DE TURURU COTAÇÕES) SEINFRA COO 1 MUNICiPIO, ÇONTENPLAJ4DO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVO, AMPLIAÇÃO. REFORMA E EFICIENCIA ENERGETICA, (DESONERADA) 1 SINAPI SETIIB (DESONERADA) CADASTRAMENTO E/OU ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TURURU/CE 

ENCARGOS SOCIAIS UORISTNMENSALISTA DE 87O1%/48,68% SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E IITVI%I7O 88% (COM LOCAL SEDE E DISTRITOS. ENCARGOS COMPLEMENTARES) PAPA TABELA SEINFRA V024,1 DESONERADA/ 001:23.01% 
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) AS 8419 

SIMPTOTAL LES R$ 
ENCARGOS SOCIAIS 30.42 

TOTAL GERAL 1.050.43 

neas va Nato 
ErJ. E!etriCista 
cREP.-cE 54030 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

CRONOGRAMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
Rua Francisco Sales, n° 132 - Bairro: Centro - TURURU/CE - CEP: 62655-000 

Fone: (88) 3358-1073 CNPJ: 10.517.878/0001-52 
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RNP: 0613520734 

Registro: 54030D 

1 Responsável Técnico 

MIGUEL ENÉAS DA SILVA NETO 

Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA 

CPF/CNPJ: 10.517.878/0001-52 

N°: 132 

CEP: 62655000 

2. Contratante 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 

RUA FRANCISCO SALES 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Tururu UF: CE 

País: Brasil 

Telefone: (85) 3358-1073 Email: 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 25/06/2018 

Valor: R$ 1.286.179,80 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

CPF/CNPJ: 10.517.878/0001-52 

N°: 132 

CEP: 62655000 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 

RUA FRANCISCO SALES 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: Tururu UF: CE 

Telefone: (85) 3358-1073 Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: O 

Data de Início: 02/01/2019 Previsão de término: 31/12/2019 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

www creace.org.br  

Tel: (85) 3453-5800 

fateconosco@creace.ora.br C REA- C E 
Fax: (85( 34535804 Co:onIdEflgon**r* 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

3 Dados da Obra/Serviço 

4. Atividade Técnica 

21 - ELABORAÇÃO Quantidade Unidade 

61 - MEMORIAL DESCRITIVO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> 100 un 
ELETROTÉCNICA APLICADA-> ILUMINAÇÃO -> #1824 - P(iBLICA 

6 - PROJETO BÁSICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> 1,00 un 
ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA 

7 - FISCALIZACAO Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> 1,00 un 
ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1824 - PÚBLICA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

5 Observações 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS 
DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE 

6. Declarações 

7 Entidade de Classe 

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

8 Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

4 
c/IGUEL ENÉAS DA SILVA NETO - CPF: 671.576.103-53 

de de ,4W /'t1 '7/, 
data PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU - CNPJ: 10.517.878/0001-52 

9. Informações 
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no slte do Crea. 
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante. 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https:llcrea-ce.sitac.com.br/publicol, com a chave: 2a565 
Impresso em: 28/12/2018 às 0729:03 por: , ip: 170.80.80.78 

INICIAL 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° CE20180431714 

Valor da ART: R$ 218,54 Registrada em: 27/12/2018 Valor pago: R$ 218,54 Nosso Número: 8212962743 

Anotação de Responsabilidade Técnica — ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREACE 

10 Valor 


